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Введение 

Разработка проекта схемы теплоснабжения поселения является логическим 

продолжением основного градостроительного документа поселения - генерального плана в 

части инженерного обеспечения территорий. В составе схемы теплоснабжения 

предлагаются решения по повышению энергоэффективности снабжения поселения 

тепловой энергией, рационального распределения тепловых нагрузок между источниками 

тепловой энергии, разрабатываются мероприятия по повышению надежности систем 

теплоснабжения, реконструкции тепловых сетей, а также решается вопрос об обеспечении 

тепловой энергией перспективной застройки, определяются условия организации 

централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с помощью индивидуальных 

источников, вносится предложение по определению единой теплоснабжающей 

организации и зоны ее действия. В составе обосновывающих материалов проведен 

технико-экономический анализ предлагаемых проектных решений, определена 

ориентировочная стоимость мероприятий и даны предложения по источникам 

инвестирования данных мероприятий. 

Город Свирск является городским поселением со статусом городского округа. 

Развитие Свирска как городского населенного пункта было связано со строительством 

железнодорожной ветки от г. Черемхово до пристани Макарьево и формированием 

транспортно-перевалочного узла, осуществлявшего перегрузку угля с железной дороги на 

речные суда для дальнейшей перевозки по р. Ангаре, и перевалку леса (прежде всего, 

крепежного) для нужд угледобывающей промышленности г. Черемхово с водного 

транспорта на железнодорожный.  

С 1935 г. в Свирске начал действовать филиал Ангарского металлургического 

комбината. Он входил в подразделение треста "Союзмышьяк" и производил мышьяк путем 

обжига руд, поставлявшихся из Забайкалья. После строительства завода «Востсибэлемент» 

(веден в эксплуатацию в 1939 г.) Свирск получил статус рабочего поселка (27.08.1939 г.), а 

после создания завода «Автоспецоборудование» - статус города районного подчинения 

(16.11.1949 г.). Поскольку Свирск развивался как город-спутник Черемхово, он с момента 

образования был подчинен сначала Черемховскому горсовету, а с 1992 г. - Черемховскому 

городскому муниципальному образованию. Статус самостоятельного муниципального 

образования – городского округа – Свирск получил в соответствии с Законом Иркутской 

области «Об образовании, статусе и границах Свирского муниципального образования и 



Черемховского муниципального образования Иркутской области» от 16 декабря 2004 года 

№ 104-оз.  

Город Свирск расположен в лесостепной полосе предгорий Восточного Саяна в 

центральной части Иркутско-Черемховской предгорной равнины, на левом 

террасированном склоне долины р. Ангары. Выгоды его экономико-географического 

положения связаны с ролью перевалочного и транзитного транспортного узла при 

перевалке грузов между водным и железнодорожным транспортом, а также 

осуществлению транспортных связей между правым и левым берегами Ангары (паромная 

переправа и автозимник в с. Каменка Боханского района Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа). Реализация выгод экономико-географического положения 

затруднена отсутствием удобного автотранспортного выхода на федеральную 

автомагистраль Красноярск-Иркутск.  

Хотя в административном отношении Свирск подчинен областному центру - г. 

Иркутску, он входит в состав Черемховской районной системы расселения и тяготеет к ее 

центру - городу Черемхово, которому он до 2005 г. был подчинен в административном 

отношении и с которым поддерживает трудовые и культурно-бытовые связи. В Черемхово 

также расположен ряд административных учреждений межселенного значения. 

Расстояние до г. Черемхово составляет 20 км, до областного центра по железной 

дороге - 150 км, автомобильным транспортом - 158 км, водным путем – 143 км; до 

ближайшего большого города – Ангарска – соответственно 111 км, 107 км и 82 км. В 

состав Свирска входит удаленный микрорайон Березовый, расположенный на берегу р. 

Ангары на расстоянии 13 км от основного массива городской застройки.  

 



1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 

1.1. Функциональная структура теплоснабжения 

В границах города Свирска расположено три изолированных друг от друга системы 
теплоснабжения: система теплоснабжения Центральной котельной, система теплоснабжения 
Микрорайона и система теплоснабжения микрорайона Березовый. На территории города свою 
деятельность осуществляют две теплоснабжающие организации: ООО «Центральная котельная» 
(далее ООО «ЦК») и ООО «Теплоэнергосервис» (далее ООО «ТЭС»), и одна теплосетевая 
компания ООО «Тепловые сети». Непосредственно источники теплоснабжения и тепловые сети 
находятся в муниципальной собственности. Имущество передано в эксплуатацию организациям на 
основании договоров аренды. 

Отпуск тепловой энергии от всех котельных осуществляется по температурному графику 
95/70оС. Система теплоснабжения открытая, прокладка тепловых сетей двухтрубная. Все 
котельный в городе Свирск работают только в отопительный период. 

ООО «Центральная котельная» 
ООО "Центральная котельная" на территории города Свирска осуществляет свою 

деятельность как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. Основными видами 
деятельности предприятия являются: выработка тепловой энергии, обеспечение 
работоспособности котельной. В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием 
производится Центральной котельной, расположенной на территории города и котельной 
микрорайона Берёзовый. 

На основании договора аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
№ 02 от 29.02.08 г., № 15 от 11.11.08, организация осуществляет эксплуатацию двух паровых 
котлов КЕ-50-40/14 (КЕ-50-40/14 № 1 введен в эксплуатацию в 1989 г., КЕ-50-40/14 №3 – в 1994г.) 
суммарной установленной мощностью 50 Гкал/час, установленных в Центральной котельной и 
четырех водогрейных котлов на котельной микрорайона «Березовый» (КВР-1 №1 введен в 
эксплуатацию в 2008 г., КВР-0,5 №2 – в 2007г., КВР-1,1 №3 -  в 2012 г., КВР-1,1 №4 – в 2013г.) 
суммарной установленной мощностью 3,7 Гкал/ч. 

ООО «Центральная котельная» снабжает тепловой энергией муниципальные предприятия, 
находящиеся на территории Центрального микрорайона, промышленные предприятия 
производственной зоны и часть многоквартирной жилой застройки центрального микрорайона. 
Также ООО «Центральная котельная» является теплоснабжающей организацией для всех 
потребителей микрорайона Березовый, подключенных к системе централизованного 
теплоснабжения. Основным потребителем тепловой энергии является население. 

ООО «Теплоэнергосервис» 
ООО «Теплоэнергосервис» на территории города Свирска осуществляет свою деятельность 

как теплогенерирующая и теплосбытовая организация. Основными видами деятельности 
предприятия являются: выработка тепловой энергии, обеспечение работоспособности котельной. 

На основании договора аренды с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
№ 02 от 29.02.08 г., № 15 от 11.11.08 г., организация осуществляет эксплуатацию одного парового 
котла КЕ-50-40/14 №2 (ввод в эксплуатацию 1989г.) установленной мощностью 25 Гкал/час, 
установленного в Центральной котельной, и пяти водогрейных котлов на котельной участка 



Микрорайон (3 водогрейных котла КВР-1 введены в эксплуатацию в 2007г., 2 котла НРС-18 
введены в эксплуатацию в 1996г.) суммарной установленной мощностью 3,88 Гкал/час. 

ООО «Телоэнеросервис» снабжает тепловой энергией коммерческие и иные предприятия, 
находящиеся на территории центрального микрорайона, часть многоквартирной жилой застройки 
центрального микрорайона и индивидуальную жилую застройку, находящуюся в границах 
центрального микрорайона и подключенную к системе централизованного теплоснабжения. Также 
ООО «Теплоэнергосервис» является теплоснабжающей организацией для всех потребителей 
участка Микрорайон, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Основным 
потребителем тепловой энергии является население. 

ООО «Тепловые сети» 
ООО «Тепловые сети» является единственной теплосетевой организацией города Свирска. 

В эксплуатации ООО «Тепловые сети» находятся все городские тепловые сети. Основными 
видами деятельности предприятия являются: передача пара и горячей воды, ремонт и 
обслуживание инженерных сетей. 

Тепловые сети, эксплуатируемые предприятием, находятся в муниципальной 
собственности и переданы в аренду ООО «Тепловые сети» по договору аренды с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом от 29.12.2007. 

Структурная схема теплоснабжения города Свирска представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 – Структурная схема 

теплоснабжения г. Свирска 
 

 Зоны действия производственных котельных 

Теплоснабжение промпредприятий обеспечивается, в основном, от собственных 
теплоисточников. Мощности котельной промышленного предприятия ООО «ТМ Байкал» 
недостаточно для обеспечения потребности предприятия в тепловой энергии, недостающая 



тепловая энергия приобретается у ООО «Центральная котельная». Так же, ООО «Центральная 
котельная» осуществляет теплоснабжение ЗАО «Актех-Байкал», ООО «РРЗ». 

 Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Большая часть индивидуальной жилой застройки города, а также ряд промышленных 
предприятий используют индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальные жилые 
дома имеют печное отопление. 

1.2. Источники тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение города Свирск осуществляется от трех источников 
тепловой энергии: Центральная котельная, котельная участка Микрорайон и котельная 
микрорайона «Березовый». 

Центральная котельная является крупнейшим источником тепловой энергии города. 
Установленная мощность котельной составляет 75 Гкал/ч. Годы строительства 1986-1989 гг. 
Котельная проектировалась, как котельная № 2 (3-я очередь градообразующего завода ОАО 
«Востсибэлемент») с установкой 4-х котлов общей мощностью 100 Гкал/ч. При деятельности ОАО 
«ВСЭ» были смонтированы два котла КЕ-50-40/14 № 1, № 2 до 1989г, котел КЕ-50-40/14 № 3 – в 
1994 году. Котел № 4 не смонтирован, в связи с ненадобностью, с банкротством 
градообразующего завода «Востсибэлемент» промышленные цеха полностью прекратили 
потребление технологического пара. В 1996 году центральная котельная была передана в 
муниципальную собственность. В данный момент котельная передана в аренду двум 
теплоснабжающим организациям: ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис». 

Котельная участка Микрорайон снабжает тепловой энергией потребителей, расположенных 
в границах участка, подключенных к системе централизованного теплоснабжения. Установленная 
мощность котельной составляет 3,88 Гкал/ч. Котельная находится в муниципальной 
собственности и в 1997 году передана в эксплуатацию ООО «Теплоэнергосервис» по договору 
аренды. 

Котельная микрорайона Березовый снабжает тепловой энергией потребителей, 
расположенных в границах микрорайона, подключенных к системе централизованного 
теплоснабжения. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч. Котельная находится 
в муниципальной собственности и в 2009 году передана в эксплуатацию ООО «Центральная 
котельная» по договору аренды. 

 

 

 Структура основного оборудования 

Центральная котельная 
На Центральной котельной установлено три двухбарабаных паровых котла с естественной 

циркуляцией типа КЕ-50-40/14 производства Белгородского завода «Энергомаш». Для нагрева 
сетевой воды используются два вертикальных пароводяных подогревателя ПСВ-315 производства 



Саратовского завода «Энергомаш». Теплопроизводительность каждого котла составляет 25 Гкал/ч. 
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.1. 

Котлы работают на твердом топливе, применяется факельный способ сжигания, топки 
котлов работают под давлением, что позволяет избежать присосов воздуха в пространство топки, 
но одновременно ужесточает требования к газоплотности конструкций топки. Система подачи 
топлива - автоматическая, для пылеприготовления применяются молотковые тангенциальные 
мельницы с центробежными сепараторами. Для очистки дымовых газов от механических частиц 
применяются батарейные циклоны ЦБР 150У-320/400. В котлах применяется твердый способ 
шлакоудаления, по каналам гидрозолоудаления шлак попадает в отстойник, откуда затем 
автотранспортом вывозится на свалку ТБО. Сведения о тягодутьевых механизмах котлов 
приведены в таблице 1.2. 

Сетевая вода подается в систему теплоснабжения посредством 5 сетевых насосов, 
работающих параллельно. В период пиковых нагрузок в работе находится три насоса, два в 
резерве. Потери теплоносителя в тепловых сетях, а так же расход воды на ГВС компенсируется 
подпиточными насосами. Сведения о насосном оборудовании Центральной котельной приведены 
в таблице 1.3. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 – Характеристики 
основного оборудования Центральной котельной 

№ 
п/п 

Марка 
котла 

Производите
льность, 

Гкал/ч (т/ч) 

Давление
, кгс/см2 

Т на 
входе 

в 
котел

, оС 

Т на 
выходе

, оС 

Поверхност
ь нагрева, 

м2 

Год ввода в 
эксплуатаци

ю 

Примечани
е 

1 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1989 в работе 

2 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1989 в работе 

3 КЕ-50-40/14 25 (50) 14 104 190 1092 1994 

с 2010 г. и 
до 

настоящего 
времени 

находится в 
кап. ремонте 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 – Характеристики 
тягодутьевого оборудования Центральной котельной 

№ котла Марка 
котла Механизм (двигатель) Кол-во, 

шт. 

Производител
ьность, тыс. 

м3/ч 

Частота 
вращения, 

об./мин 

1,2,3 КЕ-50-40/14 Дымосос «Дн-21М» 
 (АОЗ-355-ВУЗ) 3 245 750 

1,2,3 КЕ-50-40/14 Дутьевой вентилятор «Дн-21ГМ», 
 (АОЗ-400М6У2) 3 143 1000 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 – Характеристики насосного 
оборудования Центральной котельной 

Назначение Марка насоса Кол-во 
шт. 

Производител
ьность, м3/ч Напор, м 

Потребляема
я мощность, 

кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 
Сетевой ЦН-400/105 5 400 105 200 2940 

Питательный ЦНСГ-60/231 5 60 231 3-75, 2-90 2900 



Назначение Марка насоса Кол-во 
шт. 

Производител
ьность, м3/ч Напор, м 

Потребляема
я мощность, 

кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 
Подпиточные 

насосы min 
нагрузки 

К-90/85 2 55 85 40 2900 

Подпиточные 
насосы mах 

нагрузки 
Д-400/105 2 290-450 104-84 200 2940 

Сырой воды Д-320/50 1 320 50 110 1500 

Сырой воды ЦН-400/105 1 400 105 200 2940 

 
Котельная участка Микрорайон 
В котельной установлено пять водогрейных твердотопливных котлов с ручной загрузкой 

топлива. Три котла типа КВР-1 производства Барнаульского котельного завода «Сибкотломаш». 
Теплопроизводительность каждого котла типа КВР-1 составляет 1 Гкал/ч, каждого котла типа 
НРС-18 – 0,44 Гкал/ч.  

В пиковом режиме работы функционирует четыре котла, один из котлов находится в 
резерве. 

Котлы работают на твердом топливе – каменном угле, применяется слоевой способ 
сжигания. Топливоподача и выгрузка шлака осуществляется ручным способом. Шлак 
складируется на территории котельной и затем вывозится на свалку ТБО. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.4. Сведения 
о тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 1.5. Сведения о насосном оборудовании 
котельной участка Микрорайон приведены в таблице 1.6. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 – Характеристики 
основного оборудования котельной участка Микрорайон 

№ 
п/п Марка котла 

Производит
ельность, 

Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе 
в котел, оС 

Т на 
выходе, оС 

Поверхност
ь нагрева, 

м2 

Год ввода в 
эксплуатац

ию 
1 НРС-18 0,44 7 70 95 40 1996 

2 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2007 

3 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2007 

4 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2015 

5 НРС-18 0,44 7 70 95 40 1996 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5 – Характеристики 
тягодутьевого оборудования котельной участка Микрорайон 

Номер 
котла Марка котла Механизм (двигатель) Кол-во, шт. 

Производит
ельность, 

м3/ч 

Частота 
вращения, 

об./мин 

3,4,5 КВР-1 - 2 ед., 
НРС-18 - 1ед. 

Дымосос «Дн-10у» 
(4АМ160S6EP) 3 6,84 – 16,92 973 

3,4,5 КВР-1 Вентилятор тягодутьевой «ВР280-46» 
(АМД-100L6У2) 3 0,65-0,9 950 

3 КВР-1 Вентилятор тягодутьевой «ВР280-46» 
(АИР-100L2У2) 1 0,65-1,4 2860 

 



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6 – Характеристики насосного 
оборудования котельной участка Микрорайон 

Назначение Марка насоса Кол-во шт. 
Производит

ельность, 
м3/ч 

Напор, м 

Потребляем
ая 

мощность, 
кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 

Сетевой К100-65-200 1 100 50 30 1500 

Сетевой К90/35 1 100 32 15 3000 

 
Котельная микрорайона Березовый 
На настоящий момент на котельной установлено четыре водогрейных твердотопливных 

котла с ручной загрузкой топлива. Котел типа КВР-1 производства Барнаульского котельного 
завода «Сибкотломаш», три котла типа КВр-0,5 производства ООО «Арсенал», г. Барнаул. 
Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 1.7. 

Котлы работают на твердом топливе. Топливоподача и выгрузка шлака осуществляется 
ручным способом. Сведения о тягодутьевых механизмах котлов приведены в таблице 1.8. 

Циркуляция теплоносителя по системе теплоснабжения осуществляется посредством трех 
параллельно включенных сетевых насосов. Сведения о насосном оборудовании котельной 
микрорайона Березовый котельной приведены в таблице 1.9. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7 – Характеристики 
основного оборудования котельной микрорайона Березовский 

№ 
п/п Марка котла 

Производит
ельность, 

Гкал/ч 

Давление, 
кгс/см2 

Т на входе 
в котел, оС 

Т на 
выходе, оС 

Поверхност
ь нагрева, 

м2 

Год ввода в 
эксплуатац

ию 
1 КВР-1 1 7 70 95 66,4 2008 

2 КВР-0,5 0,5 6 70(90) 95 (115) 22,8 2012 

3 КВР-0,5 0,5 6 70(90) 95 (115) 22,8 2012 

4 КВР-0,5 0,5 6 70(90) 95 (115) 22,8 2012 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..8 – Характеристики 
тягодутьевого оборудования котельной микрорайона Березовский 

№ 
котла Механизм (двигатель) Кол-

во, шт. 
Частота вращения, 

об./мин 
Производительнос

ть. тыс. м3/ч 

1,2,3 Дымосос «Дн-М» 
(АОЗ-355-ВУЗ) 1 1472 10,44 – 16,92 

4 Дымосос «Дн-10у» 
(4АМ160S6EP) 1 973 6,84 – 16,92 

1,2,3,4 Вентилятор радиальный тягодутьевой «ВЦ-14-46» 
(АДМ100L2) 4 3000 4,30-4,45 

 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9 – Характеристики насосного 
оборудования котельной микрорайона Березовский 

Назначение Марка насоса Кол-во 
шт. 

Производите
льность, м3/ч Напор, м 

Потребляема
я мощность, 

кВт 

Частота 
вращения, 

об./мин 
Сетевой КМ80-50-200 3 80 50 11 2900 

Сетевой (резерв) ЛК-8-18УЗ1 2 8 18 1,5 2900 

 



 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного 
оборудования и теплофикационной установки 

В системах централизованного теплоснабжения города Свирска теплофикационные 
установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой 
энергии. 

 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой 
тепловой мощности 

Сведения об ограничении установленной тепловой мощности, связанные с работой 
основного оборудования, на источниках тепловой энергии города Свирска приведены в таблице 
1.10. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..10 – Значения установленной 
и располагаемой мощности котельных 

№ 
п/п Источник теплоснабжения Установленная 

мощность, Гкал/ч 

Ограничение 
тепловой 

мощности, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, Гкал/ч 

1 Центральная котельная 75,00 25,00 50,00 

2 Котельная участка Микрорайон 3,88 0,38 3,50 

3 Котельная микрорайона Березовский 2,50 0,30 2,20 

Итого 81,38 25,68 55,70 

 
На источниках тепловой энергии города Свирска существуют ограничения тепловой 

мощности, связанные с работой основного оборудования, в размере 25,68 Гкал/ч. Суммарная 
располагаемая мощность котельных составляет 55,7 Гкал/ч или 68,4% от суммарной 
установленной мощности теплоисточников. 

 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на 
собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой 
мощности нетто 

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из потребностей 
каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат: 

 потери теплоты на растопку котлов; 
 потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 
 расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных 

емкостях; 
 расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 
 расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
 расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
 расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр. 
Годовой расходы тепловой энергии на собственные и технологические нужды котельных 

города Свирска за 2017 год приведены в таблице 1.11. 



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..11 - Годовой расходы 
тепловой энергии на собственные и технологические нужды котельных города Свирска за 2017 
год 

№ 
п/п 

Источник 
теплоснабжения 

Годовая 
выработка 

тепловой энергии, 
Гкал 

Собственные 
нужды, Гкал 

Технологические 
нужды, Гкал 

ВСЕГО 

Гкал % 

1 Центральная 
котельная 114605,0 2920,0 3224,0 6144,0 5,36 

2 
Котельная 

участка 
Микрорайон 

2975,0 9,0 64,0 73,0 2,45 

3 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

3989,0 8,7 83,7 92,4 2,32 

Итого 121569,0 2937,7 3371,7 6309,4 5,19 

 
Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и 

хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных города Свирска 
представлены в таблице 1.12. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..12 - Объем потребления 
тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды 

№ 
п/п 

обслуживающая 
организация 

Наименование 
котельной 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Расчетный расход тепла на 
собственные и 

технологические нужды 
котельной, Гкал/ч 

Тепловая 
мощность 

нетто, Гкал/ч 

1 ООО "ЦК"+ООО 
"ТЭС" 

Центральная 
котельная 50,000 2,816 47,184 

2 ООО "ТЭС" Котельная участка 
Микрорайон 3,500 0,043 3,457 

3 ООО "ЦК" 
Котельная 

микрорайона 
Березовский 

2,200 0,035 2,165 

 

 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год 
последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после 
ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению 
ресурса 

Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов, год последнего освидетельствования при 
допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению 
ресурса на источниках тепловой энергии города Свирска представлены в таблице 1.13. 



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..13 – Срок ввода в эксплуатацию котельных агрегатов 

№ п/п Тип котла Год ввода в 
эксплуатацию 

Год последнего 
кап. ремонта 

Без учета замены и реконструкции 
оборудования Год последнего 

освидетельствования 
Мероприятия по 

продлению ресурса Нормативный 
парковый ресурс, 

не менее лет 

Год достижения 
паркового ресурса 

Центральная котельная 

1 КЕ-50-40/14 1989 2014 25 2014 - ТР 

2 КЕ-50-40/14 1989 2014 25 2014 - ТР 

3 КЕ-50-40/14 1994 2010 25 2019 - с 2010 и по настоящее 
время КР 

Котельная участка Микрорайон 

1 НРС-18 1996 - 15 2011 - ТР 

2 КВР-1 2007 - 15 2022 - ТР 

3 КВР-1 2007 - 15 2022 - ТР 

4 КВР-1 2015 - 15 2030 - - 

5 НРС-18 1996 - 15 2011 - - 

Котельная микрорайона Березовский 

1 КВР-1 2008 - 15 2023 - ТР 

2 КВР-0,5 2012 - 15 2027 - ТР 

3 КВР-0,5 2012 - 15 2027 - ТР 

4 КВР-0,5 2012 - 15 2027 - ТР 



 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных 
установок (если источник тепловой энергии - источник 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) 

В системах централизованного теплоснабжения города Свирска теплофикационные 
установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой 
энергии. 

Центральная котельная 
В Центральной котельной установлены паровые котлы, вырабатывающие насыщенный пар. 

После отбора пара на деаэрацию питательной и сетевой воды, он конденсируется в ПСВ и 
подогревает сетевую воду. Сетевая вода подается в систему теплоснабжения посредством 5 
сетевых насосов, работающих параллельно. В период пиковых нагрузок в работе находится три 
насоса, два в резерве. Потери теплоносителя в тепловых сетях, а так же расход воды на ГВС 
компенсируется подпиточными насосами. Тепловая схема парового тракта (контура) котельной 
приведена на рисунке 1.2. 

Котельная участка Микрорайон 
В котельной участка Микрорайон установлены водогрейные котлы. Сетевая вода, 

подогретая в котлах, подается в тепловые сети. Котельная работает по температурному графику 
95/70оС. Тепловая схема тракта сетевой воды котельной приведена на рисунке 1.3. 

Котельная микрорайона Березовый 
В котельной микрорайона Березовый установлены водогрейные котлы. Сетевая вода, 

подогретая в котлах, подается в тепловые сети. Котельная работает по температурному графику 
95/70оС. Циркуляция теплоносителя по системе теплоснабжения осуществляется посредством трех 
параллельно включенных сетевых насосов. Тепловая схема тракта сетевой воды котельной 
приведена на рисунке 1.4. 



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 - Тепловая схема парового тракта (контура) Центральной котельной



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 - Тепловая схема тракта сетевой воды котельной участка Микрорайон



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 - Тепловая схема тракта сетевой воды котельной микрорайона Березовый



 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения 
температур теплоносителя 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 
поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в 
течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горя-
чей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток 
расходе этой воды. 

В соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003 при отпуске тепла от источников тепловой энергии систем централизованного 
теплоснабжения города Свирска осуществляется центральное качественное регулирование по 
совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Значения температур теплоносителя в 
подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников теплоснабжения 
города Свирска при расчетной температуре наружного воздуха -36 оС представлены в таблице 
1.14. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..14 - Значения температур 
теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе тепловой сети на выходе из источников 
теплоснабжения 

№ п/п Наименование котельной τ1/τ2, оС 

1 Центральная котельная 95/70 

2 Котельная участка Микрорайон 95/70 

3 Котельная микрорайона Березовый 95/70 

 
Центральная котельная 
Центральная котельная работает по температурному графику 95/70оС. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или 
качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных 
регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60оС, что 
связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой 
схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной 
температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных 
регуляторов на вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в 
зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования отпуска 
тепловой энергии приведен в таблице 1.15 и на рисунке 1.5. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..15 - Температурный график 
регулирования отпуска тепловой энергии Центральной котельной 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 47 -12 70 51 

8 60 46,5 -15 73 56,5 

5 60 46 -17 75 57 



Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С 

3 60 45,5 -20 78,5 57,5 

0 60 44,5 -22 81 58 

-2 60 44 -25 83 60,5 

-5 63,5 45,5 -27 85,5 63 

-7 65 46 -30 87,5 65 

-8,5 66 48,5 -35 93,5 68,5 

-10 68,5 49,5 -36 95 70 

 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5 - Температурный график 

регулирования отпуска тепловой энергии Центральной котельной 
 
Котельная участка Микрорайон 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или 
качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных 
регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 60оС, что 
связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой 
схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной 
температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных 
регуляторов на вводах потребителей. 



График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.16 и 
на рисунке 1.6. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..16 - Температурный график 
регулирования отпуска тепловой энергии котельной участка Микрорайон 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 

 



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6 - Температурный график 

регулирования отпуска тепловой энергии котельной участка Микрорайон 
 
Котельная микрорайона Березовый 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного или 
качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия частотных 
регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки – 60оС, что 
связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с открытой 
схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной 
температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных 
регуляторов на вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.17 и 
на рисунке 1.7. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..17 - Температурный график 
регулирования отпуска тепловой энергии котельной микрорайона Березовый 
Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 



Температура наружного 
воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура наружного 

воздуха, °С t1, °С t2, °С 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 

 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7 - Температурный график 

регулирования отпуска тепловой энергии котельной микрорайона Березовый 
 

 Среднегодовая загрузка оборудования 

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования 
установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как 
отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к 
установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 



Продолжительность отопительного периода принята в соответствии со СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология» для г. Иркутска в размере 240 суток или 5760 часов. Отпуск 
тепловой энергии на ГВС потребителей осуществляется только в отопительный период. 

Центральная котельная 
В настоящее время в Центральной котельной в работе находится три котла: 
 №1 КЕ-50-40/14; 
 №2 КЕ-50-40/14; 
 №3 КЕ-50-40/14. 
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.18 и 

представлена на рисунке 1.8. 



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..18 - Сведения о работе основного оборудования Центральной котельной 

Период 
Наработка, ч Количество пусков из горячего состояния (при 

простое до 12 часов) 
Количество пусков из холодного состояния (при 

простое более 12 часов) 
Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №1 Котел №2 Котел №3 

Январь 744 0 744 4 0 0 0 0 0 

Февраль 672 0 672 0 0 4 0 0 0 

Март 480 240 480 2 0 0 0 1 0 

Апрель 0 720 0 0 0 2 0 0 0 

Май 0 360 0 0 0 2 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сентябрь 360 0 0 0 0 0 1 0 0 

Октябрь 744 0 0 2 0 0 0 0 0 

Ноябрь 720 0 240 3 0 0 0 0 1 

Декабрь 744 0 744 2 0 0 0 0 0 

Итого: 4464 1320 2880 13 0 8 1 1 1 

ВСЕГО: 8664 21 3 



Суммарная наработка котельного оборудования составляет 8664 ч/год. Наиболее 
загруженным является котел №1. Пиковая загрузка котельного оборудования приходится на 
зимние месяцы. 

Среднегодовая загрузка котла №1 составляет 50,96% (4464 ч/год), котла №2 - 15,07% (1320 
ч/год), котла №3 - 32,88% (2880 ч/год). 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..8 - Сведения о наработке 

основного оборудования Центральной котельной 
 
Котельная участка Микрорайон 
В настоящее время в котельной участка Микрорайон в работе находится четыре котла (1 – в 

резерве): 

 №1 НРС-18; 
 №2 КВР-1; 
 №3 КВР-1; 
 №4 КВР-1 – в резерве; 
 №5 НРС-18. 
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.19 и 

представлена на рисунке 1.9. 



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..19 - Сведения о работе основного оборудования котельной участка 
Микрорайон 

Период 
Наработка, ч Количество пусков из горячего состояния (при 

простое до 12 часов) 
Количество пусков из холодного состояния (при 

простое более 12 часов) 
Котел 

№1 
Котел 

№2 
Котел 

№3 
Котел 

№4 
Котел 

№5 
Котел 

№1 
Котел 
№2  

Котел 
№3 

Котел 
№4 

Котел 
№5 

Котел 
№1 

Котел 
№2 

Котел 
№3 

Котел 
№4 

Котел 
№5 

Январь 744 744 0 656 734 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Февраль 672 672 0 345 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Март 744 744 0 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Апрель 716 716 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Май 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сентябрь 389 390 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Октябрь 738 738 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ноябрь 868 672 0 48 240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Декабрь 744 489 0 375 744 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

Итого: 6080 5630 0 1424 3301 3 3 0 0 0 1 3 0 4 4 

ВСЕГО: 16435 6 12 



Суммарная наработка котельного оборудования котельной участка Микрорайон составляет 
16435 ч/год. Наиболее загруженным является котел НРС-18 №1. Пиковая загрузка котельного 
оборудования приходится на зимние месяцы. 

Среднегодовая загрузка котла НРС-18 №1 составляет 69,41% (6080 ч/год), котла КВР-1 №2 
– 64,27% (5630 ч/год), котла КВР-1 №4 – 16,26% (1424 ч/год), котла НРС-18 №5 – 37,68% (3310 
ч/год). 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9 - Сведения о наработке 

основного оборудования котельной участка Микрорайон 
 
Котельная микрорайона Березовый 
В настоящее время в котельной микрорайона Березовый в работе находится четыре котла: 

 №1 КВР-1; 
 №2 КВР-0,5; 
 №3 КВР-1,1; 
 №4 КВР-1,1. 
Загрузка котельного оборудования на протяжении года приведена в таблице 1.20 и 

представлена на рисунке 1.10. 



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..20 - Сведения о работе основного оборудования котельной микрорайона 
Березовый 

Период 
Наработка, ч Количество пусков из горячего состояния (при 

простое до 12 часов) 
Количество пусков из холодного состояния 

(при простое более 12 часов) 
Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №4 Котел №1 Котел №2  Котел №3 Котел №4 Котел №1 Котел №2 Котел №3 Котел №4 

Январь 201 201 744 552 0 0 0 0 0 0 0 1 

Февраль 428 140 560 216 0 0 0 0 2 2 2 0 

Март 738,5 0 738,5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Апрель 56 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Май 0 0 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Июль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Август 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сентябрь 398 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Октябрь 442 0 302 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ноябрь 592 504 128 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Декабрь 744 744 131 219 0 0 0 0 0 0 1 1 

Итого: 3599,5 1589 3811,5 987 1 0 1 0 4 3 4 2 

ВСЕГО: 9987 2 13 



Суммарная наработка котельного оборудования котельной микрорайона Березовый 
составляет 9987 ч/ год. Наиболее загруженным является котел №3. Пиковая загрузка котельного 
оборудования приходится на зимние месяцы. 

Среднегодовая загрузка котла №1 составляет 41,09% (3599,5 ч/год), котла №2 – 18,14% 
(1589 ч/год), котла №3 – 43,51% (3811,5 ч/год), котла №4 – 11,27% (987 ч/год). 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..10 - Сведения о наработке 

основного оборудования котельной микрорайона Березовый 

 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

Определение объема фактически отпущенной тепловой энергии осуществляется приборами 
учета и расчетным путем. На основе этих данных производятся расчеты между поставщиком 
тепловой энергии и потребителями. 

Узлы учета тепловой энергии осуществляют: 

 учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление; 
 измерение давления в трубопроводах; 
 измерение температуры в трубопроводах; 
 регистрацию нештатных ситуаций; 
 автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов 

предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно. 



Данные показаний приборов для коммерческого учета снимаются с предоставлением в 
ПТО не реже 1 раза в 5 дней. Данные почасового отпуска тепловой энергии и других параметров 
на выходе из котельной хранятся в архиве в бумажном и электронном виде не менее 3-х лет. Для 
технического учета показания снимаются согласно требованиям инструкций по эксплуатации. 

Согласно данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере теплоснабжения 
города Свирска, на котельных систем централизованного теплоснабжения коммерческий учет 
тепловой энергии не осуществляется. Организован технический учет ресурсов. 

Центральная котельная 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, ведется с помощью теплового 

счетчика, установленного на тепловом выводе котельной и расходомера отпуска горячей воды. 
Учет расхода холодной воды на подпитку ведется посредством ультразвукового расходомера 
воды. 

Котельная участка Микрорайон 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, не ведется. Расчет отпущенной 

тепловой энергии ведется по нормативам потребления коммунальных услуг и по тепловым 
счетчикам, установленным на вводах потребителей. Тепловые потери в тепловых сетях 
определяются расчетным методом согласно требованиям «Инструкции об организации в 
Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом МинЭнерго 
России №325 от 30.12.2008. Учет расхода холодной воды на подпитку ведется посредством 
крыльчатого счетчика. 

Котельная микрорайона Березовый 
Учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, не ведется. Расчет отпущенной 

тепловой энергии ведется по нормативам потребления коммунальных услуг и по тепловым 
счетчикам, установленным на вводах потребителей. Тепловые потери в тепловых сетях 
определяются расчетным методом согласно требованиям «Инструкции об организации в 
Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов 
технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом МинЭнерго 
России №325 от 30.12.2008. Учет расхода холодной воды на подпитку ведется посредством 
счетчика установленного на водонапорной башне. 

Данные о приборах учета и контроля, установленных на источниках тепловой энергии 
систем централизованного теплоснабжения города Свирска, приведены в таблице 1.21. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..21 – Приборы технического 
учета энергоресурсов, установленные на источниках тепловой энергии города Свирска 

№ Назначение прибора учета, 
контроля Наименование прибора Место 

установки Вид учета 

Центральная котельная 

1 Учет расхода холодной воды 
(подпитка) 

Расходомер-счетчик воды  
ультразвуковой «ПРЭМ» Котельная Технический 

Манометр КСД 2 

2 

Прибор учёта отпуска т/энергии на 
нужды отопления и ГВС для 

«Потребителя – Город»  
«СМК-2» Проходная 

котельной Технический 

Расходомер отпуска горячей воды  «ФОТОН» 
На 

магистральной 
т/сети 

Технический 



№ Назначение прибора учета, 
контроля Наименование прибора Место 

установки Вид учета 

3 Расходомер КСД 2, 0-1600 м3/ч      

4 Контроль давления сетевой воды 
на выходе из коллектора; входе 

Манометр КСД 2, 0-16 кгс/см2; 
0-10 кгс/см2 - 2 шт. 

Пульт 
управления КИП, 

выход из 
котельной 

Технический 

5 Контроль температуры Термометр КСМ 2-038, 0-200 оС 
- 2 шт.    Технический 

Котельная участка Микрорайон 

1 Учет расхода холодной воды Счетчик хол. воды крыльчатый 
«СКБ-32» 

На котельной -
подпитка Технический 

2 Контроль давления Манометр - 2 шт. Выход из 
котельной 

Технический 

3 Контроль температуры Термометр - 2 шт. Технический 

Котельная микрорайона Березовый 

1 Учет расхода холодной воды Счетчик холодной воды Водонапорная 
башня 

нужды 
населения + 

технический -
подпитка 

2 Контроль давления Манометр - 2 шт. Выход из 
котельной Технический 

3 Контроль температуры Термометр - 2 шт. Выход из 
котельной Технический 

 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии 

По данным теплоснабжающих организаций в 2017 г. на головных источниках 
централизованного теплоснабжения не зафиксировано инцидентов, повлекших за собой перерывы 
в подаче тепловой энергии потребителям. 

 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации источников тепловой энергии 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников 
тепловой энергии города Свирска по состоянию на 01.01.2018 – не выдавалось. 

 

1.3. Тепловые сети, сооружения на них, тепловые пункты 

 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой 
энергии 

В границах города Свирска расположены три изолированные друг от друга системы 
теплоснабжения. Общая протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, 
использующихся для транспорта теплоносителя от источников тепловой энергии систем 
централизованного теплоснабжения города Свирска до ИТП жилых кварталов и вводов в 
промышленные объекты по состоянию на 01.01.2018, составляет 25,141 км в двухтрубном 



исчислении (далее км) (в том числе магистральные сети от Центральной котельной – 5,929 км) и 
9197,24 м2 соответственно. 

Тепловые сети системы теплоснабжения города Свирска находятся в эксплуатационной 
ответственности ООО «Тепловые сети». 

Протяженность тепловых сетей системы теплоснабжения города Свирска, их материальная 
характеристика, а так же средний диаметр трубопроводов с распределением по источникам 
тепловой энергии и по системам теплоснабжения города в целом представлены в таблице 1.22. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..22 - Характеристики 
трубопроводов тепловых сетей города Свирска 

Наименование 
Протяженность сетей в 

двухтрубном 
исполнении всего, км 

Материальная 
характеристика, м2 

Средний 
диаметр, м 

Центральная котельная 21,869 8380,041 0,192 

Котельная участка Микрорайон 1,313 398,841 0,152 

Котельная микрорайона Березовый 1,958 418,358 0,107 

Итого 25,141 9197,24 0,183 

 
На рисунках 1.11 – 1.12 представлено распределение общей протяженности и материальной 

характеристики тепловых сетей по источникам тепловой энергии города в долевом и натуральном 
выражении. 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..11 - Протяженность тепловых 

сетей города Свирска с разбивкой по источникам тепловой энергии 



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..12 - Материальная 

характеристика тепловых сетей города Свирска с разбивкой по источникам тепловой энергии 
 

 

 Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах 
действия источников тепловой энергии 

 

На основании данных, предоставленных организациями, занятыми в сфере теплоснабжения 
города Свирска, в рамках Схемы теплоснабжения была разработана электронная модель схемы 
теплоснабжения города Свирска. Электронная модель схемы теплоснабжения города Свирска 
разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «ZuluThermo 
v.7.0». Более подробная информация о возможностях, реализуемых с помощью этого 
программного продукта, представлена в Главе 3 данной книги. 

Схемы тепловых сетей зон действия систем централизованного теплоснабжения города 
Свирска, реализованные в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo v.7.0» приведены на 
рисунке 1.13-1.15. 



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..13 - Схема тепловых сетей зоны действия системы централизованного теплоснабжения Центральной котельной г. Свирска



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..14 - Схема тепловых сетей зоны действия системы централизованного 

теплоснабжения котельной участка Микрорайон г. Свирска



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..15 - Схема тепловых сетей зоны действия системы централизованного теплоснабжения котельной микрорайона Березовый г. Свирска



 

 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип 
изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую 
характеристику грунтов в местах прокладки  

Тепловые сети систем теплоснабжения города Свирска выполнены в двухтрубном 
(подающий и обратный трубопроводы отопления) исполнении. Используется, как кольцевая, так и 
тупиковая схемы тепловых сетей. 

В жилой застройке преобладает подземная канальная и бесканальная прокладка, по 
промышленным территориям – надземная. В качестве тепловой изоляции трубопроводов в 
основном используется минеральная вата, так же в качестве изоляции присутствуют ППУ, маты из 
базальтового волокна, URSA. 

Приоритетным типом прокладки трубопроводов тепловых сетей СЦТ г. Свирска является 
подземная канальная прокладка (74,67% суммарной материальной характеристики всех тепловых 
сетей). На рисунке 1.16 представлено распределение общей материальной характеристики 
тепловых сетей СЦТ г. Свирска по типам прокладки в натуральном и долевом выражении.  

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..16 - Материальная 
характеристика тепловых сетей СЦТ г. Свирска с распределением по типам прокладки 
 
Данные по материальной характеристике трубопроводов тепловых сетей СЦТ г. Свирска с 

распределением по типам тепловой изоляции представлены на рисунке 1.17. 



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..17 - Материальная 

характеристика тепловых сетей СЦТ г. Свирска с распределением по типам тепловой изоляции 
 
Срок службы трубопроводов тепловых сетей города Свирска колеблется от 1 до 32 лет. 

Средневзвешенный относительно материальной характеристики трубопроводов тепловых сетей 
срок службы с распределением по источникам тепловой энергии г. Свирска представлен в таблице 
1.23. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..23 – Средневзвешенный срок 
службы трубопроводов тепловых сетей 

Источник тепловой энергии Материальная 
характеристика, м2 

Средневзвешенный срок 
службы, лет 

Центральная котельная, в т.ч.: 8380,04 21,2 

 магистральные тепловые сети 4685,10 22,1 

 тепловые сети промзоны 166,18 10,0 
 внутриквартальные тепловые сети от магистрали 

№2 1427,69 27,6 

 внутриквартальные тепловые сети от магистрали 
№3 1023,60 17,1 

 тепловые сети от магистрали №4 на ул. Киевская 408,21 11,7 
 внутриквартальные тепловые сети от магистрали 

№4 669,26 16,2 

Котельная участка Микрорайон 398,84 19,1 

Котельная микрорайона Березовый 418,36 28,0 

Итого по г. Свирску 9197,24 21,4 

 
В тепловых сетях г. Свирска используются трубопроводы различных диаметров от Дн 32 

мм до Дн 530 мм. Сводная ведомость тепловых сетей приведена в таблице 1.24. Структура 
тепловых сетей котельных г. Свирска представлена на рисунке 1.12. 



Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..24 - Сводная ведомость тепловых сетей котельных г. Свирска 

Наименование участка 
Диаметр трубопровода (мм) 

Итого 
25 32 48 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 530 

Магистральная тепловая сеть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 164,0 1391,0 985,0 370,0 1336,0 1683,0 5929,0 

Тепловая сеть промзоны 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 113,0 63,0 0,0 168,0 169,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 555,5 
Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 2 38,0 244,0 0,0 740,7 9,0 358,0 1070,0 160,0 707,0 1125,0 446,0 42,0 0,0 0,0 0,0 4939,7 

Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 3 8,0 219,0 88,2 989,0 465,5 1115,5 918,0 554,3 132,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5033,5 

Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 4 (Киевская) 50,0 18,0 0,0 345,0 0,0 160,8 33,9 0,0 15,0 740,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1363,6 

Внутриквартальная тепловая сеть 
от магистрали № 4 (Маяковского) 0,0 76,0 450,0 936,0 903,2 564,0 799,9 77,0 187,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4048,1 

Всего от Центральной котельной 96,0 557,0 538,2 3052,7 1377,7 2311,3 2884,8 791,3 1209,0 2798,4 1837,0 1027,0 370,0 1336,0 1683,0 21869,4 

Тепловая сеть Микрорайона 0,0 0,0 0,0 80,0 91,0 27,0 97,0 0,0 799,4 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1313,4 
Тепловая сеть Микрорайона 
"Березовка" 0,0 89,0 4,0 333,0 452,0 117,0 170,0 109,0 671,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1958,0 

Всего 96,0 646,0 542,2 3465,7 1920,7 2455,3 3151,8 900,3 2679,4 3030,4 1837,0 1027,0 370,0 1336,0 1683,0 25140,8 

 



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..18 - Протяженность 

тепловых сетей с распределением по диаметрам трубопроводов (в двухтрубном исчислении) 
Краткая характеристика грунтов. 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимает участие 

мощная толща пород кембрийского возраста (ангарская свита), перекрытая осадками 

юры и чехлом отложений четвертичного возраста мощностью от 2 до 20 метров. 

Отложения ангарской свиты выражены доломитами, мергелями и 

доломитизированными известняками различной крепости общей мощностью до 500 

метров. Кембрийские отложения цоколя надпойменной террасы р. Ангары 

повсеместно представлены доломитами серыми и темносерыми 

тонкокристаллическими от тонко- до толсто-плитчатых, трещиноватыми, местами 

кавернозными (коверны размером до 3-5 метров неправильной формы, полые или 

заполненные доломитовой мукой). Кровля доломитов очень неровная; местами в ней 

имеются «карманы», по-видимому карстового происхождения. Обнажения этих пород 

прослеживаются в обрывах цокольных террас р. Ангары и по склонам падей 

Черемшанки и Котихи. 

Юрские отложения развиты только в северо-западной части города. Они 

выражены терригенными грубокластическими и угленосными образованиями озерно-

болотного типа: брекчиями, конгломератами, кварцевыми и аркозовыми 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами мощностью от 10 до 80 метров. 



Осадки четвертичного возраста представлены породами различного генезиса и 

петрографического состава: щебнистыми отложениями элювиального 

происхождения, рыхлыми песчано-глинистыми породами аллювиального и 

делювиального происхождения. 

Аллювиальные отложения III-ей надпойменной террасы в нижней части толщи 

представлены гравийно-галечными отложениями с песчаным, реже супесчаным 

заполнителем общей мощностью 0,5-5,0 метров, а в верхней части толщи – песками, 

супесями, суглинками, невыдержанными по мощности и простиранию. Вблизи 

тылового шва террасы (например, в районе ул. Гоголя) мощность аллювиальных 

отложений достигает 12-16 метров. 

Делювиальные отложения представлены, в основном, суглинками, реже 

супесями с включением дресвы и щебня доломитов общей мощностью от 2 метров 

(на водоразделах) до 10-20 метров у подножья склонов. 

 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей 
арматуры на тепловых сетях 

Регулирующая арматура на тепловых сетях города Свирска отсут-ствует. В качестве 
секционирующей и запорной арматуры в основном используются задвижки и шаровые 
краны. 

На тепловых сетях города установлено 416 единиц запорной арматуры Ду 50-500 мм. 
Запорная арматура установлена в тепловых камерах и павильонах. Расстояние между 
соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения 
участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. 
При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также 
зависит от количества и места установки секционирующих задвижек. Сведения о количестве 
и типе установленной запорной арматуры приведены в таблице 1.25. 

Условный диаметр, мм 
Количество установленных задвижек, шт. 

чугунные стальные стальные (NAVAL) 

500 0 2 0 

400 0 8 0 

300 2 6 0 

250 0 4 0 

200 6 14 0 

150 18 35 0 

100 1 52 54 

80 0 63 18 

50 15 66 52 



 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и 
павильонов 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях 
установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные 
задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и 
обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных 
конструкций, оборудованных  приямками, воздуховыпускными и  сливными устройствами. 
Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с 
уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. 

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и 
отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006. 

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания 
арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами. 

 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети с анализом их обоснованности 

Центральная котельная 
Центральная котельная работает по температурному графику 95/70оС. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного 
или качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия 
частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 
60оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с 
открытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к 
максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием 
температурных регуляторов на вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в 
зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования 
отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.13 и на рисунке 1.5. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..25 - Температурный 
график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной котельной 

Температура 
наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура 

наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 47 -12 70 51 

8 60 46,5 -15 73 56,5 

5 60 46 -17 75 57 

3 60 45,5 -20 78,5 57,5 

0 60 44,5 -22 81 58 

-2 60 44 -25 83 60,5 

-5 63,5 45,5 -27 85,5 63 

-7 65 46 -30 87,5 65 

-8,5 66 48,5 -35 93,5 68,5 

-10 68,5 49,5 -36 95 70 

 



 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..19 - Температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии Центральной котельной 
 
Котельная участка Микрорайон 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного 
или качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия 
частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки - 
60оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с 
открытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к 
максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием 
температурных регуляторов на вводах потребителей. 

График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 
1.14 и на рисунке 1.6. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..26 - Температурный 
график регулирования отпуска тепловой энергии котельной участка Микрорайон 

Температура 
наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура 

наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 



Температура 
наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура 

наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 

 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..20 - Температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии котельной участка Микрорайон 
 
Котельная микрорайона Березовый 
Котельная участка Микрорайон работает по температурному графику 95/70оС. Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Осуществление количественного 
или качественно-количественного способа регулирования не возможно ввиду отсутствия 
частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Температура нижней срезки – 
60оС, что связано с необходимостью обеспечения качественного горячего водоснабжения и с 
открытой схемой подключения. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к 
максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием 
температурных регуляторов на вводах потребителей. 



График изменения температур теплоносителя был рассчитан исходя из пропускной 
способности тепловых сетей и качественного способа регулирования тепловой нагрузки в 
зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в таблице 
1.15 и на рисунке 1.7. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..27 - Температурный 
график регулирования отпуска тепловой энергии котельной микрорайона Березовый 

Температура 
наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С Температура 

наружного воздуха, °С t1, °С t2, °С 

10 60 56 -12 65 52 

8 60 55 -15 69 54 

5 60 54 -17 72 56 

3 60 53,5 -20 75 58 

0 60 52 -22 77 59 

-2 60 51 -25 80 62 

-5 60 50 -27 84 63 

-7 60 48 -30 87 64 

-8,5 60 47 -35 94 69 

-10 62 49 -36 95 70 

 

 
Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..21 - Температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии котельной микрорайона Березовый 



 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые 
сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования 
отпуска тепла в тепловые сети 

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок»: 

 Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не 
более: 

 по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 
 по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 
 по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

 Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из 
тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.  

 Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с 
графиком не лимитируется. 

В соответствии с данными, представленными организациями, занятыми в сфере 
теплоснабжения города Свирска, фактические температурные режимы отпуска тепла в 
тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла. 
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты не превышают допустимых 
значений. 

 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические 
графики 

Гидравлические режимы тепловых сетей представлены в электронной модели 

системы теплоснабжения города Свирск. 

 Статистику отказов (аварий, инцидентов) и восстановлений 
(аварийно-восстановительных ремонтов) на тепловых сетях 

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к 
необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам при-
водят следующие повреждения элементов тепловых сетей: 

 трубопроводов: сквозные коррозионные повреждения труб, разрывы сварных 
швов; 

 задвижек: коррозия корпуса или байпаса задвижки, искривление или падение 
дисков, неплотность фланцевых соединений, засоры, приводящие к негерме-тичности 
отключения участков; 

Все отмеченные выше повреждения возникают в процессе эксплуатации в результате 
воздействия на элемент ряда неблагоприятных факторов. Причинами некоторых 
повреждений являются дефекты строительства. 

Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. 
Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов 
труб, значительно меньше, чем коррозионных. Основными причинами разрывов сварных 



швов являются заводские дефекты при изготовлении труб и дефекты сварки труб при 
строительстве. 

Причины повреждения задвижек весьма разнообразны: это и наружная коррозия, и 
различные неполадки, возникающие в процессе эксплуатации (засоры, заклинивание и 
падение дисков, расстройства фланцевых соединений). 

Акты об авариях на тепловых сетях города Свирск приведены в Приложении А. 
Аварии были зафиксированы на трубопроводах диаметром от 100 до 500 мм. Основной 
причиной аварий являются внутренняя и наружная коррозия трубопроводов. 

 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и 
планирования капитальных (текущих) ремонтов 

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании 

гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам 

испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все 

обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях. 

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из 

нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы 

теплоснабжения, а так же на основании выявленных при гидравлических испытаниях 

дефектов. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей за 2011, 2012 гг 

приведены в Приложении Б. 

 Описание периодичности и соответствия техническим 
регламентам и иным обязательным требованиям процедур 
летних ремонтов с параметрами и методами испытаний 
(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых 
сетей 

Гидравлические испытания проводятся ежегодно перед началом отопительного 

сезона.  

Испытания водяной тепловой сети ООО «Центральная котельная» на 

эксплуатационные тепловые потери проводился в 2012 году. 

 Эксплуатируемые тепловые сети подвергают испытаниям на расчетную 

температуру теплоносителя не реже одного раза в два года. Акты об испытаниях 

водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя представлены в 

приложении Ж. 



 Описание нормативов технологических потерь при передаче 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в 
расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя 

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из 

тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками 

теплоносителя.  

Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и 

тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго №325 от 30 

декабря 2008 года  «Об утверждении порядка определения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

 

 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года 
при отсутствии приборов учета тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения" в состав тарифа на передачу тепловой 

энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой 

энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. 

Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены 

не могут. 

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета 

тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным 

способом.  

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, 

тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем 

вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на 

источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета 

тепловой энергии, установленных у потребителей.  

Тепловые потери в тепловых сетях представлены в таблице 26. 

 Потери тепловой энергии 

Наименование 
источника Ед. изм. 2010 2011 2012 



Центральная котельная тыс. Гкал 31,05 30,60 27,36 
Котельная микрорайона 
Березовый тыс. Гкал 1,32 1,07 1,320 

Котельная участка 
Микрорайон тыс. Гкал 1,48 1,27 1,823 

Итого: тыс. Гкал 33,85 32,94 30,504 
 

 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей 
эксплуатации участков тепловой сети и результаты их 
исполнения 

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети в городе Свирск не выносилось. 

 Типы присоединений теплопотребляющих установок 
потребителей к тепловым сетям  

Теплоснабжение всех потребителей в городе Свирск осуществляется по 

температурному графику 95/70оС. Повсеместно, как в частных, так и в 

многоквартирных домах, используется схема подключения потребителей с открытым 

водоразбором на горячее водоснабжение и непосредственным присоединением 

системы отопления. Применение данного типа присоединения возможно, поскольку 

температура воды в подающем трубопроводе не превышает 95оС. Схемы 

индивидуальных тепловых пунктов для частных и многоквартирных жилых зданий 

города Свирск представлено на рисунке 18. 

 



 
 

 
 Схемы индивидуальных тепловых пунктов 

 

 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой 
энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ 
планов по установке приборов учета тепловой энергии и 
теплоносителя 

Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники 

жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в 



эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 

января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод 

установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в 

указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами 

учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими 

(для коммунальной квартиры) приборами учета. 

На настоящий момент в городе Свирск установлено 75 приборов учета 

тепловой энергии. Из них: 49 установлено на многоквартирных жилых домах; 12 - на 

домах индивидуальной застройки; 12 на муниципальных учреждениях и учреждениях 

областного подчинения. 

Также приборами учета тепловой энергии оборудованы ООО "Автоматика-

КИП", ЗАО "Актех", Гостиница ЗАО "Актех", ИП Черемных А.Н., ООО "ТМ-Байкал" 

и ООО "РРЗ". 

В ближайшее время (до начала отопительного периода 2013-2014 гг) 

планируется к установке еще 15-17 теплосчетчиков 

 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций и используемых средств 
автоматизации, телемеханизации и связи 

В городе Свирск организована единая диспетчерская служба, имеющая связь со 

всеми котельными. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы 

теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде. 

Диспетчерская служба средствами автоматизации и телемеханизации не 

оснащена. 

 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых 
пунктов, насосных станций 

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории города 

Свирск отсутствуют. 

 Защита тепловых сетей от превышения давления 

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от 

превышения давления установлена на источниках централизованного 



теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления 

используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из 

системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты 

от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также 

расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при 

нагреве. 

 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и 
обоснование выбора организации, уполномоченной на их 
эксплуатацию 

На территории города Свирск бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение города Свирск осуществляется от трех 

источников тепловой энергии: Центральная котельная, котельная участка 

Микрорайон и котельная микрорайона «Березовый». В городе существует три 

изолированные системы теплоснабжения - своя для каждого планировочного района. 

Таким образом, теплоснабжение каждого планировочного района осуществляется за 

счет своего централизованного источника тепловой энергии. 

Центральная котельная обеспечивает теплоснабжение Центрального района 

города. Теплоснабжение участка Микрорайон осуществляется котельной участка 

Микрорайон. Микрорайон Березовый обеспечивается котельной микрорайона 

Березовый. 

Зоны действия источников тепловой энергии города Свирска представлены на 

рисунках 19 – 21.  

 



 
 Зона действия Центральной котельной 

 

 
 Зона действия котельной участка Микрорайон 

 



 
 Зона действия котельной микрорайона Березовый 

 

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах 
действия источников тепловой энергии 

 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления и в зонах действия источников 
тепловой энергии при расчетных температурах наружного 
воздуха 

По данным СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" расчетная 

температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС 

для Иркутска и Иркутской области составляет минус 36°С. 

Средняя температура отопительного сезона составляет минус 8.5°С. 

Продолжительность отопительного сезона равна 240 дням. 

В городе существует три изолированные системы теплоснабжения - своя для 

каждого планировочного района. Таким образом, теплоснабжение каждого 

планировочного района осуществляется за счет своего централизованного источника 

тепловой энергии. Характер тепловой нагрузки города Свирск по каждому 

планировочному району представлен на рисунке. Как видно из диаграммы на рисунке 

22 основную часть тепловой нагрузки во всех районах города составляет 

отопительно-вентиляционная нагрузка. Тепловые нагрузки потребителей в каждом 

планировочном районе и от каждого источника энергии представлены в таблице 26. 
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  Тепловые нагрузки потребителей 

Наименование показателя Размерность 

Наименование планировочного района, источника 
Центральный  Микрорайон  Березовый 

Центральная 
котельная 

Котельная участка 
Микрорайон 

Котельная микрорайона 
Березовый 

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 39,28 1,15 1,22 
жилые здания Гкал/ч 26,96 0,34 1,05 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 21,79 0,25 0,90 
нагрузка ГВС (макс.) Гкал/ч 5,18 0,09 0,15 

общественные здания Гкал/ч 4,67 0,81 0,16 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 3,42 0,46 0,11 
нагрузка ГВС (макс.) Гкал/ч 1,25 0,35 0,05 

прочие Гкал/ч 1,93 0,01 0,01 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,25 0,01 0,01 
нагрузка ГВС (макс.) Гкал/ч 0,69 0,01 0,00 

промышленные предприятия Гкал/ч 5,72 0,00 0,00 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 5,61     
нагрузка ГВС (макс.) Гкал/ч 0,11     

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 39,28 1,15 1,22 
отопление и вентиляция Гкал/ч 32,05 0,71 1,01 
горячее водоснабжение (макс.) Гкал/ч 7,23 0,44 0,21 

 



Характер тепловой нагрузки в зависимости от типа потребителей для каждого 

планировочного района графически представлен на рисунках 23 – 25. 

 

 
  Характер потребителей тепловой нагрузки в Центральном 

микрорайоне 

 

 
  Характер потребителей тепловой нагрузки участка Микрорайон 
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  Характер потребителей тепловой нагрузки в микрорайоне Березовый 

 

Как видно из диаграмм, в Центральном районе и микрорайоне березовый 

основными потребителями тепловой энергии являются жилые здания, в 

планировочном участке Микрорайон – общественная застройка. Промышленные 

предприятия снабжаются тепловой энергией от централизованных источников только 

в Центральном районе. 

 Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии 

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников в городе Свирск не 

зафиксировано. 

 Потребление тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в 
целом 

Все котельные города Свирск работают только в отопительный период. 

Потребление тепловой энергии от источников теплоснабжения города Свирск за 

последние три года представлено в таблицах 28-30. 
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  Потребление тепловой энергии в Центральном районе 

Наименование показателя Размерность Год 
2015 2016 2017 

Фактический годовой отпуск теплоэнергии, в т.ч. Гкал/год 102 284,91 100 858,27 101 796,79 
жилые здания Гкал/год 81 208,96 76 905,74 77 429,22 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 66 493,99 61 471,94 61 840,02 
нагрузка ГВС (максимальн.) Гкал/год 14 714,97 15 433,80 15 589,20 

общественные здания Гкал/год 9 620,61 9 635,00 9 492,76 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 9 138,68 9 070,59 8 613,60 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/год 481,93 564,41 879,16 

прочие Гкал/год 3 818,60 3 334,16 3 780,32 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 3 617,78 3 181,02 3 636,76 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/год 200,82 153,14 143,56 

промышленные предприятия Гкал/год 7 636,74 10 983,37 11 094,49 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 7 611,42 10 969,81 11 085,66 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/год 25,32 13,56 8,83 

 

  Потребление тепловой энергии в микрорайоне Березовый 

Наименование показателя Размерность Год 
2015 2016 2017 

Фактический годовой отпуск теплоэнергии, в т.ч. Гкал/год 3 695,74 3 363,10 3 426,14 
жилые здания Гкал/год 3 353,58 3 023,47 3 083,99 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 2 943,52 2 566,99 2 613,75 
нагрузка ГВС (максимальн.) Гкал/год 410,06 456,48 470,24 

общественные здания Гкал/год 309,59 309,35 303,46 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 293,91 294,38 294,38 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/год 15,68 14,97 9,08 



Наименование показателя Размерность Год 
2015 2016 2017 

прочие Гкал/год 32,57 30,28 38,69 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 30,40 28,12 36,45 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/год 2,17 2,16 2,24 

 

  Потребление тепловой энергии на участке Микрорайон 

Наименование показателя Размерность 
Год 

2015 2016 2017 

Фактический годовой отпуск теплоэнергии, в т.ч. Гкал/год 2 424,18 2 414,95 2 243,69 
жилые здания Гкал/год 900,13 890,31 959,56 

отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 664,12 652,70 722,79 
нагрузка ГВС (максимальн.) Гкал/год 236,01 237,61 236,77 

общественные здания Гкал/год 1 502,60 1 498,43 1 246,60 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 1 338,53 1 337,91 1 155,69 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/год 164,07 160,52 90,91 

прочие Гкал/год 21,45 26,21 37,53 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/год 21,23 25,35 30,13 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/год 0,22 0,86 7,40 

 

 



Динамика потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления графически представлена на рисунках 26-28. 

 
  Потребление тепловой энергии в Центральном районе 

 

 
  Потребление тепловой энергии в микрорайоне Березовый 

 



 
  Потребление тепловой энергии на участке Микрорайон 

 

 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для 
населения на отопление и горячее водоснабжение 

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2006 г. N 306)(в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 

258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления 

коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При 

определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие 

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: 

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых 

инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 



- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, 

площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных 

систем; 

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные 

техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг 

используются следующие показатели: 

в отношении горячего водоснабжения: 

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека; 

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении отопления: 

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома; 

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений 

в многоквартирном доме. 

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением 

метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно 

приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены постановлением 

администрации муниципального образования «город Свирск» от 29 ноября 2012 года 

№ 773 «О внесении изменений в постановление администрации от 12.11.2009 № 574 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг». 

Согласно постановлению администрации муниципального образования «город 

Свирск» от 01 марта 2013 года № 113 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 29.11.2012 № 773 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 12.11.2009 № 574 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг» постановление вступает в силу с 01.01.2013 года. 

Нормативы потребления тепловой энергии представлены в таблице 31. 



  - Нормативы потребления коммунальных услуг для 
населения муниципального образования «город Свирск» 

Наименование жилищного фонда с 
учетом степени благоустройства 

Норматив тепловой энергии на 
отопление, Гкал/м2. в месяц 

Многоквартирные и жилые дома со 
всеми видами благоустройства 0,026 

Многоквартирные и жилые дома 
полублагоустроенные (без ванн) 0,026 

 

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии 

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие 

понятия: 

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма 

номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию 

оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на 

собственные и хозяйственные нужды; 

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная 

установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов 

мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине 

снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на 

продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная 

располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки 

на собственные и хозяйственные нужды. 

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки 

Схемы теплоснабжения города Свирск были сформированы балансы установленной, 

располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой 

мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому 



источнику тепловой энергии. Указанные балансы, с разделением по расчетным 

элементам территориального деления города Свирск, представлены в таблице 32. 

 



 Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой 
мощности в тепловых сетях, присоединенной тепловой нагрузки и резервы (дефициты) тепловой мощности нетто по 
каждому источнику тепловой энергии 

Наименование показателя Размерность 

Наименование планировочного района, источника 

Центральный  Микрорайон  Березовый 

Центральная 
котельная 

Котельная 
участка 

Микрорайон 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 
Установленная тепловая мощность оборудования Гкал/ч 75 3,88 3,7 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 75 2,5 3,7 
Собственные нужды Гкал/ч 2,36 0,02 0,02 
Тепловая мощность нетто Гкал/ч 72,64 2,48 3,68 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 3,63 0,22 0,23 
Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 39,28 1,15 1,22 

жилые здания Гкал/ч 26,96 0,34 1,05 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 21,79 0,25 0,90 
нагрузка ГВС (максимальн.) Гкал/ч 5,18 0,09 0,15 

общественные здания Гкал/ч 4,67 0,81 0,16 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 3,42 0,46 0,11 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/ч 1,25 0,35 0,05 

прочие Гкал/ч 1,93 0,01 0,01 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,25 0,01 0,01 
нагрузка ГВС (макс) Гкал/ч 0,69 0,01 0,00 

промышленные предприятия Гкал/ч 5,72 0,00 0,00 



Наименование показателя Размерность 

Наименование планировочного района, источника 

Центральный  Микрорайон  Березовый 

Центральная 
котельная 

Котельная 
участка 

Микрорайон 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 
отопительно-вентиляционная тепловая нагрузка Гкал/ч 5,61     
нагрузка ГВС (макс) Гкал/ч 0,11     

Присоединенная тепловая нагрузка, в т. ч.: Гкал/ч 39,28 1,15 1,22 
отопление и вентиляция Гкал/ч 32,05 0,71 1,01 
горячее водоснабжение (макс.) Гкал/ч 7,23 0,44 0,21 

Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч 33,36 1,32 2,46 
Доля резерва, %   45,9% 53,4% 66,8% 



Из таблицы видно, что в каждом районе и по каждому источнику 

централизованного теплоснабжения города Свирск существуют резервы тепловой 

мощности нетто. Наглядно резервы тепловой мощности нетто представлены в виде 

диаграммы на рисунке 29. 

 

 
 Резервы тепловой мощности нетто в зонах действия источников 

тепловой энергии города Свирск 

Наибольший резерв тепловой мощности выявлен на котельной в микрорайоне 

Березовый - 2,46 Гкал/ч, что в процентном соотношении составляет 66,8%. Резервы 

тепловой мощности котельных в Центральном районе и участке Микрорайон 

составляют 33,6 Гкал/час (45,9%) и 1,32 Гкал/ч (53,4%). 

1.7. Балансы теплоносителя 

 Утвержденные балансы производительности 
водоподготовительных установок  

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в 

теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия 

систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют. 



1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом 

 Виды и количества используемого основного, резервного и 
аварийного топлива на Центральной котельной 

На центральной котельной города Свирск в качестве основного топлива 

используются различные виды угля различных месторождений. Калорийность 

топлива в зависимости поставки колеблется от 3643,65 ккал/кг до 4809 ккал/кг. В 

качестве резервного топлива и для растопки котлов используется мазут топочный 

«МТ-100» калорийностью 9590 ккал/кг. Аварийное топливо не предусмотрено. 

Информация о виде и количественных значениях топлива используемого на 

Центральной котельной в течение последних пяти лет представлена в таблице 33 и на 

диаграмме на рисунке 30. 

 

 

  



 Расход топлива на Центральной котельной 
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  т ккал/кг т ккал/кг т ккал/кг т ккал/кг т ккал/кг 

Дряд., Черемховского разреза 19143,4 4270,8 23684,3 4169,217 20569 4151,8 11915,62 4143,9 13022,3 4348,4 
3Бр, Мугунского р/за, 

Тулунское месторождение 5195,4 4022,95          
3Бряд, Азейского р/за, Тулунское 

месторождение 13336,8 3836,6 13971,9 3862,0 8085,1 3643,7 2088,2 3700,0 4322 3940,0 

2Бр, Ирша Бородинского р/за, 
Красноярского     336 3928     

 Дотсев или Дряд., Лужковского 
р/за, забитуйское 

месторождение 
    9850,1 4804 24439,28 4427 18264,22 4809 

Мазут топочный «МТ-100» 105,276 9590 146,065 9590 106,843 9590 75,08 9590 156,413 9590 
 

 



 
 Расход топлива на Центральной котельной 

Как видно из диаграмм, в основном используется каменный рядовой уголь 

Черемховского разреза и рядовой или отсев Лужковского разреза. Доля потребления 

бурого рядового угля Азейского разреза, Тулунского месторождения в последние 

годы снизилось. 

Уголь на котельную доставляется железнодорожным транспортом до станции 

Макарьево и автомобильным транспортом с угольного разреза непосредственно на 

центральный склад хранения угля.  

Перерывы в поставках топлива за последние 5 лет отсутствовали. 

Топливно-энергетические балансы центральной котельной представлены в 

таблице 34. На диаграмме на рисунке 31 представлена динамика расхода условного 

топлива на центральной котельной за последние 5 лет. 

 

 

 



 – Топливно-энергетические балансы Центральной котельной 

 

 

 

Показатель Ед. 
изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

I II III IV V VI-VIII IX X XI XII Итого 
Производство 
тепловой 
энергии, в т. Ч.: 

Гкал 133788 133044 141732 139485 25286 21477 18505 10188 4452 0 4779 11972 16235 24420 137314 

собственные и 
технологические 
нужды 

Гкал 7426,7 10301.8 8400.4 8025.71 1624.2 1281.5 949.48 485.9 283.21 0 380.78 687.85 986.97 1476.6 8156.44 

отпуск в сеть, в 
т. Ч.: Гкал 126361 122743 133332 131459 23662 20196 17556 9702.1 4168.8 0 4398.2 11284 15248 22943 129157.58 

«Реализация» Гкал 93656 92435.4 102285 100863.4 19947 16512 12603 6996.2 2704.1 0 2904.7 8830.2 12742 18558 101797.23 
Потери в т/с Гкал 32705 30307.2 31046.7 30595.89 3715.1 3683.9 4952.2 2705.9 1464.7 0 1493.6 2453.9 2505.8 4385.2 27360.35 
Затрачено 
условного 
топлива, в т. Ч.: 

т.у.т 22119,433 22015.03 23503.10 23716.58 4326.72 3696.59 3184.93 1753.55 766.20 0 813.08 1988.74 2697.63 4056.60 23284.04 

Затрачено 
натурального 
топлива, в т. Ч.: 

т.н.т. 37780,876 37802.27 38953.84 38518.18 6867.94 5841.61 5040.18 2387.84 1027.00 0 1221.48 2864.20 3787.45 6727.23 35764.93 

Твердого 
топлива т.н.т. 37675,6 37656.2 38847 38443.1 6821.96 5819.48 5027.18 2378.24 1022 0 1210.06 2848.2 3768.8 6712.6 35608.52 

Жидкого 
топлива т.н.т. 105,276 146.065 106.843 75.080 45.980 22.130 13.000 9.600 5.000 0 11.423 16.000 18.650 14.630 156.413 



 
 Расход условного топлива на центральной котельной 

 Виды и количества используемого основного, резервного и 
аварийного топлива на котельной участка Микрорайон 

На котельной участка Микрорайон в качестве основного топлива используется 

каменный уголь: рядовой Черемховского разреза и рядовой или отсев Лужковского 

разреза Забитуйского месторождения. Калорийность топлива в зависимости от 

поставки колеблется от 4155,6 ккал/кг до 5200 ккал/кг. С 2008 по 2010 года в качестве 

основного топлива использовались также древесные отходы, их калорийность 

составляет 1806 ккал/кг. Аварийное и резервное топливо на котельной не 

предусмотрено.  

Информация о виде и количественных значениях топлива используемого на 

котельной участка Микрорайон в течение последних пяти лет представлена в  

таблице 35 и на диаграмме на рисунке 32. 

 

 

 

 



 Расход топлива на котельной участка Микрорайон 

год 2013 2014 2015 2016 2017 
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Дряд., Черемховского разреза 1385 4155,6 1488 4452,65 1817 4338,6 1495 4560,9 1106,2 4399,9 

Древесные отходы, утилизация 
от деревоперерабатывающего 
предприятия «Т.М. «Байкал»» 

473 1806 77,3 1806 15,8 1806     

 Дотсев или Дряд., Лужковского р/за, 
забитуйское месторождение       

23,24 5200 658,81 5000 

 

 



 
 Расход топлива на котельной участка Микрорайон 

Как видно из диаграмм, в основном используется каменный рядовой уголь 

Черемховского разреза. В период с 2008 по 2010 год доля потребления древесных 

отходов значительно снизилась, использование каменного угля Лужковского разреза 

в период 2011-2012 годов, напротив, значительно увеличилось.  

Уголь на котельную доставляется железнодорожным транспортом до станции 

Макарьево и автомобильным транспортом с угольного разреза непосредственно на 

центральный склад хранения угля.  

Перерывы в поставках топлива за последние 5 лет отсутствовали. 

Топливно-энергетические балансы котельной участка Микрорайон 

представлены в таблице 36. На диаграмме на рисунке 33 представлена динамика 

изменения расхода условного топлива на котельной участка Микрорайон за 

последние 5 лет. 

 



 
 Расход условного топлива на котельной участка Микрорайон 

 



 – Топливно-энергетические балансы котельной участка Микрорайон 

 

 

 

Показатель Ед. 
изм. 2013 2014 2015 2016 2017  

I II III IV V VI-VIII IX X XI XII Итого 
Производство 
тепловой 
энергии, в т. Ч.: 

Гкал 3765 3840 4003 3784 775 659 530 372 152 0 107 382 503 688 4168.00 

собственные и 
технологические 
нужды 

Гкал 66,34 91.75 95.31 92.74 17.12 24.64 11.94 8.48 4.05 0 9.63 9.75 10.36 15.25 111.22 

отпуск в сеть, в т. 
Ч.: Гкал 3698,63 3748.25 3907.69 3691.26 757.88 634.36 518.06 363.52 147.95 0 97.37 372.25 492.64 672.75 4056.78 

«Реализация» Гкал 2361 2376.25 2424.18 2414 447 330.65 263.62 178.72 84.85 0 54.05 202.2 287.71 384.78 2233.58 
Потери в т/с Гкал 1337,63 1372 1483.51 1277.26 310.88 303.71 254.44 184.8 63.1 0 43.32 170.05 204.93 287.97 1823.2 
Затрачено 
условного 
топлива, в т. Ч.: 

т.у.т 944,25 937.89 1130.26 991.34 219.031 186.307 149.758 105.042 31.662 0 28.566 106.229 142.451 196.834 1165.88 

Затрачено 
натурального 
топлива, в т. Ч.: 

т.н.т. 1385 1488 1817 1518.24 325.39 276.83 233.27 145.32 43 0 46 149.9 229.3 316 1765.01 

Твердого топлива т.н.т. 1385 1488 1817 1518.24 325.39 276.83 233.27 145.32 43 0 46 149.9 229.3 316 1765.01 



 Виды и количества используемого основного, резервного и 
аварийного топлива на котельной района Березовый 

На котельной микрорайона Березовый в качестве основного топлива 

используется каменный уголь: рядовой Черемховского разреза и рядовой или отсев 

Лужковского разреза Забитуйского месторождения. Калорийность топлива в 

зависимости от поставки колеблется от 3528,49 ккал/кг до 5200 ккал/кг. Аварийное и 

резервное топливо на котельной не предусмотрено.  

Информация о виде и количественных значениях топлива используемого на 

котельной микрорайона Березовый в течение последних четырех лет представлена в 

таблице 37 и на диаграмме на рисунке 34. 
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Дряд., 
Черемховского 

разреза 

2242,7 4312,9 2174 3528,49 1904,8 4527,7 1656,85 4586,0 

 Дотсев или Дряд., 
Лужковского р/за, 

забитуйское 
месторождение 

    4,49 5200 235,65 5200 
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Как видно из диаграмм, в основном используется каменный рядовой уголь 

Черемховского разреза. В период с 2016 по 2017 год доля использования каменного 

угля Черемховского разреза снизилась до 88% в связи с использованием каменного 

угля Лужковского разреза забитуйского месторождения.  

Уголь на котельную доставляется железнодорожным транспортом до станции 

Макарьево и автомобильным транспортом с угольного разреза непосредственно на 

центральный склад хранения угля.  

Перерывы в поставках топлива за последние 5 лет отсутствовали. 

Топливно-энергетические балансы котельной микрорайона Березовый 

представлены в таблице 38. На диаграмме на рисунке 35 представлена динамика 

расхода условного топлива на котельной микрорайона Березовый за последние 4 года. 

 

 

 



 – Топливно-энергетические балансы котельной микрорайона Березовый 

 

 

Показатель Ед. 
изм. 2014 2015 2016 2017  

I II III IV V VI-VIII IX X XI XII Итого 
Производство 
тепловой 
энергии, в т. Ч.: 

Гкал 5057 5135 4534 889 716 660 416 126 0 127 445 608 870 4857 

собственные и 
технологические 
нужды 

Гкал 115.82 117.05 105.94 19.24 15.57 14.47 9.41 3.67 0 4.63 11.44 13.35 18.73 110.51 

отпуск в сеть, в 
т. Ч.: Гкал 4941.18 5017.95 4428.06 869.76 700.43 645.53 406.59 122.33 0 122.37 433.56 594.65 851.27 4746.5 

«Реализация» Гкал 3572.62 3695.74 3363.1 662.82 536.27 404.31 268.56 89.83 0 108.31 300.46 434.95 620.65 3426.16 
Потери в т/с Гкал 1368.56 1322.21 1064.96 206.94 164.16 241.22 138.03 32.5 0 14.06 133.1 159.7 230.62 1320.33 
Затрачено 
условного 
топлива, в т. Ч.: 

т.у.т 1381.79 1350.10 1235.39 233.24 187.94 171.35 108.11 32.83 0 30.74 132.09 156.11 208.12 1260.53 

Затрачено 
натурального 
топлива, в т. Ч.: 

т.н.т. 2242.7 2174 1909.29 354.4 288.25 254.9 156.3 46 0 49.5 159.8 251.3 332.5 1892.95 

Твердого 
топлива т.н.т. 2242.7 2174 1909.29 354.4 288.25 254.9 156.3 46 0 49.5 159.8 251.3 332.5 1892.95 



 
 Расход условного топлива на котельной микрорайона Березовый 

 

1.9. Надежность теплоснабжения 

Оценка надежности систем теплоснабжения выполнена согласно 

Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, разработанным в соответствии с пунктом 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734). 

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности 

систем теплоснабжения поселений, городских округов. В них приведены 

практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, 

городских округов по условиям обеспечения надежности на: высоконадежные, 

надежные, малонадежные и ненадежные. 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное 

снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, 

недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: 

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников 

тепла; 



- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепла; 

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников 

тепла; 

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников 

тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей; 

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепла и 

элементов тепловой сети; 

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых 

сетей; 

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепла потребителям; 

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепла на 

нарушение качества теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются показатели 

надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем 

электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии: 

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ), 

характеризуемый наличием или отсутствием резервного электропитания; 

- Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв), 

характеризуемый наличием или отсутствием резервного водоснабжения; 

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт), 

характеризуемый наличием или отсутствием резервного топливоснабжения. 

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и 

пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам 

потребителей (Кб). 

- Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов 

тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой 

нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, 

подлежащей резервированию: 

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением 



отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за 

последние три года. 

- Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и 

инцидентов. 

- Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад). 

- Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, 

городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) сист1
надК . 

В зависимости от полученных показателей надежности системы 

теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

- высоконадежные  более 0,9; 

- надежные    0,75 - 0,89; 

- малонадежные   0,5 - 0,74; 

- ненадежные   менее 0,5. 

Показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения 

города Свирск приведены в таблице 39. 

Общий показатель надежности систем теплоснабжения города Свирск сист
надК  на 

расчетный срок составляет 0,76, что позволяет отнести ее к категории «надежные». 

 Показатели надежности структурных элементов системы 
теплоснабжения 

Показатель надежности Центральная 
котельная 

Котельная 
участка 

Микрорайон 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 
Показатель надежности 
электроснабжения источников тепла (Кэ) 1,0 1,0 1,0 

Показатель надежности водоснабжения 
источников тепла (Кв) 1,0 1,0 1,0 

Показатель надежности 
топливоснабжения источников тепла (Кт) 0,5 1,0 1,0 

Показатель соответствия тепловой 
мощности источников тепла и 
пропускной способности тепловых сетей 
фактическим тепловым нагрузкам 
потребителей (Кб) 

1,0 1,0 1,0 

Показатель уровня резервирования (Кр) 0,5 0,2 0,2 

Показатель технического состояния 
тепловых сетей (Кс) 0,5 0,5 0,5 



Показатель надежности Центральная 
котельная 

Котельная 
участка 

Микрорайон 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 
Показатель интенсивности отказов 
тепловых сетей (Котк) 0,6 0,6 0,6 

Показатель относительного недоотпуска 
тепла (Кнед) 1,0 1,0 1,0 

Показатель надежности конкретной 
системы теплоснабжения (Кнад) 0,76 0,79 0,79 

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г., «Об 

утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит 

информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим 

ценам (тарифам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в 

части регулируемой деятельности); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и 

услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других 

мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения. 

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской 



Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и 

теплосетевыми организациями. 

  Технико-экономические показатели ООО «Центральная 
котельная» 

Основными видами деятельности предприятия являются: выработка тепловой 

энергии, обеспечение работоспособности котельной. 

В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится 

Центральной котельной, расположенной на территории города и котельной 

микрорайона Берёзовый. Выработанная тепловая энергия расходуется на 

хозяйственные, коммунальные и производственные нужды населения, бюджетных 

организаций и прочих потребителей. 

Предприятием эксплуатируется 2 котельные: 

-на Центральной котельной установлены 2 паровых котла КЕ-50-40/14 (№ 1, 

№3), суммарная мощность 50 Гкал/час; 

-на котельной микрорайона Бер ёзовый установлены 2 водогрейных котла  

КВр-1,1, водогрейный котел КВР-1 и водогрейный котел КВР-0,5, суммарная 

мощность 3,7 Гкал/час. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Центральная котельная», представлена в таблице 40. 



 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Центральная котельная» 
Наименование показателя Показатель 

2016 2017 
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт 
тепловой энергии) производство тепловой энергии производство тепловой энергии 

б) Выручка (тыс. рублей) 40101 43057 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по 
регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): 37 481 42 494 

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 
0   

расходы на топливо всего(см.табл.2.1) 15 850 17 954 
Уголь     

Расходы на уголь, тыс. руб. 15 319,3 16 964 
Цена топлива (руб./т.) 758,39 884 
Объем топлива (т.) 20 199,8 19 182 
способ приобретения жд поставки, автотранспорт жд поставки, автотранспорт 

Мазут     
Расходы на мазут, тыс. руб. 531,11 990 
Цена топлива (руб./т.), в том числе: 11855,13 11928 
Объем топлива  (т) 44,8 83 
способ приобретения автотранспорт автотранспорт 

расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе 4 119,4 4 785 

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч 1,076 1,46 
объем приобретения  3 792 170 3 286 810 

расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе 395,2 639 



Наименование показателя Показатель 
2016 2017 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 24,3 39 
расходы на оплату труда и страховые взносы основного 

производственного персонала  2 859,9 7 498 

расходы на амортизацию основных производственных средств и 
аренду имущества, используемого в технологическом процессе 16,8 181 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: 5 559,8 4 683 
расходы на оплату труда и страховые взносы  1 519,0 1 502 

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 3 796,6 482 
расходы на оплату труда и страховые взносы  549,6 236 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных 
производственных средств 4 859,0 4 123 

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по 
договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 
технологического процесса3 

0 2 110 

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей) 0 563 
д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе: 0   

размер расходования чистой прибыли на финансирование 
мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. 
рублей) 0   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:     

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 0   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской 
отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ 

организация находится на 
упрощённой системе налогообложения, 
согласно Федерального закона от 21.11.1996 
№129-ФЗ (ред. от 28.09.2010г. "О 
бухгалтерском учёте") освобождается  от  
обязанности  ведения бухгалтерского  учёта   

з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 52,5 52,5 



Наименование показателя Показатель 
2016 2017 

и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 22,8 22,8 
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 71,698 63 712 
л) Объем покупаемой  тепловой энергии (тыс. Гкал) 0   
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том 
числе:  61,55 60 440 

по приборам учета (тыс. Гкал) ,   
по нормативам потребления  (тыс. Гкал) 61,550   

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым 
сетям (процентов) 0   
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении) (км)     
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) 

    
р) Количество теплоэлектростанций (штук)     
с) Количество тепловых станций и котельных (штук) 1   
т) Количество тепловых пунктов (штук)     
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек) 23   
ф) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); 102,570 0,183 

х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал) 61,6 54,4 

ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). 0,53 0,76 

 



 Технико-экономические показатели ООО «Теплоэнергосервис» 

Основными видами деятельности предприятия являются выработка тепловой 

энергии, обеспечение работоспособности котельной. 

В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится 

котельной, расположенной на территории города и котельной Микрорайон. 

Выработанная тепловая энергия расходуется на хозяйственные, коммунальные и 

производственные нужды населения, бюджетных организаций и прочих 

потребителей. 

Предприятием эксплуатируется 2 котельных: 

- на Центральной котельной города Свирск установлен 1 паровой котел  

КЕ-50-40/14 мощностью 25 Гкал/час; 

- на котельный участок Микрорайон установлены 3 водогрейных котла КВР-1 и 

2 котла НРС -18 с ручной загрузкой топлива и выгрузкой шлака, суммарная мощность 

3,88 Гкал/час. 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Теплоэнергосервис», включая структуру основных производственных затрат, 

представлена в таблице 41. 

 



 Основных показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Теплоэнергосервис» 

Наименование показателя 
Показатель 

2016 2017 
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой 
энергии) производство тепловой энергии производство тепловой энергии 

б) Выручка (тыс. рублей) 43 988 48 047 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей): 39 052 47 176 

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 0   
расходы на топливо всего(см.табл.2.1) 17 427,5 19 283 

Уголь     
Расходы на уголь, тыс. руб. 16 729 18 544 
Цена топлива (руб./т.) 739,10 882 
Объем топлива (т.) 22 634 21 026 
способ приобретения жд поставки, автотранспорт жд поставки, автотранспорт 

Мазут     
Расходы на мазут, тыс. руб. 698,5 740 
Цена топлива (руб./т.), в том числе: 11258,76 11929 
Объем топлива  (т) 62 62 
способ приобретения автотранспорт автотранспорт 

расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в технологическом процессе 4 433,0 6 341 

средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч 1,059 1,46 
объем приобретения  4 184 490 4 355 550 

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе 625,0 907 

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе 
0 39 



Наименование показателя 
Показатель 

2016 2017 
расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного 

персонала  3 554,7 7 728 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе 9,0 139 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: 5 216,1 5 394 
расходы на оплату труда и страховые взносы  904,1 1 374 

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 3 500,1 483 
расходы на оплату труда и страховые взносы  282,4 236 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств 4 286,4 4 184 

расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса3 

0 2 678 

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей) 0 871 
д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе: 0   

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по 
развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) 0   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: 0   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 0   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, 
включая бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ 

организация находится на  упрощённой 
системе налогооблажения,  согласно 
Федерального закона от 21.11.1996 
№129-ФЗ (ред. от 28.09.2010г. "О 

бухгалтерском учёте") освобождается  от  
обязанности  ведения бухгалтерского  

учёта   
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) 28,88 28,88 
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) 22,88 22,9 
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) 79,172 70 903 



Наименование показателя 
Показатель 

2016 2017 
л) Объем покупаемой  тепловой энергии (тыс. Гкал) 0   
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:  69,229 67 443 

по приборам учета (тыс. Гкал)     
по нормативам потребления  (тыс. Гкал) 69,229   

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 
(процентов) 0   
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении) (км)     
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км)     
р) Количество теплоэлектростанций (штук)     
с) Количество тепловых станций и котельных (штук) 1   
т) Количество тепловых пунктов (штук)     
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала 
(человек) 32 32 
ф) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); 85,521 0,178 

х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал) 60,44 64,6 

ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть (куб. м/Гкал). 0,74 0,96 

 

 



 Технико-экономические показатели ООО «Тепловые сети» 

Основными видами деятельности предприятия являются: передача пара и 

горячей воды, ремонт и обслуживание инженерных сетей.  

В эксплуатации ООО "Тепловые сети" находятся все городские тепловые сети. 

Тепловая энергия, выработанная на производственно-отопительных котельных, 

принадлежащих ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис», 

передается потребителям по сетям ООО «Тепловые сети». 

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Тепловые сети», включая структуру основных производственных затрат, 

представлена в таблице 42. 

 

 



 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тепловые сети» 

Наименование показателя 
Показатель 

2016 2017 
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) передача тепловой энергии передача тепловой энергии 

б) Выручка (тыс. рублей) 23703 21597 
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности (тыс. рублей): 23 028 21 380 

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 15558,66   
расходы на топливо всего(см.табл.2.1) 0   
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, 

используемым в технологическом процессе 68,4   
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч 1,005   
объем приобретения  67986   

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом 
процессе   

  

расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе     
расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного 

персонала  1 903,9 2 365 

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе 68,1 20 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: 2 148,5 2 610 
расходы на оплату труда и страховые взносы  481,4 443 

общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: 1 018,8 15 850 
расходы на оплату труда и страховые взносы  326,9 0 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных 
средств 2 261,7 536 



Наименование показателя 
Показатель 

2016 2017 
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 

организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса3 

0   

г) Валовая прибыль  от продажи товаров и услуг  (тыс. рублей) 0 216 
д) Чистая прибыль   (тыс. рублей), в том числе: 0   

размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по 
развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) 0   
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: 0   

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) 0   
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая 
бухгалтерский баланс и приложения к нему⁴ 

организация находится на  
упрощённой системе 

налогооблажения,  согласно 
Федерального закона от 

21.11.1996 №129-ФЗ (ред. от 
28.09.2010г. "О бухгалтерском 

учёте") освобождается  от  
обязанности  ведения 
бухгалтерского  учёта   

з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)     
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)     
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)     
л) Объем покупаемой  тепловой энергии (тыс. Гкал) 133,223 126 200 
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:  

109,243 104 501 

по приборам учета (тыс. Гкал)     
по нормативам потребления  (тыс. Гкал) 109,243   



Наименование показателя 
Показатель 

2016 2017 
н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям 
(процентов) 22,0 17,11 
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении) (км) 52 39,608 
п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) 

    
р) Количество теплоэлектростанций (штук)     
с) Количество тепловых станций и котельных (штук)     
т) Количество тепловых пунктов (штук)     
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) 

14 16 
ф) Удельный расход  условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);     

х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал)     

ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть (куб. м/Гкал).     

 



1.11. Тарифы в сфере теплоснабжения 

 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов  

Тарифы на выработку тепловой энергии ООО «Центральная котельная» и 

ООО «Теплоэнергосервис» и тариф на услугу по передаче тепловой энергии 

ООО «Тепловые сети» за 2016-2018 год представлены в таблице 43. Графически динамика 

изменения тарифов представлена на рисунках 36-38. 

 Утвержденные тарифы в сфере теплоснабжения  
города Свирск 

№ 
п/п 

Наименование 
теплоснабжающей 
организации / вид 

регулируемой 
деятельности 

Ед. изм. 

Экономически обоснованный тариф (НДС не 
облагается) 

2016 год 2017 год 2018 год 

с 01.01 
по 30.06 

с 01.07 
по 31.12 

с 01.01 
по 30.06 

с 01.07 
по 31.12 

с 01.01 
по 30.06 

с 01.07 
по 31.12 

1 
ООО "Тепловые сети" / 

передача тепловом энергии руб./Гкал  303.73 303.73 388.53 .388,53 408.45 

2 ООО "Теплоэнергосервис"        

2.1 тепловая энергия руб./Гкал  1 210.49 1 210,49 1 443.63 1 443.63 1 512,62 

2.2 теплоноситель руб./м'’ 21.88 24,19 22,30 26,18 26,18 30.09 

2.3 
горячая вода в открытой 
системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 
- - - - - - - 

2.3.1 
компонент на тепловую 

энергию руб./Гкал 1 071.93 1 210.49 1 210,49 1 443.63 1 443,63 1 512.62 

2.3.2 
компонент на 
теплоноситель 

руб./м’ 21,88 24.19 22,30 26,18 26,18 30,09 

3 
ООО "Центральная 

котельная” 
       

3.1 тепловая энергия руб./Гкал  1 187.29 1 187,29 1 461.16 1 461,16 1 505.46 

3.2 теплоноситель руб./м’ 21.88 24.19 22,30 26.18 26.18 29.98 

 
горячая вода в открытой 
системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 
- - - - - - - 

3.3.1 
компонент на тепловую 

энергию руб./Гкал 1 067.41 1 187.29 1 187.29 1 461.16 1 461.16 1 505.46 

3.3.2 
компонент на 
теплоноситель 

руб./м' 21.88 24.19 22.30 26.18 26.18 29.98 



 

 
 Динамика изменения тарифа на выработку тепловой энергии  

ООО «Центральная котельная» 

 

 
 Динамика изменения тарифа на выработку тепловой энергии  

ООО «Теплоэнергосервис» 

 



 
 Динамика тарифа на услугу по передаче тепловой энергии  

ООО «Тепловые сети» 

 

 Структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы 
теплоснабжения 

Структуры тарифов для ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис» 

представлены в таблицах 44 – 45. 

 Структура тарифа ООО «Центральная котельная» 

Статья затрат Ед.изм
. 

ООО "Центральная котельная" 

установлено Службой по тарифам 
1 п/г 2018 

Кол-во Цена  за  
ед-цу руб 

Сумма  
тыс. руб.  
(без НДС) 

уд.вес          
% 

I.  НАТУРАЛЬНЫЕ   
ПОКАЗАТЕЛИ   

        

выпуск Гкал   всего   63 712     100% 
в том числе:           
нормативные потери           
собственные нужды    1 685     2,6% 
технология   1 587     2,5% 
выпуск Гкал   на сторону   60 441 744,89 45 022 94,9% 
в том числе   по видам потребителей:                

бюджетные организации Гкал 10 846     17,9% 
население Гкал 32 274     53,4% 

 прочие  потребители Гкал 5 594     9,3% 



Статья затрат Ед.изм
. 

ООО "Центральная котельная" 

установлено Службой по тарифам 
1 п/г 2018 

Кол-во Цена  за  
ед-цу руб 

Сумма  
тыс. руб.  
(без НДС) 

уд.вес          
% 

ООО ТС   11 727     19,4% 

II.  ПОЛНАЯ   СЕБЕСТОИМОСТЬ 
  

        

1. Фонд оплаты труда       7 048,63 15,9% 
в том числе:           

рабочих 
  

25,0 11 
865,79 3 559,74   

АУП 
  

1,0 25 
380,77 304,57   

цеховой персонал 
  

22,0 12 
061,82 3 184,32   

Средняя численность  чел 48,0       
Средняя зарплата  руб     12 237   

2.  Отчисления в ПФР 30,2%     2 128,70 4,8% 
3.  Вспомогательные материалы       3 729,10 8,4% 
в   том   числе:           

соль техническая   7,00 2704,79 18,93 0,0% 
сульфоуголь       0,00 0,0% 

било   870 810,00 704,70 1,6% 
диз. топливо   100 26,00 2,60 0,0% 

смазочные масла    498 42,08 20,96 0,0% 
вода м3 205 365 14,52 2 981,90 6,7% 

4.  Топливо:   38 531 498,65 19 213,57 43,2% 
в   том   числе:   19 182,53 946,37 18 153,78 40,9% 

 уголь Др р-з Черемх. тонн 6 949,63 653,00 4 538,08 10,2% 
жд тариф   6 949,63 142,99 993,71 2,2% 

уголь 3 БР р-з Аз. тонн 12 232,90 756,43 9 253,36 20,8% 
жд тариф   12 232,90 260,72 3 189,35 7,2% 

мазут топочный тонн 83,00 12453,77 1 033,66 2,3% 
ТЗР по доставке мазута   83,00 314,94 26,14 0,1% 

АТУ подвоз угля   301,00 595,61 179,28 0,4% 
5.   Электроэнергия   3 286 653 1,76 5 777,99 13,0% 
в  том   числе:           

по регулируемым тарифам кВт/ч         
по нерегулируемым тарифам кВт/ч 3 286 653 1,758 5 777,99 13,0% 

6.   Работы и услуги 
производственного характера   

    2 880,80 6,5% 

в  том   числе:           
капитальный ремонт (материалы)       0,00 0,0% 

материалы на текущий ремонт       1 139,63 2,6% 



Статья затрат Ед.изм
. 

ООО "Центральная котельная" 

установлено Службой по тарифам 
1 п/г 2018 

Кол-во Цена  за  
ед-цу руб 

Сумма  
тыс. руб.  
(без НДС) 

уд.вес          
% 

ЦРУ       746,21 1,7% 
услуги ООО "Экотех" по ремонту и 

обслуж. электрооборудования   
    994,96 2,2% 

7.   Прочие  расходы       3 654,59 8,2% 
в   том   числе:           

аренда       181,18 0,4% 
ОТ и ТБ       198,99 0,4% 

Плата за загрязнение окруж. среды       8,95 0,02% 
Плата за нормативные выбросы        383,08 0,9% 
автоуслуги  АТУ (ООО Сибирь) маш-час 1 772 363,64 644,38 1,5% 

организация жд поставки угля тн 19 183 36,76 705,23 1,6% 
охрана чел-час 8 760 58,51 512,54 1,2% 

услуги ООО "Экотех" по содержанию 
тех.водовода руб/Гкал 

      0,0% 

стоки м3 34 270 7,86 269,41 0,6% 
страхование опасных объектов тыс.руб

.     6,20 0,0% 
коллективное страхование от 

несчастных случаев чел 
36 198,64 7,15 0,0% 

банковское обслуживание       68,87 0,2% 
услуги управления  тыс.руб

.     426,58 1,0% 

ЦЛАТИ  производственый 
 контроль выбросов в атм.   

    29,41 0,1% 

услуги связи ед 12 849,60 10,72 0,02% 
прием и захоронение 

производственных отходов м3 
3 182 39,54 125,80 0,28% 

центр гигиены (анализ горячей воды) 
  

    59,46 0,13% 

общецеховые расходы           
общеэксплуатационные расходы           

ежегодный  медосмотр чел 36 462,44 16,65 0,04% 
Итого прямые затраты:       44 433,36 100,0% 

Рентабельность %     589,0   
в   том   числе:           

налог по УСН       450,2   
на прочие цели       138,8   

НВВ       45 022,4   

Цена  1 Гкал  тепловой энергии                              
      744,9   

  



 Структура тарифа ООО «Теплоэнергосервис» 

Статья затрат Ед.изм. 

ООО "Теплоэнергосервис"  

установлено Службой по тарифам 
1 п/г 2018 

Кол-во Цена  за  
ед-цу руб 

Сумма  
тыс. руб.  
(без НДС) 

уд.вес 

I.  НАТУРАЛЬНЫЕ   
ПОКАЗАТЕЛИ   

        

выпуск Гкал   всего   70 902       
в том числе:           
нормативные потери           
собственные нужды    1 785       
технология   1 674       
выпуск Гкал   на сторону   67 443 744,85 50 235   
в том числе   по видам потребителей:                

бюджетные организации Гкал 1 502       
население Гкал 49 721       

 прочие  потребители Гкал 3 719       
ООО ТС   12 502       

по видам услуг:                
 отопление Гкал         
горячее водоснабжение Гкал         
II.  ПОЛНАЯ   
СЕБЕСТОИМОСТЬ   

        

1. Фонд оплаты труда       7 128,83 14% 
в том числе:           

рабочих   23,0 11261,14 3 108,07   
АУП   1,0 21687 260,24   

цеховой персонал   26,0 12053 3 760,51   
Средняя численность   чел 50,0       
Средняя зарплата  руб     11 881   
2.  Отчисления в ПФР 30,2%     2 152,91   

3.  Вспомогательные материалы 
  

    3 150,80   

в   том   числе:           
соль техническая   15,00 2573,33 18,93   

сульфоуголь       0,00   
било   556 708,00 563,76   

диз. топливо   100 18,8 2,60   
смазочные масла    368 40 15,47   

вода м3 64811 14 2550,04   
4.  Топливо:   42 177 518,26 21 858,60 44,3% 
в   том   числе:   21 026,45 999,71 21 020,26 42,6% 

 уголь Др р-з Черемх. тонн 7 053,36 610,22 4 878,92 9,9% 
жд тариф   7 053,36 133,62 1 068,34 2,2% 



Статья затрат Ед.изм. 

ООО "Теплоэнергосервис"  

установлено Службой по тарифам 
1 п/г 2018 

Кол-во Цена  за  
ед-цу руб 

Сумма  
тыс. руб.  
(без НДС) 

уд.вес 

уголь 3 БР р-з Аз. тонн 13 973,09 706,88 11 196,41 22,7% 
жд тариф   13 973,09 243,64 3 859,06 7,8% 

мазут топочный тонн 62,00 11637,95 817,92 1,7% 
ТЗР по доставке мазута   62,00 290,50 20,42 0,04% 

АТУ подвоз угля   28,00 556,59 17,54 0,0% 
5.   Электроэнергия   3 998 858 1,71 6 844,00 13,9% 
в  том   числе:           

по регулируемым тарифам кВт/ч         
по нерегулируемым тарифам кВт/ч 3 998 858 1,711 6 844,00   

6.   Работы и услуги 
производственного характера   

    3 811,40   

в  том   числе:           

капитальный ремонт (материалы) 
  

    0,00   

материалы на текущий ремонт       1 581,50   
обследование дымовых труб       315,06   

ЦРУ       1 026,44   
услуги ООО "Экотех" по ремонту и 

обслуж. электрооборудования   
    888,39   

7.   Прочие  расходы       4 443,95   
в   том   числе:           

аренда       138,77   
ОТ и ТБ       220,17   

Плата за загрязнение окруж. среды 
  

    10,18   

Плата за нормативные выбросы        435,38   
автоуслуги  АТУ (ООО Сибирь) маш-час 2 597 564,08 1 464,92   

организация жд поставки угля тн 21 026 34,98 772,51   
охрана чел-час 8 760 55,67 512,11   

вневедомственная охрана       25,23   
услуги ООО "Экотех" по 

содержанию тех.водовода руб/Гкал 
        

стоки м3 15 830 7,48 124,42   
страхование опасных объектов тыс.руб.         

коллективное страхование от 
несчастных случаев чел 

40 189 7,94   

банковское обслуживание       70,04   
услуги управления тыс.руб.     443,89   

услуги связи ед   849,60 10,71   



Статья затрат Ед.изм. 

ООО "Теплоэнергосервис"  

установлено Службой по тарифам 
1 п/г 2018 

Кол-во Цена  за  
ед-цу руб 

Сумма  
тыс. руб.  
(без НДС) 

уд.вес 

прием и захоронение 
производственных отходов м3 

3 464 37,62 136,95   

центр гигиены (анализ горячей 
воды)   

    51,77   

ежегодный  медосмотр чел 41 462,44 18,96   
Итого прямые затраты:       49 390,48   

Рентабельность %     844,26   
в   том   числе:           

налог по УСН       502,30   
на прочие цели       341,96   

            

НВВ       50 234,73   

Цена  1 Гкал  тепловой энергии                              
  

    744,85   

 

На рисунках 39-40 в виде диаграмм представлена структура себестоимости 

производства тепловой энергии ООО «Центральная котельная» и ООО» 

«Теплоэнергосервис». 

 
 Структура себестоимости производства тепловой энергии ООО 

«Центральная котельная»  
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 Структура себестоимости производства тепловой энергии ООО» 

«Теплоэнергосервис» 

Из диаграмм видно, что большую часть составляют расходы на топливо, фонд оплаты 

труда и покупаемая электроэнергия. 

 В таблице 46 представлена структура тарифа по передаче тепловой энергии по 

магистральным и распределительным тепловым сетям ООО «Тепловые сети». 

 Структура тарифа ООО «Тепловые сети» 

Статьи затрат Ед.изм. 

утверждено службой по тарифу 1 пг 2018 

Кол-во  Цена,               
руб. 

Сумма,   
тыс. 
руб. 

на ед-
цу 

Уд. вес,               
% 

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ             
транспортировка тепловой энергии до 
потребителей, всего Гкал 104501         

в том числе:             
от ООО "Центральная котельная" Гкал 51 879         

от ООО "Теплоэнергосервис" Гкал 52 622         
II. ПОЛНАЯ  СЕБЕСТОИМОСТЬ                                                  
(по статьям затрат)             

1. Фонд  оплаты  труда  тыс.руб.     2 584,30 24,73 9,9% 
Среднесписочная численность чел. 15         

Средняя   зарплата руб.     14 357     
2. Отчисления в ПФР 30,2%     780,46 7,47 3,0% 
3. Амортизация тыс. руб.     0,00 0,00 0,0% 
4. Материалы на ремонт и т/о тепловых 
сетей тыс. руб.     658,23 6,30 2,5% 

в том числе:             
материалы на текущий ремонт       602,53   2,3% 
материалы на капитальный ремонт             
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Статьи затрат Ед.изм. 

утверждено службой по тарифу 1 пг 2018 

Кол-во  Цена,               
руб. 

Сумма,   
тыс. 
руб. 

на ед-
цу 

Уд. вес,               
% 

техобслуживание (Сибирь-Антикор)             
обследование тепловых сетей (Ткачик)             
ГСМ на работу САГ       55,70   0,2% 
услуги по договору подряда (Сиб. Плюс, 
Берез.)             

5.Компенсация нормативных 
технологически необходимых  потерь 
ресурсов 

тыс.Гкал 23382,7 744,9 17417,20 166,67 66,5% 

6. Прочие расходы тыс.руб.     4734,52 45,31 18,1% 
в том числе:             
7.1. арендная плата  тыс.руб.     1 367,20 13,08 5,2% 
7.2. расходы на ОТ и ТБ тыс.руб.     74,79 0,72 0,3% 
7.3. мед.осмотр       10,24 0,10 0,0% 
7.4. коллективное страхов-ие от несчастных 
случ. чел.     8,14 0,08 0,0% 

7.5. услуги непроизводствен. характера тыс.руб.     3 274,15 31,33 12,5% 
в том числе:             

Сбербанк РФ банковские услуги тыс.руб. 1%   25,84 0,25 0,1% 
коммунальные услуги:             

освещение квт.ч 36 492 1,70 62,00 0,59 0,2% 
ЗАО ГУС услуги связи тыс.руб. 12 446,46 5,36 0,05 0,0% 

охрана  чел.час 4 380 52,82 231,35 2,21 0,9% 
услуги УК "Город" тыс.руб.     1 049,56 10,04 4,0% 

ООО "Сибирь"услуги автотранспорта маш.час 3 954 480,56 1 900,04 18,18 7,3% 
в том числе:             

УАЗ 3962   1143 403,04 460,74 4,41 1,8% 
Ваккуум.   165 455,77 75,20 0,72 0,3% 

МАЗ 5334    662 697,13 461,50 4,42 1,8% 
КАВЗ   123 463,82 56,95 0,54 0,2% 

ГАЗ 3307 - авар.фургон   1861 454,44 845,64 8,09 3,2% 
ИТОГО   затрат: тыс.руб.     26174,70 250,47 100,0% 

затраты без компенсации потерь       8 757,50 83,80   
Избыточные доходы       20,00     
ВСЕГО затрат:       26154,70     
Рентабельность       299,40 2,9   
в том числе:             

налог по УСН       264,50 2,5   
на соц. развитие       34,90     

              
НВВ ООО "Тепловые сети" тыс.руб.     26454,10 253,1   
Передача 1 Гкал тепловой энергии руб./Гкал     253,15     

 

На рисунке 41 в виде диаграммы представлена структура себестоимости передачи 

тепловой энергии ООО «Тепловые сети». 

 



 
 Структура себестоимости передачи тепловой энергии 

 ООО «Тепловые сети» 

Из диаграммы видно, что наибольшую часть себестоимости услуги по передаче 

тепловой энергии составляет компенсация нормативных технологических потерь ресурсов. 

 Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений 
денежных средств от осуществления указанной деятельности 

Плата за подключение к тепловым сетям в г. Свирск не предусмотрена. Поступления 

денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

 Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том 
числе для социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей, в г. Свирск не предусмотрена. 

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в 
системах теплоснабжения поселения города Свирск 

Характерные проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения в г. 

Свирск представлены ниже: 

1) Износ тепловых сетей города достигает 60% и более. Значительный износ сетей 

приводит к снижению надежности из-за коррозии, а ухудшенные вследствие 
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длительной эксплуатации качества изоляции – значительным тепловым потерям в 

сетях и понижению температуры теплоносителя до вводов потребителей. 

2) Ввиду особенности тепловой сети, а именно: подключение большого количества 

потребителей с низкой нагрузкой (индивидуальное жилищное строительство) и 

прокладка тепловых сетей до этих потребителей, выполненная хозяйственным 

способом, приводит к проблемам к гидравлической работе трубопроводов. 

Выполнить гидравлическую наладку этого участка тепловых сетей в настоящий 

момент невозможно, так как при прокладке не были предусмотрены устройства и 

места для устройств балансировки. 

3) На котельной микрорайона Березовый и участка Микрорайон котлоагрегаты 

имеют низкий КПД, высокую температуру уходящих газов; 

4) Отсутствие горячего водоснабжения в летний период, в связи с большой 

единичной мощностью установленных котлов и малой нагрузкой ГВС в летний 

период; 

5) Отсутствие водоподготовки на котельных участка Микрорайон и микрорайона 

Березовый; 

6) На территории города Свирск существуют потребители с отсутствием 

необходимого напора на вводе (в связи с пп. 1,2 настоящего раздела). 

7) Тенденция подключения потребителей с малой нагрузкой (индивидуальное 

жилищное строительство) к системе централизованного теплоснабжения, что 

приводит к росту совокупных затрат на транспортировку теплоносителя и на 

потери в ТС при незначительно возрастающих доходах от реализации тепловой 

энергии этим потребителям. 

8) Применение открытой системы теплоснабжения. 

Для решения вышеуказанных проблем предлагается выполнить следующие 

мероприятия:  

1) Выполнить перекладку тепловых сетей, срок службы которых закончился. При 

перекладке предусмотреть мероприятия по гидравлической наладке ТС. 

2) Выполнить замену оборудования котельных, срок службы которого закончился. 

Рассмотреть вариант объединения котельных. 

3) Для обеспечения теплоснабжения на нужды ГВС в летний период на центральной 

котельной предусмотреть установку котлов малой мощности 

4) Предусмотреть установку систем водоподготовки. 



5) Переход на закрытую систему предусмотреть посредством установки ИТП у 

каждого потребителя.  

6) Разработать условия целесообразности подключения потребителей с малой 

мощностью. 



2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 

2.1. Общие положения 

Генеральный план Свирского городского округа был разработан в 2008 году на 

расчетный срок до 2025 года. За первую очередь строительства принят 2015 год. Согласно 

генеральному плану предполагается рост численности населения до 16 тыс. человек к 2015 

году и до 18 тысяч к 2025. Одним из главных факторов формирования населения г. Свирска 

на период до расчетного срока генерального плана принят миграционный приток населения, 

обусловленный перспективами развития промышленности и создания новых рабочих мест. 

Поскольку большую часть мигрантов обычно составляют молодые люди, то можно 

предположить рост числа детей и увеличение показателей естественного прироста.  

При разработке схемы теплоснабжения города Свирск были использованы 

показатели, заложенные Генеральным планом.  

По состоянию на 2017 год численность населения города Свирск составляет 13 600 

человек. Из них 9 051 человек проживают в многоквартирных и частных жилых домах, 

подключенных к сетям централизованного теплоснабжения. Остальная часть населения 

использует индивидуальное отопление. 

В проекте схемы теплоснабжения рассматриваются только потребители тепловой 

энергии, подключенные к системе централизованного теплоснабжения. Процентное 

соотношение населения, проживающего в жилых зданиях, подключенных к сетям 

центрального теплоснабжения и в домах с системами индивидуального отопления на 

протяжении всего расчетного срока принято неизменным. 

2.2. Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения 

В настоящее время централизованное теплоснабжение города Свирск осуществляется 

от трех источников тепловой энергии: Центральная котельная, котельная участка 

Микрорайон и котельная микрорайона Березовый.  

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в 

таблице 47. 

  Данные базового уровня потребления тепла на цели 
теплоснабжения 

Планировочный 
район 

Источник 
теплоснабжения 

Тепловая нагрузка потребителей, 
Гкал/час 



Отопление ГВС Итого 

Центральный  Центральная котельная 32,05 7,23 39,28 

Микрорайон 
Котельная участка 
Микрорайон 

0,71 0,44 1,15 

Березовый 
Котельная микрорайона 
Березовый 1,01 0,21 1,22 

Итого по городу 33,78 7,87 41,65 

2.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 
фондов, сгруппированные по расчетным элементам 
территориального деления и по зонам действия источников 
тепловой энергии  

Увеличение численности населения города Свирск на расчетный срок до 2028 года 

влечет за собой увеличение площадей строительных фондов. 

Увеличение площадей строительных фондов участка Микрорайон и микрорайона 

Березовый происходит за счет индивидуальной застройки, отопление которой 

осуществляется за счет индивидуальных источников тепловой энергии. Поэтому данные 

потребители в схеме теплоснабжения не рассматриваются. 

Увеличение площадей строительных фондов за счет многоквартирных жилых домов 

или индивидуального жилья, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения 

происходит только в Центральном районе города. 

Помимо нового строительства на протяжении расчетного срока также осуществляется 

реконструкция и снос ветхого и аварийного жилья.  

Площади строительных фондов города Свирск на расчетный период до 2028 года 

представлены в таблице 48. 



 Перспективные площади строительных фондов 

 Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Расчетный строительный фонд, в т.ч.: тыс. м2 306,50 309,00 329,91 334,07 336,22 343,28 361,52 

Центральный район тыс. м2 288,080 290,580 308,481 312,635 314,789 321,852 340,085 

Жилые тыс. м2 205,092 207,232 224,033 226,187 228,341 234,803 252,037 

Общественные тыс. м2 41,489 41,61 42,51 44,51 44,51 45,11 45,11 

Прочие тыс. м2 12,075 12,32 12,52 12,52 12,52 12,52 13,52 

Промышленные тыс. м2 29,424 29,42 29,42 29,42 29,42 29,42 29,42 

участок Микрорайон тыс. м2 9,749 9,75 12,76 12,76 12,76 12,76 12,76 

Жилые тыс. м2 3,285 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 

Общественные тыс. м2 6,328 6,33 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 

Прочие тыс. м2 0,135 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Промышленные тыс. м2 - - - - - - - 

Микрорайон Березовый тыс. м2 8,673 8,673 8,673 8,673 8,673 8,673 8,673 

Жилые тыс. м2 7,654 7,654 7,654 7,654 7,654 7,654 7,654 

Общественные тыс. м2 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 0,915 

Прочие тыс. м2 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 

Промышленные тыс. м2 - - - - - - - 



2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии на отопление, согласованных с требованиями к 
энергетической эффективности объектов теплопотребления, 
устанавливаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 

2006 г. N 306, в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 

258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления 

коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления 

коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При 

определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие 

конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома: 

в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых 

инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 

в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, 

площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных 

систем; 

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства 

многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные 

техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг 

используются следующие показатели: 

в отношении горячего водоснабжения: 

в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека; 

на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; 

в отношении отопления: 

в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме или жилого дома; 



на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в 

многоквартирном доме. 

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением 

метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно 

приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены постановлением 

администрации муниципального образования «город Свирск» от 29 ноября 2012 года 

№ 773 «О внесении изменений в постановление администрации от 12.11.2009 № 574 

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг». 

Согласно постановлению администрации муниципального образования «город 

Свирск» от 01 марта 2013 года № 113 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 29.11.2012 № 773 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 12.11.2009 № 574 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг» постановление вступает в силу с 01.01.2013 года. 

Нормативы потребления тепловой энергии представлены в таблице 49. 

 Нормативы потребления коммунальных услуг для 
населения муниципального образования «город Свирск» 

Наименование жилищного 
фонда с учетом степени 

благоустройства 
Разм-ть Норматив тепловой энергии на 

отопление,  

Многоквартирные и жилые 
дома со всеми видами 

благоустройства 

Гкал/кв.м.  
в месяц 0,026 

Многоквартирные и жилые 
дома полублагоустроенные  

(без ванн) 

Гкал/кв.м.  
в месяц 0,026 

 

В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые 

жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со 

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой 

защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических 



и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об 

утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для 

зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований 

энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня 

этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых 

требований энергетической эффективности и определения темпов последующего 

изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической 

эффективности. 

После установления базового уровня требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической 

эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих 

годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, 

сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) - не 

менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на 

период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 процентов по отношению к базовому 

уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому 

уровню. 

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, в 

соответствии с требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, представлены в таблице 50. Графически изменение удельных 

расходов тепловой энергии на отопление представлено на рисунке 42. 



 
 

 Динамика изменения удельных расходы тепловой энергии на 
отопление 



 Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление 
 

 
Наименование 

жилищного фонда с 
учетом степени 
благоустройства 

Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Многоквартирные и 
жилые дома со всеми 

видами 
благоустройства 

Гкал/м2 0,026 0,0260 0,0260 0,0182 0,0182 0,0156 0,0156 

Многоквартирные и 
жилые дома 

полублагоустроенные 
(без ванн) 

Гкал/м2 0,026 0,0260 0,0260 0,0182 0,0182 0,0156 0,0156 



2.5. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой 
энергии для обеспечения технологических процессов 

 

Промышленные предприятия в городе Свирск снабжаются тепловой энергией 

для обеспечения технологических процессов от собственных источников. 

Центральная котельная поставляет промышленным предприятиям тепловую энергию 

только на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, в случае, если 

предприятию не хватает мощности собственных источников. 

 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам 
теплопотребления в каждом расчетном элементе 
территориального деления и в зоне действия каждого из 
существующих или предлагаемых для строительства 
источников тепловой энергии на каждом этапе 

 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов, реконструкции 

ветхого и аварийного жилья и роста численности населения города Свирск.  

При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической 

эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении 

Правительства РФ от 25.01.2011 №18 "Об утверждении Правил установления 

требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 

требований к правилам определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов" и Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).  

Согласно схеме теплоснабжения в 2016 году все потребители тепловой энергии 

на участке Микрорайон переключаются на Центральную котельную. С учетом этого 

обстоятельства, с 2016 года тепловая нагрузка потребителей участка Микрорайон 

отнесена к Центральному району. 



Полученные в результате расчетов тепловые нагрузки на отопление и 

вентиляцию представлены в таблице 51, на горячее водоснабжение – в таблице 52, 

суммарные тепловые нагрузки приведены в таблице 53. 

На основании рассчитанных тепловых нагрузок и с учетом климатических 

характеристик города Свирск были получены прогнозы объемов потребления 

тепловой энергии. Результаты расчетов представлены в таблицах 54 - 56. 



 Перспективные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск Гкал/час 33,780 33,81 35,29 34,99 34,86 34,73 35,89 

Центральная 
котельная 

Центральный район Гкал/час 32,053 32,11 33,47 33,97 33,85 33,71 34,87 

Жилые Гкал/час 21,782 21,81 22,98 22,85 22,73 22,61 23,71 

Общественные Гкал/час 3,416 3,42 3,49 4,13 4,13 4,11 4,11 

Прочие Гкал/час 1,245 1,27 1,28 1,28 1,28 1,28 1,34 

Промышленные Гкал/час 5,610 5,610 5,710 5,710 5,710 5,710 5,710 

Котельная участка 
Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/час 0,713 0,694 0,807 - - - - 

Жилые Гкал/час 0,248 0,229 0,229 - - - - 

Общественные Гкал/час 0,459 0,459 0,572 - - - - 

Прочие Гкал/час 0,006 0,006 0,006 - - - - 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/час 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 

Жилые Гкал/час 0,896 0,896 0,896 0,896 0,896 0,896 0,896 

Общественные Гкал/час 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Прочие Гкал/час 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 
 

 

 



 Перспективные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск Гкал/час 7,873 7,242 7,776 6,480 6,536 5,763 6,149 

Центральная 
котельная 

Центральный район Гкал/час 7,227 6,693 7,227 6,336 6,392 5,640 6,026 

Жилые Гкал/час 5,178 4,790 5,178 4,366 4,407 3,883 4,164 

Общественные Гкал/час 1,252 1,158 1,252 1,284 1,294 1,134 1,202 

Прочие Гкал/час 0,687 0,636 0,687 0,576 0,582 0,513 0,550 

Промышленные Гкал/час 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 

Котельная участка 
Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/час 0,441 0,375 0,375 - - - - 

Жилые Гкал/час 0,087 0,074 0,074 - - - - 

Общественные Гкал/час 0,347 0,295 0,295 - - - - 

Прочие Гкал/час 0,007 0,006 0,006 - - - - 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/час 0,205 0,174 0,174 0,144 0,144 0,123 0,123 

Жилые Гкал/час 0,150 0,128 0,128 0,105 0,105 0,090 0,090 

Общественные Гкал/час 0,053 0,045 0,045 0,037 0,037 0,032 0,032 

Прочие Гкал/час 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 
 

 



 Перспективные тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск Гкал/час 41,65 41,06 43,06 41,46 41,40 40,49 42,04 

Центральная 
котельная 

Центральный район Гкал/час 39,28 38,80 40,69 40,31 40,24 39,35 40,90 

Жилые Гкал/час 26,96 26,60 28,16 27,21 27,13 26,49 27,87 

Общественные Гкал/час 4,67 4,58 4,74 5,41 5,42 5,25 5,31 

Прочие Гкал/час 1,93 1,90 1,97 1,86 1,86 1,79 1,89 

Промышленные Гкал/час 5,72 5,72 5,82 5,82 5,82 5,82 5,82 

Котельная участка 
Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/час 1,15 1,07 1,18 - - - - 

Жилые Гкал/час 0,34 0,30 0,30 - - - - 

Общественные Гкал/час 0,81 0,75 0,87 - - - - 

Прочие Гкал/час 0,01 0,01 0,01 - - - - 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/час 1,22 1,19 1,19 1,16 1,16 1,14 1,14 

Жилые Гкал/час 1,05 1,02 1,02 1,00 1,00 0,99 0,99 

Общественные Гкал/час 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 

Прочие Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Промышленные Гкал/час - - - - - - - 
  



 Объем потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск Гкал/год 99024,83 99124,20 103438,51 102556,55 102198,54 101797,85 105198,44 

Центральная 
котельная 

Центральный район Гкал/год 93962,25 94118,42 98100,58 99584,08 99226,07 98825,38 102225,97 

Жилые Гкал/год 63852,38 63922,25 67375,23 66978,41 66620,40 66282,99 69502,18 

Общественные Гкал/год 10013,76 10038,38 10223,02 12105,70 12105,70 12055,72 12055,72 

Прочие Гкал/год 3650,80 3712,48 3763,87 3761,51 3761,51 3748,21 3929,61 

Промышленные Гкал/год 16445,31 16445,31 16738,46 16738,46 16738,46 16738,46 16738,46 

Котельная участка 
Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/год 2090,11 2033,31 2365,46 - - - - 

Жилые Гкал/год 726,99 670,20 670,20 - - - - 

Общественные Гкал/год 1345,53 1345,53 1677,67 - - - - 

Прочие Гкал/год 17,59 17,59 17,59 - - - - 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/год 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 2972,47 

Жилые Гкал/год 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 2626,56 

Общественные Гкал/год 316,59 316,59 316,59 316,59 316,59 316,59 316,59 

Прочие Гкал/год 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 29,31 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 
 

  



 Объем потребления тепловой энергии на ГВС 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск Гкал/год 18895,44 22736,20 24444,06 20619,82 20800,15 18342,72 19579,33 

Центральная 
котельная 

Центральный район Гкал/год 17345,04 21418,36 23126,22 20275,42 20455,75 18047,52 19284,13 

Жилые Гкал/год 12427,20 15326,70 16569,23 13971,34 14102,54 12425,27 13324,96 

Общественные Гкал/год 3004,80 3705,88 4006,31 4108,32 4140,04 3630,19 3847,72 

Прочие Гкал/год 1649,04 2033,79 2198,67 1843,76 1861,17 1640,06 1759,44 

Промышленные Гкал/год 264,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 

Котельная участка 
Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/год 1058,40 899,64 899,64 - - - - 

Жилые Гкал/год 208,80 177,48 177,48 - - - - 

Общественные Гкал/год 832,80 707,88 707,88 - - - - 

Прочие Гкал/год 16,80 14,28 14,28 - - - - 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/год 492,00 418,20 418,20 344,40 344,40 295,20 295,20 

Жилые Гкал/год 360,00 306,00 306,00 252,00 252,00 216,00 216,00 

Общественные Гкал/год 127,20 108,12 108,12 89,04 89,04 76,32 76,32 

Прочие Гкал/год 4,80 4,08 4,08 3,36 3,36 2,88 2,88 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 
 

  



 Суммарный объем потребления тепловой энергии 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск Гкал/год 117920,27 121860,40 127882,57 123176,37 122998,70 120140,56 124777,77 

Центральная 
котельная 

Центральный район Гкал/год 111307,29 115536,78 121226,80 119859,50 119681,83 116872,90 121510,10 

Жилые Гкал/год 76279,58 79248,95 83944,47 80949,75 80722,94 78708,26 82827,15 

Общественные Гкал/год 13018,56 13744,25 14229,33 16214,02 16245,75 15685,91 15903,45 

Прочие Гкал/год 5299,84 5746,27 5962,55 5605,27 5622,68 5388,26 5689,05 

Промышленные Гкал/год 16709,31 16797,31 17090,46 17090,46 17090,46 17090,46 17090,46 

Котельная участка 
Микрорайон 

участок Микрорайон Гкал/год 3148,51 2932,95 3265,10 - - - - 

Жилые Гкал/год 935,79 847,68 847,68 - - - - 

Общественные Гкал/год 2178,33 2053,41 2385,55 - - - - 

Прочие Гкал/год 34,39 31,87 31,87 - - - - 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый Гкал/год 3464,47 3390,67 3390,67 3316,87 3316,87 3267,67 3267,67 

Жилые Гкал/год 2986,56 2932,56 2932,56 2878,56 2878,56 2842,56 2842,56 

Общественные Гкал/год 443,79 424,71 424,71 405,63 405,63 392,91 392,91 

Прочие Гкал/год 34,11 33,39 33,39 32,67 32,67 32,19 32,19 

Промышленные Гкал/год - - - - - - - 
 



Далее представлены результаты расчетов объемов потребления тепловой 

энергии по каждому планировочному району. 

Центральный район 

 
 Объемы потребления тепловой энергии 

В центральном районе города происходит увеличение объема потребляемой 

тепловой энергии с 111 307,29 Гкал в 2018 году до 121 510,10 Гкал к 2034. 

Объясняется это ростом численности населения и увеличением площадей 

строительных фондов. 

Наиболее резкое увеличение объема потребляемой тепловой энергии с 2018 по 

2020 год объясняется быстрым темпом роста численности населения за этот период. 

Также увеличение объемов потребляемой тепловой энергии связано с 

переходом Центральной котельной на круглогодичный период работы, что 

становится возможным после установки на ней котлов, работающих на древесных 

отходах, для обеспечения потребителей горячей водой в неотапливаемый период и с 

переключением на Центральную котельную потребителей участка Микрорайон в 

2020 году. 

Снижение потребления тепловой нагрузки в 2016 и 2022 годах обусловлено 

требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Участок Микрорайон 



 
 Объемы потребления тепловой энергии 

Снижение объема потребления тепловой энергии на участке Микрорайон в 

2017 году обусловлено снижением объема потребления тепловой энергии на горячее 

водоснабжение, что в свою очередь обуславливается соблюдением требований к 

энергетической эффективности объектов теплопотребления, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Увеличение объема 

потребления тепловой энергии в 2017 году связано со строительством новой школы 

на участке Микрорайон. 

Все потребители участка Микрорайон подключенные к централизованному 

теплоснабжению с 2020 года переключаются на Центральную котельную. Котельная 

участка Микрорайон выводится в резерв. 

Микрорайон Березовый 



 
 Объемы потребления тепловой энергии 

В микрорайоне Березовый на расчетный срок ни нового строительства, ни 

реконструкции строительных фондов не планируется. В результате этого, в 

соответствии с требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации наблюдается снижение объемов потребления тепловой энергии, 

наблюдается снижение потребления тепловой энергии до 3 267,67 Гкал к 2034 году.  

Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов 

выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок 

на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, температурных графиков 

сетевой воды и с учетом перевода системы теплоснабжения с открытой на закрытую. 

Результаты расчетов приведены в таблицах 57- 59. 



 Объемы теплоносителя на горячее водоснабжение 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск т/ч 131,22 143,35 175,98 166,78 186,86 230,51 245,97 

Центральная 
котельная 

Центральный район т/ч 120,45 131,08 162,61 161,04 181,12 225,59 241,05 

Жилые т/ч 86,30 93,80 116,50 110,97 124,87 155,32 166,56 

Общественные т/ч 20,87 22,68 28,17 32,63 36,66 45,38 48,10 

Прочие т/ч 11,45 12,45 15,46 14,64 16,48 20,50 21,99 

Промышленные т/ч 1,83 2,15 2,48 2,80 3,12 4,40 4,40 

Котельная 
участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон т/ч 7,35 7,34 8,43 - - - - 

Жилые т/ч 1,45 1,45 1,66 - - - - 

Общественные т/ч 5,78 5,78 6,64 - - - - 

Прочие т/ч 0,12 0,12 0,13 - - - - 

Промышленные т/ч - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый т/ч 3,42 4,94 4,94 5,74 5,74 4,92 4,92 

Жилые т/ч 2,50 3,61 3,61 4,20 4,20 3,60 3,60 

Общественные т/ч 0,88 1,28 1,28 1,48 1,48 1,27 1,27 

Прочие т/ч 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 

Промышленные т/ч - - - - - - - 
 

 

 



 Объемы теплоносителя на отопление и вентиляцию  

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск т/ч 1351,22 1352,57 1411,44 1399,41 1394,52 1389,05 1435,46 

Центральная 
котельная 

Центральный район т/ч 1282,14 1284,27 1338,60 1358,85 1353,96 1348,49 1394,90 

Жилые т/ч 871,28 872,23 919,35 913,94 909,05 904,45 948,37 

Общественные т/ч 136,64 136,98 139,50 165,19 165,19 164,50 164,50 

Прочие т/ч 49,82 50,66 51,36 51,33 51,33 51,15 53,62 

Промышленные т/ч 224,4 224,4 228,4 228,4 228,4 228,4 228,4 

Котельная 
участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон т/ч 28,52 27,74 32,28 - - - - 

Жилые т/ч 9,92 9,14 9,14 - - - - 

Общественные т/ч 18,36 18,36 22,89 - - - - 

Прочие т/ч 0,24 0,24 0,24 - - - - 

Промышленные т/ч - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый т/ч 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 40,56 

Жилые т/ч 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 35,84 

Общественные т/ч 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 

Прочие т/ч 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Промышленные т/ч - - - - - - - 
 

 



 Объемы теплоносителя на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

Источник Зона действия Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Город Свирск т/ч 1482,43 1495,93 1587,42 1566,19 1581,38 1619,57 1681,43 

Центральная 
котельная 

Центральный район т/ч 1402,59 1415,34 1501,21 1519,89 1535,08 1574,09 1635,95 

Жилые т/ч 957,58 966,03 1035,85 1024,91 1033,92 1059,76 1114,93 

Общественные т/ч 157,51 159,66 167,66 197,82 201,84 209,88 212,60 

Прочие т/ч 61,27 63,10 66,82 65,97 67,81 71,65 75,61 

Промышленные т/ч 226,23 226,55 230,88 231,20 231,52 232,80 232,80 

Котельная 
участка 

Микрорайон 

участок Микрорайон т/ч 35,87 35,09 40,71 - - - - 

Жилые т/ч 11,37 10,59 10,81 - - - - 

Общественные т/ч 24,14 24,14 29,53 - - - - 

Прочие т/ч 0,36 0,36 0,37 - - - - 

Промышленные т/ч - - - - - - - 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Микрорайон Березовый т/ч 43,98 45,50 45,50 46,30 46,30 45,48 45,48 

Жилые т/ч 38,34 39,45 39,45 40,04 40,04 39,44 39,44 

Общественные т/ч 5,20 5,60 5,60 5,80 5,80 5,59 5,59 

Прочие т/ч 0,43 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,45 

Промышленные т/ч - - - - - - - 



2.7. Прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 
расчетных элементах территориального деления и в зонах 
действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

Прогнозы объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя с 

разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального 

деления представлены в пункте 2.6. 

Количество потребителей тепловой энергии в зонах индивидуального 

теплоснабжения равняется количеству жилых домов, существующих и построенных в 

будущем. Оценить точное количество этих потребителей не представляется 

возможным. Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены 

собственными источниками тепловой энергии. Как правило, индивидуальные  дома 

оснащаются печным отоплением.  

Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не 

предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу 

теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с 

малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации 

индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах 

застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой 

нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. 

2.8. Прогнозы объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя объектами, расположенными в 
производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приростов 
объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и 
пар) в зоне действия каждого из существующих или 
предлагаемых для строительства источников тепловой 
энергии на каждом этапе 

Теплоснабжение промпредприятий обеспечивается, в основном, от 

собственных источников тепловой энергии. Исключение составляют несколько 



производственных предприятий в Центральном районе, теплоснабжение которых 

осуществляется от Центральной котельной: ООО «РРЗ», ООО «Аккумуляторные 

технологии». ООО «ТМ Байкал» имеет собственный источник тепловой энергии, 

тепловую энергию от Центральной котельной потребляет в случае, если мощности 

собственного источника не достаточно. 

Данные прогнозов по перспективному потреблению тепловой энергии 

ООО «ТМ Байкал» и ООО «Аккумуляторные технологии» (ООО «АкТех») 

представлены в таблицах 60-63. Изменения потребления тепловой энергии 

ООО  «РРЗ» на расчетный период не происходит. 

 

 



  Прогноз тепловой нагрузки ООО «ТМ Байкал» 

Тип и параметры 
теплоносителя Разм-ть 

Расчетный период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Горячая вода 95/70 (отопление) Гкал/час 2 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
 

  Прогноз объемов потребления тепловой энергии ООО «ТМ Байкал» 

Тип и параметры 
теплоносителя Разм-ть 

Расчетный период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Горячая вода 95/70(отопление) Гкал/год 400 400 410 410 410 410 410 
 

  Прогноз тепловой нагрузки ООО «АкТех» 

Тип и параметры 
теплоносителя Разм-ть 

Расчетный период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Горячая вода 
95/70 

отопление Гкал/час 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

вентиляция Гкал/час 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

горячее 
водоснабжение Гкал/час 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Общее потребление Гкал/час 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

 



  Прогноз объемов потребления тепловой энергии ООО «АкТех» 

Тип и параметры 
теплоносителя Разм-ть 

Расчетный период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Горячая вода 
95/70 

отопление Гкал/год 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 

вентиляция Гкал/год 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 

горячее 
водоснабжение Гкал/год 185 185 185 185 185 185 185 

Общее потребление Гкал/год 5185 5185 5185 5185 5185 5185 5185 

 

 



2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
отдельными категориями потребителей, в том числе 
социально значимыми, для которых устанавливаются 
льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель 

Согласно Федеральному закону N 190-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 25.06.2012)"О 

теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в 

отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта 

Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются 

лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. 

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую 

энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит 

опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые 

категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся: 

- органы государственной власти; 

- медицинские учреждения; 

- учебные заведения начального и среднего образования; 

- учреждения социального обеспечения; 

- метрополитен; 

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральной службы охраны Российской Федерации; 

- исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы; 

- федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и 

материалами; 



- объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие 

государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, 

требующим поставок тепловой энергии; 

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы; 

- объекты вентиляции, водоотлива и основные подъемные устройства 

угольных и горнорудных организаций; 

- объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

На территории города Свирск действует единый тариф на тепловую энергию 

для всех потребителей, подключенных к централизованному теплоснабжению. 

2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть 
заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры 
теплоснабжения 

Согласно ст. 10 ФЗ №190 "О теплоснабжении", поставки тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя в целях обеспечения потребления тепловой энергии 

объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 года, могут 

осуществляться на основании долгосрочных (на срок более чем один год) договоров 

теплоснабжения, заключенных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими 

организациями по ценам, определенным соглашением сторон. Государственное 

регулирование цен (тарифов) в отношении объема тепловой энергии (мощности), 

теплоносителя, продажа которых осуществляется по таким договорам, не 

применяется. 

Заключение долгосрочных (на срок более чем один год) договоров 

теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон, возможно при 

соблюдении следующих условий: 

1) заключение договоров в отношении тепловой энергии, произведенной 

источниками тепловой энергии, введенными в эксплуатацию до 1 января 2010 года, 

не влечет за собой дополнительное увеличение тарифов на тепловую энергию 

(мощность) для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 

2010 года; 



2) существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией 

(мощностью), теплоносителем от источников тепловой энергии потребителей, 

которые являются сторонами договоров. 

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой 

теплоснабжающей организации. В настоящее время отсутствует информация о 

подобных договорах теплоснабжения в городе Свирск. Спрогнозировать заключение 

свободных долгосрочных договоров на данном этапе не представляется возможным. 

2.11. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии 
потребителями, с которыми заключены или могут быть 
заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по 
регулируемой цене 

В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых 

организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом ФСТ от 

01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют 

только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для 

перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ 

России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются 

на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при 

переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х 

лет), отдельно на каждый финансовый год. 

При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы 

параметров: 

- пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, 

величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения 

инвестиционной программы (ИП)); 

- не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень 

операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина 

оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата 

инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг). 

- определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету 

при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного 

капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного 



капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с 

применением метода сравнения аналогов. 

Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB: 

- тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно 

на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной 

финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная 

составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала 

при реализации ИП организации; 

- для первого долгосрочного периода регулирования установлены 

ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного 

капитала 0,7; 

- срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета 

тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым 

организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается 

амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет; 

- рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат 

первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации 

из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает 

противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости 

осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному 

увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению 

дополнительных налогов; 

- устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного 

до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного 

периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности 

инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, 

устанавливается одной ставкой); 

- осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов 

регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ 

регулируемого периода). 

Доступна данная финансовая модель для Предприятий, у которых есть 

достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, 

возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы 

на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства 



ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности 

инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в 

современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. 

Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы 

неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на 

обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. 

Таким образом, для большинства ОКК применение RAB-регулирования не ведет к 

возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных 

ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого 

комплекса при существующем уровне его износа. 

В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых 

организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В 

дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других 

теплоснабжающих организаций коммунального комплекса будет происходить только 

в случае положительного опыта запущенных пилотных проектов. 

 

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, 
городского округа 

Электронная модель схемы теплоснабжения выполнена в расчетно-

программном комплексе Zulu Thermo. Описание работы и построение модели в 

программе подробно описан в Приложении З. 



4. Перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки 

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной 
тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия 
источников тепловой энергии с определением резервов 
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой 
мощности источников тепловой энергии 

Центральный район 

Источником тепловой энергии в Центральном районе города Свирск является 

Центральная котельная.  

По состоянию на 2018 год резерв тепловой мощности на котельной составляет 

33%. Согласно проекту схемы теплоснабжения, в 2018 году на Центральной 

котельной дополнительно устанавливаются два водогрейных котла. типа СН 750 

установленной мощностью 7,5 МВт (6,45 Гкал/час) каждый, работающих на 

древесных отходах. В 2016 году на Центральную котельную переключаются все 

потребители, на настоящий момент снабжаемые тепловой энергией от котельной на 

участке Микрорайон. Для наглядности все потребители участка Микрорайон, начиная 

с 2016 года, условно включены в Центральный район. 

К 2034 году, несмотря на увеличение подключенной нагрузки с 39,28 Гкал/час 

до 40,90 Гкал/час наблюдается увеличение резерва тепловой мощности. Наглядно это 

видно на рисунке 72. 

 

 



 
 Соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности Центральной котельной 

Обусловлено увеличение резерва тепловой мощности установкой 

дополнительного оборудования, а также снижением потерь при передаче тепловой 

энергии, которое происходит в результате замены ветхих, выработавших ресурс 

тепловых сетей и восстановления изоляции на трубопроводах. 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

Центральной котельной города Свирск представлены в таблице 64. 

 



 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки Центральной котельной 

Наименование Разм-ть 
Расчетный период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Установленная 
мощность Гкал/час 75,00 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 

Располагаемая 
мощность Гкал/час 75,00 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 87,90 

Собственные нужды Гкал/час 2,55 2,52 2,64 2,62 2,62 2,56 2,66 

Тепловая мощность 
нетто Гкал/час 72,45 85,38 85,26 85,28 85,28 85,34 85,24 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/час 8,64 8,47 8,30 8,12 7,95 6,39 6,05 

Присоединенная 
нагрузка Гкал/час 39,28 38,80 40,69 40,31 40,24 39,35 40,90 

Резерв("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 24,52 38,11 36,27 36,85 37,09 39,60 38,29 

% 33,85 44,64 42,54 43,21 43,49 46,40 44,92 
 

 



Участок Микрорайон 

На настоящий момент теплоснабжение потребителей осуществляется от 

котельной участка Микрорайон. Резерв тепловой мощности источника составляет 

34,47%. К 2019 году резерв тепловой мощности увеличивается на 2,72%. 

Обуславливается это снижением потерь при передаче тепловой энергии, которое 

происходит в результате замены трубопроводов, отработавших эксплуатационный 

ресурс. Наглядно соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности представлено на рисунке 73. 

 

 
 Соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности котельной участка Микрорайон 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

котельной участка Микрорайон представлены в таблице 65. 

Проектом схемы теплоснабжения запланирован вывод в резерв котельной 

участка Микрорайон и переключение всех потребителей тепловой энергии на 

Центральную котельную в 2020 году. 



 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки котельной участка Микрорайон 

Наименование Разм-ть 
Расчетный период 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Установленная 
мощность Гкал/час 3,88 3,88 3,88 - - - - 

Располагаемая 
мощность Гкал/час 2,50 2,50 2,50 - - - - 

Собственные нужды Гкал/час 0,03 0,03 0,04 - - - - 

Тепловая мощность 
нетто Гкал/час 2,47 2,47 2,46 - - - - 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/час 0,46 0,33 0,37 - - - - 

Присоединенная 
нагрузка Гкал/час 1,15 1,07 1,18 - - - - 

Резерв("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 0,85 1,07 0,92 - - - - 

% 34,47 43,28 37,18 - - - - 

 

 



Микрорайон Березовый 

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельной микрорайона 

Березовый. В 2014 году водогрейные котлы КВР-1 и КВР-0,5 заменяются на 

водогрейный котел КВР-1,1 установленной мощностью 1,1 Гкал/час. Таким образом 

изменяется установленная мощность оборудования котельной с 3,7 до 3,3 Гкал/час.  

На расчетный срок до 2028 года строительство многоквартирных жилых домов 

или индивидуального жилья, подключаемого к централизованному источнику 

теплоснабжения, не запланировано. 

В соответствии с требованиями к энергетической эффективности объектов 

теплопотребления, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, наблюдается снижение подключенной тепловой нагрузки с 1,22 Гкал/час 

в 2013 году до 1,14 Гкал/час в 2028, а резерв тепловой мощности увеличивается с 

57,72% до 60,05% (см. рисунок 74). 

 
 Соотношение подключенной тепловой нагрузки и резерва тепловой 

мощности котельной микрорайона Березовый 

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки 

котельной микрорайона Березовый представлены в таблице 66. 
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 Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки котельной микрорайона Березовый 

  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Установленная 
мощность Гкал/час 3,70 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Располагаемая 
мощность Гкал/час 3,70 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 

Собственные нужды Гкал/час 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая мощность 
нетто Гкал/час 3,68 3,26 3,26 3,27 3,27 3,27 3,27 

Потери в тепловых 
сетях Гкал/час 0,34 0,32 0,31 0,30 0,29 0,19 0,17 

Присоединенная 
нагрузка Гкал/час 1,22 1,19 1,19 1,16 1,16 1,14 1,14 

Резерв("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 2,12 1,75 1,76 1,81 1,82 1,94 1,96 

% 57,72 53,67 54,01 55,31 55,65 59,37 60,05 

 

 



4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого 
магистрального вывода с целью определения возможности 
(невозможности) обеспечения тепловой энергией 
существующих и перспективных потребителей, 
присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального 
вывода 

Гидравлические расчеты передачи теплоносителя представлены в электронной 

модели теплоснабжения города Свирск, выполненной в ГИС ZULU 7.0. 

Пьезометрические графики представлены в Приложении К. 

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой 
нагрузки потребителей 

Все существующие источники тепловой энергии в городе Свирск имеют 

достаточный резерв располагаемой тепловой мощности для обеспечения 

перспективных нагрузок потребителей. 

Участки тепловых сетей, на которых необходимо увеличение диаметров 

представлены приложении В.  

 Реконструируемые участки тепловых сетей 



5.  Перспективные балансы производительности 
водоподготовительных установок и максимального потребления 
теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, 
в том числе в аварийных режимах 

Расчет перспективных балансов производительности водоподготовительных 

установок выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению 

энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по, 

утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278 и Инструкцией 

по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом 

Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325. 

Согласно СНиП 41-02-2003, для открытых и закрытых систем теплоснабжения 

должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 

2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах 

отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем 

теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от 

коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для 

одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения 

аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Так как аварийная подпитка осуществляется химически не 

обработанной и недеаэрированной водой, в расчетную производительность 

водоподготовительных установок она не входит. 

В городе Свирск на сегодняшний момент схема теплоснабжения открытая.  

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 N 

190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: 

С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ (ред. 

30.12.2012)); 

С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 



осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается(часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ). 

В соответствии с данными пунктами при расчете принято, что к 2022 году все 

существующие на сегодняшний момент централизованные открытые системы 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) будут переведены на закрытую схему. 

Перевод системы теплоснабжения на закрытую планируется проводить равномерно с 

2014 по 2021 год, при этом в 2015 году планируется целиком перевести на закрытую 

систему теплоснабжения котельную микрорайона Березовый. После перевода 

котельной на закрытую схему в 2016 году на котельной планируется установить 

систему водоподготовки с установкой автоматической системы дозирования 

Комплексон-6. 

Реагент Комплексон-6 позволяет обрабатывать подпиточные воды, насыщая их 

определенной концентрацией ингибиторов, способствующих замедлению или 

предотвращению процессов образования накипи или коррозии, что немаловажно для 

металлических систем отопления и горячего водоснабжения. 

Применение АСДР Комплексон-6 позволяет увеличить продолжительность 

эксплуатационного срока котлов, систем отопления и ГВС, а также повысить 

эффективность работы котельных установок. 

Принцип работы реагента Комплексон-6 основан на свойствах реагента как 

адсорбента избирательного действия, препятствующих образованию кристаллов 

карбонатов кальция и магния и замедляющих окислительные процессы, которые 

приводят к коррозии металлических систем. Кроме того система разрушающе 

воздействует на уже отложившиеся кристаллы накипи. 

Комплексон-6 обеспечивает автоматический контроль состояния воды в 

отопительных системах и системах ГВС. Расход реагента рассчитывается 

автоматически по показаниям расхода воды и полностью предотвращает 

передозировку реагента, которая недопустима при эксплуатации систем ГВС 

закрытого и открытого типа. 

Также, при составлении балансов, было учтено, что с 2016 года все 

потребители тепловой энергии, подключенные к источнику централизованного 

теплоснабжения участка Микрорайон, переключаются на Центральную котельную. 

Результаты расчетов перспективных балансов водоподготовительных 

установок представлены в таблицах 68-70. 



 Перспективные балансы водоподготовительных установок Центральной котельной 

Наименование Разм-ть Расчетный срок 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Расход теплоносителя на 
открытый водоразбор т/час 120,45 97,61 90,34 66,00 53,27 0,00 0,00 

Утечки теплоносителя в 
тепловых сетях т/час 4,20 4,23 4,49 4,55 4,59 4,69 4,95 

Производительность 
водоподготовительных 
установок 

т/час 124,65 101,84 94,83 70,56 57,86 4,69 4,95 

Расход химически не 
обработанной и 
недеаэрированной воды на 
аварийную подпитку 

т/час 33,58 33,87 35,95 36,44 36,69 37,51 39,64 

 

 Перспективные балансы водоподготовительных установок котельной участка Микрорайон 

Наименование Разм-ть Расчетный срок 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Расход теплоносителя на 
открытый водоразбор т/час 7,35 5,47 4,69 - - - - 

Утечки теплоносителя в 
тепловых сетях т/час 0,11 0,11 0,11 - - - - 

Производительность 
водоподготовительных 
установок 

т/час 7,46 5,58 4,80 - - - - 



Наименование Разм-ть Расчетный срок 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Расход химически не 
обработанной и 
недеаэрированной воды на 
аварийную подпитку 

т/час 0,90 0,90 0,90 - - - - 

 

 Перспективные балансы водоподготовительных установок котельной микрорайона Березовый 

Наименование Разм-ть Расчетный срок 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 гг. 2029-2034 гг. 

Расход теплоносителя на 
открытый водоразбор т/час 3,42 1,45 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Утечки теплоносителя в 
тепловых сетях т/час 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Производительность 
водоподготовительных 
установок 

т/час 3,51 1,54 1,54 0,09 0,09 0,09 0,09 

Расход химически не 
обработанной и 
недеаэрированной воды на 
аварийную подпитку 

т/час 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

 



6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии 

6.1. Определение условий организации централизованного 
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также 
поквартирного отопления 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 

подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения 

осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ 

№190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к 

системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей 

организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться 

заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не 

вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении 

соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 

подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на 

подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах 

определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не 

допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого 

объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации 



или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и 

снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального 

строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. 

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в 

соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или 

теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе 

теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в 

установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации 

или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и 

снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую 

возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки 

и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении 

в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены 

порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в 

схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, 

если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный 

срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 



сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 

потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, 

причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный 

антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации 

предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к 

товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 

внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом 

регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть 

внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении 

тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются 

основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства 

устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом 

нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, 

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим 

образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в 

перспективе.  

С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по 

свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство 

новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса 

эффективного теплоснабжения.  

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой 

застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с 

приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение 



допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий 

или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, 

экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований 

Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью 

сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую 

энергию. 

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять 

теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом 

топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя 

не более 95оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном 

помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах 

отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 

54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2012 "Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых 

определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в 

надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных 

домов. 

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников 
тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии для обеспечения перспективных 
тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной 

электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к 



значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной 

установки, т.е. экономически не обоснована. 

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих 
источников тепловой энергии с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии для 
обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории г. Свирск отсутствуют. 

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных 
для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на 
базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем 

теплоснабжения», утвержденным Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию 

котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии рекомендуется разрабатывать при 

условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов 

составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической 

мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции 

разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям. 

Таким образом, реконструкция котельных для выработки электроэнергии в 

городе Свирск не предусматривается. 

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с 
увеличением зоны их действия путем включения в нее зон 
действия существующих источников тепловой энергии 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирск предусматривается 

увеличение зоны действия Центральной котельной, путем переключения на нее всех 

потребителей тепловой энергии на участке Микрорайон.  

Обосновано это тем, что оборудование котельной участка Микрорайон сильно 

изношено и требует капитального ремонта. При этом на Центральной котельной 

существует значительный резерв тепловой мощности. Кроме того, достигается 

положительный экономический эффект, который более подробно описан в 



Главе 10 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение» Обосновывающих материалов. 

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим 
работы котельных по отношению к источникам тепловой 
энергии с комбинированной выработкой тепловой и 
электрической энергии 

Ввиду отсутствия на территории города Свирск источников тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, перевод котельных 

в пиковый режим по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия 
действующих источников тепловой энергии с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории города Свирск отсутствуют. 

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) 
вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых 
нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирск в 2016 году предлагается 

переключение всех потребителей тепловой энергии от котельной участка 

Микрорайон к Центральной котельной. Котельная участка Микрорайон предлагается  

к выводу в резерв в 2020 году. 

6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения 
в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми 
зданиями 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации 

индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки 

поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки 

меньше 0,01 Гкал/га. 



При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям 

централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая 

протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение 

тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и 

высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. 

Подключение потребителей тепловой энергии с низкой нагрузкой (1-но, 2-ух 

этажные дома) необходимо выполнять только при проведении технико-

экономического расчета и определения целесообразности такого подключения. В 

случае если величина тарифа при подключении таких потребителей возрастает, 

подключение таких потребителей нецелесообразно.  

Для условий г. Свирск проведенный расчет при разработке схем 

теплоснабжения показал, что подключение потребителей с нагрузкой 0,01 Гкал/ч 

нецелесообразно. 

6.10. Обоснование организации теплоснабжения в 
производственных зонах на территории поселения, городского 
округа 

Теплоснабжение промпредприятий обеспечивается, в основном, от 

собственных источников тепловой энергии. Мощности котельной промышленного 

предприятия ООО "ТМ Байкал" недостаточно для обеспечения потребности 

предприятия в тепловой энергии, недостающая тепловая энергия приобретается у 

ООО "Центральная котельная". 

Расчет ООО «ТМ Байкал» производится согласно показаниям приборов учета 

тепловой энергии, установленным на вводах предприятия. При этом предприятие 

потребляет значительно меньшее количество тепловой энергии, чем величина, на 

которую заключен договор с ООО «Центральная котельная». Исходя из этого, схемой 

теплоснабжения предлагается заключить договор на поддержание резервной 

мощности между ООО «Центральная котельная» и ООО «ТМ Байкал». 



6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности 
источников тепловой энергии и теплоносителя и 
присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 
теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное 
распределение объемов тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки во всех системах 

теплоснабжения города Свирск рассчитаны на основании прироста площади 

строительных фондов и изменения численности населения. 

Прогноз перспективных площадей представлен в разделе 2.3 главы 2 в таблице 

48. Прогноз объемов потребления тепловой нагрузки – в разделе 2.6 главы 2 в 

таблицах 56-58. 

6.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны 
действия источников тепловой энергии) в каждой из систем 
теплоснабжения 

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного 

теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до 

ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при 

превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе 

теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в 

системе теплоснабжения». 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного 

теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в 

сфере теплоснабжения.  

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых 

потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция 

существующих; 

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

- надежность системы теплоснабжения. 



Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину 

оптимального радиуса теплоснабжения. 

Радиусы эффективного теплоснабжения приведены в таблице 71. 

Графически радиусы эффективного теплоснабжения представлены на 

рисунках 75-77. 

 Радиус эффективного теплоснабжения 

Система 
теплоснабжения 

Значение радиуса эффективного теплоснабжения, м 

Центральный 

район 
Микрорайон Березовый 

 в северном 
направлении 

540 130 в северо-
западном 

600 

в южном 
направлении 

3050 1170 в северо-
восточном 

230 

в западном 
направлении 

920 180 в юго-
западном 

260 

в восточном 
направлении 

580 260 в юго-
восточном 

410 

 
 Радиус эффективного теплоснабжения котельной микрорайона 

Березовый 

 



 
 Радиус эффективного теплоснабжения Центральной котельной 

 



 
 Радиус эффективного теплоснабжения котельной участка 

Микрорайон 



7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и 
сооружений на них 

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон 
с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой 
мощности (использование существующих резервов) 

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории города Свирск 

не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих 

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны 

с избытком тепловой мощности, не предусматривается. 

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения 
перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, 
комплексную или производственную застройку во вновь 
осваиваемых районах поселения 

Жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь 

осваиваемых районах в городе Свирск на расчетный период не запланировано. На 

территории города ведется уплотнительная застройка. 

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при 
наличии которых существует возможность поставок тепловой 
энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей обеспечивающих поставки тепловой энергии от 

разных источников тепловой энергии в связи с тем, что источники тепловой энергии 

работают независимо друг от друга (гидравлически развязаны) не предполагается. 

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для 
повышения эффективности функционирования системы 
теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 
пиковый режим работы или ликвидации котельных 

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных 

в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные 

котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения 

обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием 

срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и 



нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче 

тепловой энергии). 

7.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности не 

предполагается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет 

реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы. 

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра 
трубопроводов для обеспечения перспективных приростов 
тепловой нагрузки 

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, а также в связи с 

необходимостью перехода на закрытую систему теплоснабжения запланирована 

реконструкция части тепловых сетей. Перечень участков тепловых сетей, на которых 

необходимо увеличение диаметра трубопроводов, представлен в приложении В. 

 Реконструируемые участки тепловых сетей 

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с 
исчерпанием эксплуатационного ресурса 

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием 

эксплуатационного ресурса предусматривается для 10,787 км тепловых сетей в 

двухтрубном исчислении. Из них 8 519 м на территории центрального района, 757 м 

на территории Микрорайона и 1511 м на территории микрорайона Березовый. 

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций 

При переключении потребителей тепловой энергии на участке Микрорайон на 

Центральную котельную необходимо строительство насосной станции 

обеспечивающей напор 30 м. Для обеспечения надежности снабжения тепловой 

энергией потребителей Микрорайона предлагается разделение контуров 

теплоснабжения Центрального района и участка Микрорайон по средствам установки 

пластинчатого теплообменника. 



Таким образом, необходима установка трех теплообменников (два рабочих, 

один резервный) и двух сетевых насосов контура теплоснабжения участка 

Микрорайон (один рабочий, один резервный) и насоса, связывающего оба контура. 



8. Перспективные топливные балансы 

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
перспективных максимальных часовых и годовых расходов 
основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного 
периодов, необходимого для обеспечения нормативного 
функционирования источников тепловой энергии на 
территории поселения, городского округа 

В настоящий момент в качестве основного вида топлива для всех источников 

централизованного теплоснабжения города Свирск используется твердое топливо – 

каменный и бурый уголь. Проектом схемы теплоснабжения в 2018 году 

запланирована установка на Центральной котельной двух водогрейных котлов на 

древесных отходах. 

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов условного и натурального 

топлива выполнены для зимнего, переходного и летнего режимов эксплуатации 

источников тепловой энергии. Результаты расчетов перспективных расходов топлива 

на нужды теплоснабжения города для каждого источника тепловой энергии 

представлены в таблицах 73-76. Графически расходы условного топлива 

представлены на рисунках 78-80. 

  



На рисунке 78 в виде диаграммы представлено изменение расхода условного 

топлива на Центральной котельной. В качестве основного топлива на котельной 

используется уголь, в 2014 году запланирована установка двух водогрейных котлов 

на древесных отходах. На диаграмме показана как динамика изменения расхода 

условного топлива в целом, так и с выделением составляющих по видам натурального 

топлива: угля и древесных отходов. 

 
 Изменение годового расхода условного топлива Центральной 

котельной  

Согласно проекту схемы теплоснабжения, в 2020 году происходит 

переключение потребителей от котельной участка Микрорайон на Центральную 

котельную, с последующим выводом Котельной участка Микрорайон в резерв. 

Диаграмма изменения расхода условного топлива котельной участка Микрорайон 

представлена на рисунке 79.  



 
 Изменение годового расхода условного топлива котельной участка 

Микрорайон 

На рисунке 80 в виде диаграммы представлено изменение расхода условного 

топлива на котельной микрорайона Березовый. 

 
 Изменение годового расхода условного топлива котельной 

микрорайона Березовый 
 

На изменение расходов топлива на протяжении расчетного периода напрямую 

влияет изменение тепловых нагрузок потребителей. Изменение которых, в свою 



очередь, зависит от совокупности нескольких факторов: площади строительных 

фондов, удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию, удельных 

расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, величины и соотношения 

нагрузок отопления(вентиляции) и горячего водоснабжения. Также на величину 

расхода топлива влияет изменение КПД оборудования при проведении капитальных 

ремонтов или замены оборудования. Вследствие неравномерности изменения 

вышеперечисленных факторов изменение расходов топлива на протяжении 

расчетного периода для разных источников тепловой энергии носит неодинаковый 

характер. 



 Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (угля) на Центральной котельной для 
зимнего, летнего и переходного периодов 

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Удельный расход удельного 
топлива кг у.т./Гкал 169,58 169,58 162,34 162,34 162,34 162,34 162,34 

Удельный расход натурального 
топлива кг/Гкал 278,42 278,42 266,52 278,42 278,42 278,42 278,42 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 

период 
кг у.т./час 8559,80 8443,70 8381,99 8287,41 8247,98 7841,72 8052,97 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 

период 
кг у.т./час 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 

период 
кг у.т./час 4318,96 4201,53 4196,75 4046,71 4035,76 3763,01 3884,09 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 

период 
кг/час 14053,28 13862,65 13761,35 14213,36 14145,74 13448,98 13811,29 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 

период 
кг/час 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 

переходный период 
кг/час 7090,77 6897,96 6890,12 6940,33 6921,55 6453,78 6661,43 

Годовой расход условного 
топлива кг у т 24 255 506,54 18854041,39 18576042,66 18921030,02 18786189,99 18260407,11 18645780,57 



Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Годовой расход условного 
топлива т у т 24 255,51 18 854,04 18 576,04 18 921,03 18 786,19 18 260,41 18 645,78 

Годовой расход натурального 
топлива кг 39 822 102,99 30954108,37 30497696,79 32450614,95 32219356,83 31317610,05 31978546,89 

Годовой расход натурального 
топлива т 39 822,10 30 954,11 30 497,70 32 450,61 32 219,36 31 317,61 31 978,55 

 Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (древесные отходы) на Центральной 
котельной для зимнего, летнего и переходного периодов 

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Удельный расход удельного 
топлива кгу.т./Гкал - 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 

Удельный расход натурального 
топлива кг/Гкал - 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 770,65 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 

период 
кгу.т./час - 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 

период 
кгу.т./час - 1195,22 1290,53 1131,44 1141,50 1007,12 1076,12 



Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 

период 
кгу.т./час - 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 

период 
кг/час - 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 

период 
кг/час  5158,17 5569,47 4882,91 4926,34 4346,37 4644,18 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 

переходный период 
кг/час  0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного 
топлива кг у т  6192843,22 5543876,28 4970316,30 5004453,31 4506499,36 4788146,22 

Годовой расход условного 
топлива т у т  6192,84 5543,88 4970,32 5004,45 4506,50 4788,15 

Годовой расход натурального 
топлива кг  26726203,79 23925483,32 21450193,65 21597517,39 19448517,60 20664009,59 

Годовой расход натурального 
топлива т  26 726,20 23 925,48 21 450,19 21 597,52 19 448,52 20 664,01 

 Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (древесные отходы) на котельной участка 
Микрорайон для зимнего, летнего и переходного периодов  

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 



Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Удельный расход удельного 
топлива кгу.т./Гкал 216,71 216,71 216,71 - - - - 

Удельный расход натурального 
топлива кг/Гкал 344,54 344,54 344,54 - - - - 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 

период 
кгу.т./час 357,62 310,28 343,18 - - - - 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 

период 
кгу.т./час - - - - - - - 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 

период 
кгу.т./час 215,58 180,79 192,54 - - - - 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 

период 
кг/час 568,56 493,29 545,60 - - - - 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 

период 
кг/час - - - - - - - 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 

переходный период 
кг/час 342,73 287,43 306,11 - - - - 

Годовой расход условного 
топлива кг у т 975721,06 851715,16 948169,40 - - - - 

Годовой расход условного 
топлива т у т 975,72 851,72 948,17 - - - - 



Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Годовой расход натурального 
топлива кг 1551225,85 1354078,15 1507423,54 - - - - 

Годовой расход натурального 
топлива т 1551,23 1354,08 1507,42 - - - - 

 

 Максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива (древесные отходы) на котельной 
микрорайона Березовый для зимнего, летнего и переходного периодов  

Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Удельный расход удельного 
топлива кгу.т./Гкал 255,10 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57 

Удельный расход натурального 
топлива кг/Гкал 405,57 283,90 283,90 283,90 283,90 283,90 283,90 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 

период 
кгу.т./час 402,71 276,42 274,42 266,77 264,78 243,05 239,06 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 

период 
кгу.т./час - - - - - - - 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 

период 
кгу.т./час 187,36 124,78 123,88 116,54 115,67 103,71 102,00 



Наименование показателя Разм-ть 
Расчетный срок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024-2028 
гг. 

2029-2034 
гг. 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 

период 
кг/час 640,23 439,46 436,29 424,12 420,95 386,40 380,06 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 

период 
кг/час - - - - - - - 

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 

переходный период 
кг/час 297,87 198,38 196,95 185,27 183,89 164,87 162,17 

Годовой расход условного 
топлива кг у т 1144511,94 788761,95 783068,12 764449,42 758731,55 698506,15 687036,91 

Годовой расход условного 
топлива т у т 1144,51 788,76 783,07 764,45 758,73 698,51 687,04 

Годовой расход натурального 
топлива кг 1819573,83 1253993,56 1244941,36 1215340,90 1206250,48 1110502,63 1092268,54 

Годовой расход натурального 
топлива т 1819,57 1253,99 1244,94 1215,34 1206,25 1110,50 1092,27 

 

 



8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии 
нормативных запасов аварийных видов топлива 

Аварийное топливо на источниках централизованного теплоснабжения города 

Свирск отсутствует. 



9. Оценка надежности теплоснабжения 

Оценка надежности систем теплоснабжения выполнена согласно 

Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, разработанным в соответствии с пунктом 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734). 

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности 

систем теплоснабжения поселений, городских округов. В них приведены 

практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, 

городских округов по условиям обеспечения надежности на: высоконадежные, 

надежные, малонадежные и ненадежные. 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное 

снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, 

недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: 

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников 

тепла; 

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепла; 

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников 

тепла; 

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников 

тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам 

потребителей; 

- показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепла и 

элементов тепловой сети; 

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых 

сетей; 

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей; 

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепла потребителям; 

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепла на 

нарушение качества теплоснабжения. 



Для оценки надежности систем теплоснабжения используются показатели 

надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем 

электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии: 

- Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ), 

характеризуемый наличием или отсутствием резервного электропитания; 

- Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв), 

характеризуемый наличием или отсутствием резервного водоснабжения; 

- Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт), 

характеризуемый наличием или отсутствием резервного топливоснабжения. 

- Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и 

пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам 

потребителей (Кб). 

- Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов 

тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой 

нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, 

подлежащей резервированию: 

- Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый 

долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов: 

- Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый 

количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением 

отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за 

последние три года. 

- Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и 

инцидентов. 

- Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад). 

- Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, 

городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) сист1
надК . 

В зависимости от полученных показателей надежности системы 

теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как: 

- высоконадежные  более 0,9; 

- надежные    0,75 - 0,89; 

- малонадежные   0,5 - 0,74; 

- ненадежные   менее 0,5. 



Показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения 

города Свирск приведены в таблице 77. 

Общий показатель надежности систем теплоснабжения города Свирск сист
надК  на 

расчетный срок составляет 0,85, что позволяет отнести ее к категории «надежные». 

 Показатели надежности структурных элементов системы 
теплоснабжения 

Показатель надежности Центральная 
котельная 

Котельная 
микрорайона 

Березовый 
Показатель надежности электроснабжения источников 
тепла (Кэ) 1,0 1,0 

Показатель надежности водоснабжения источников 
тепла (Кв) 1,0 1,0 

Показатель надежности топливоснабжения источников 
тепла (Кт) 0,5 1,0 

Показатель соответствия тепловой мощности 
источников тепла и пропускной способности тепловых 
сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей 
(Кб) 

1,0 1,0 

Показатель уровня резервирования (Кр) 0,5 0,2 

Показатель технического состояния тепловых сетей 
(Кс) 1,0 1,0 

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей 
(Котк) 0,8 0,8 

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) 1,0 1,0 

Показатель надежности конкретной системы 
теплоснабжения (Кнад) 0,85 0,88 

 



10. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение 

Глава «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение» разработана в соответствии с требованиями п.48 

Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  

В данной главе отражены следующие вопросы: 

а) выполнена оценка финансовых потребностей для осуществления 

строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 

энергии и тепловых сетей г. Свирск; 

б) приведены предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 

финансовые потребности для развития системы теплоснабжения города; 

в) выполнены расчеты эффективности инвестиций в мероприятия по развитию 

системы теплоснабжения г. Свирск; 

г) проведены расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации 

мероприятий развития системы теплоснабжения г. Свирск. 

Мастер план развития системы теплоснабжения, выбор сценария 

развития  

В качестве вариантов развития системы теплоснабжения г. Свирска 

выделяются 2 варианта, весомо отличающихся друг от друга.  

Мероприятия по перекладке тепловых сетей, переходу к закрытой системе 

теплоснабжения, установке приборов учета характерны для обоих вариантов.  

Различия вариантов заключается в следующем. По первому варианту 

рассматривается реконструкция 3-ех котельных и дальнейшее теплоснабжение 

осуществляется от 3-ех изолированных друг от друга источников. По второму 

варианту рассматривается реконструкция 2-ух котельных (Центральная котельная и 

котельная микрорайона Березовый), строительство тепловой сети от системы 

теплоснабжения центральной котельной до тепловой сети котельной участка 

микрорайона с переключением потребителей. Котельную участка Микрорайона в 

этом случается предусматривается вывести в холодный резерв.  

Сравнение стоимости тепловой энергии при развитии по двум вариантам 

представлен ниже: 

Затраты на топливо:  



Величина затрат на топливо в двух вариантах одинаковое, так как УРУТ в двух 

вариантах одинаковое. Имеет место только разница в количестве работающих котлов. 

Затраты на эл. энергию: 

Затраты по перекачке теплоносителя электрической энергии незначительно 

отличаются при двух вариантах. Затраты электрической энергии на оборудования 

котельных сопоставимы в обоих вариантах. 

Затраты на фонд оплаты труда и отчисления: 

В первом варианте предполагается работа 4-ех кочегаров на котельной 

Микрорайона в течение года. При заработной плате в 8000 рублей/чел. в месяц 

затраты на заработную плату составляют 384 000,00 рублей, отчисления в фонды 

115 200,00 рублей. 

При втором варианте предполагается, что дополнительно персонал на участок 

Микрорайона не выделяется.  

Затраты на амортизацию 

Стоимость реконструкции твердотопливной котельной участка Микрорайон 

оценивается в 20 000,00 тыс. рублей, нормативный срок службы котельной 20 лет.  

Стоимость прокладки трубопровода с насосной станцией и теплообменным 

оборудованием оценивается в 18 000,00 тыс. рублей, нормативный срок службы 

трубопровода 25 лет.  

Таким образом, амортизационные отчисления в первый год составят по 

первому варианту 1 000 000,00 рублей, по второму варианту 720 000,00 рублей. 

 

При прочих равных затратах наблюдается, что при реализации второго 

варианта (переключение потребителей на Центральную котельную) снижаются 

совокупные затраты на производство тепловой энергии. При этом, так как котельная 

участка Микрорайона выводится в резерв, увеличивается общий показатель 

надежности системы теплоснабжения. Дальнейшее развитие системы 

теплоснабжения в г. Свирск предполагается по второму варианту.  



10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления 
строительства, реконструкции и технического 
перевооружения источников тепловой энергии и тепловых 
сетей 

В соответствии с главами 6, 7 обосновывающих материалов, а также на 

основании данных инвестиционных программ ООО «Центральная котельная», ООО 

«Теплоэнергосервис» и ООО «Тепловые сети», в качестве основных мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения в г. Свирск предусматриваются: 

1. По котельной Центрального района: 

1.1 Капитальный ремонт котлов КЕ-50-40/14 № 1, 2, 3 (фактический 

срок службы составляет 24 года, нормативный истекает в 2014 году. 

После проведения технического диагностирования, в зависимости от 

результата, возможно проведение актуализации схемы); 

1.2 Капитальный ремонт кровли ХВО; 

1.3 Капитальный ремонт кровли дробильного отделения 216 м2, галереи 

топливоподачи 1620 м2; 

1.4 Капитальный ремонт мельниц СМ -170В; 

1.5 Замена на 2-х фильтрах ХВО сульфоугля на карбокситный катионит; 

1.6 Замена грейфера на козловом кране ККС-10; 

1.7 Замена циклонов ЦБР 150У-320/400; 

1.8 Установка двух водогрейных котлов на древесных отходах 

совокупной установленной мощностью 12,9 Гкал/ч. 

2. По котельной микрорайона «Березовый»: 

2.1 Замена водогрейного котла КВр-0,58КБ на КВС- 1,16; 

2.2 Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии; 

2.3 Установка системы водоподготовки с установкой автоматической 

системы дозирования Комплексон-6; 

3. Вывод в резерв котельной участка «Микрорайон» с передачей ее нагрузки 

на котельную Центрального района; 

4. Строительство насосной станции при переключении потребителей участка 

«Микрорайон» на котельную Центрального района; 

5. Перекладка ветхих тепловых сетей общей протяженностью 13,476 км; 

6. Переход с открытой на закрытую систему теплоснабжения. 

 



Оценка финансовых потребностей в мероприятия по капитальному ремонту 

оборудования на котельной Центрального района и котельной микрорайона 

«Березовый» выполнена на основании данных инвестиционных программ 

ООО «Центральная котельная» и ООО «Теплоэнергосервис», разработанных в 

2018 году. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 3 кв.2013 г. для 

региона Иркутской области использованы «Индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для котельных на 3 кв.2013 г. и 1 

кв. 2012 г. в соответствии с письмами Минрегиона России №13478-СД/10 от 

29.07.2013 и №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. соответственно. 

Объем необходимых инвестиций в мероприятия по установке двух 

водогрейных котлов на древесных отходах совокупной установленной мощностью 

12,9 Гкал/ч на котельной Центрального района определен на основании данных о 

стоимости котлов, представленных в технико-коммерческом предложении СООО 

КОМКОНТ (далее ТКП).  

Кроме стоимости оборудования необходимо учесть стоимость строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ, проектно-изыскательские работы (таблица 

78). 

 Структура затрат по установке двух водогрейных котлов на 
древесных отходах 

Оборудование 60% 

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 35% 

Проектно-изыскательские работы 5% 

 

Вывод в резерв котельной участка Микрорайон не требует дополнительных 

финансовых вложений, так как котельная находится на балансе теплоснабжающей 

организации и может быть в будущем реализована путем продажи части основных 

средств для дальнейшего использования. 

Общий объем капиталовложений в строительство насосной станции при 

переключении потребителей участка «Микрорайон» на котельную Центрального 

района составит 2 240 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 



В случае отказа от вывода в резерв котельной «Микрорайон», затраты на 

техническое перевооружение котельной составят 2 855 тыс. руб. (без НДС, в ценах 

2013 года). 

Стоимость мероприятия по замене циклонов на Центральной котельной 

составит 11 271,06 тыс.руб. (без НДС, в ценах 2013 г.). 

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

капитальному ремонту оборудования котельной Центрального района, составит 

120 930,36 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 

Затраты на установку автоматической системы дозирования Комплексон-6 на 

котельной микрорайона «Березовый» составят 80 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС).  

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по 

капитальному ремонту оборудования котельной микрорайона «Березовый», составит 

828,00 тыс. руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 

Индексы-дефляторы инвестиций приняты в соответствии с «Прогнозом 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», разработанным Министерством экономического развития РФ в 2013 

году.  

График финансирования мероприятий по капитальному ремонту котельных 

микрорайона «Березовый» и Центрального района приведен в таблице 79. 



 График финансирования мероприятий по капитальному ремонту котельных микрорайона Березовый и 
Центрального района 

№ 
п/п 

Источник 
теплоснабжения Мероприятие по схеме теплоснабжения Ед.изм. 

Объемы финансовых вложений по годам реализации проектов 

2017 
(базовый) 

2018 2019 2020 Итого за весь период 
планирования 

Капитальные вложения в мероприятия по источникам теплоснабжения в ценах 2018 года 

1 

Котельная 
Центрального 

района 

Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №1 тыс.руб. 0,00 0,00 4 758,00 0,00 4 758,00 

2 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №3 тыс.руб. 0,00 0,00 2 313,00 0,00 2 313,00 

3 Капитальный ремонт кровли ХВО тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 2 862,00 2 862,00 

4 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №2 тыс.руб. 0,00 0,00 3 944,00 0,00 3 944,00 

5 Капитальный ремонт кровли дробильного отделения 216 кв.м., 
галереи топливоподачи 1620 кв.м. 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 3 999,00 3 999,00 

6 Капитальный ремонт мельниц СМ -170В тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 269,00 1 269,00 

7 Замена на 2-х фильтрах ХВО сульфоугля на карбокситный 
катионит 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 138,00 1 138,00 

8 Замена грейфера на козловом кране ККС-10 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 603,00 603,00 

9 Установка 2-х водогрейных котлов, работающих на древесных 
отходах 

тыс.руб. 0,00 86 533,30 0,00 0,00 86 533,30 

10 Суммарный объем финансирования по Центральной котельной тыс.руб. 0,00 86 533,30 11 015,00 9 871,00 107 419,30 

11 Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Замена котла КВР-0,5 на КВС-1,1 тыс.руб. 0,00 623,00 0,00 0,00 623,00 

12 Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии тыс.руб. 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00 

13 Суммарный объем финансирования по котельной микрорайона Березовый тыс.руб. 0,00 623,00 125,00 0,00 748,00 

14 Итого по источникам теплоснабжения в ценах 2013 года   0,00 87 156,30 11 140,00 9 871,00 108 167,30 



15   Индекс-дефлятор инвестиций    1 1,07 1,065 1,06 1,21 

Капитальные вложения в мероприятия по источникам теплоснабжения в ценах соответствующих лет 

16 

Котельная 
Центрального 

района 

Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №1 тыс.руб. 0,00 0,00 5 421,98 0,00 5 421,98 

17 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №3 тыс.руб. 0,00 0,00 2 635,78 0,00 2 635,78 

18 Капитальный ремонт кровли ХВО тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 3 457,08 3 457,08 

19 Капитальный ремонт КЕ-50-40/14 №2  тыс.руб. 0,00 0,00 4 494,39 0,00 4 494,39 

20 Капитальный ремонт кровли дробильного отделения 216 кв.м., 
галереи топливоподачи 1620 кв.м. 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 4 830,48 4 830,48 

21 Капитальный ремонт мельниц СМ -170В тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 532,85 1 532,85 

22 Замена на 2-х фильтрах ХВО сульфоугля на карбокситный 
катионит 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 1 374,62 1 374,62 

23 Замена грейфера на козловом кране ККС-10 тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 728,38 728,38 

24 Установка 2-х водогрейных котлов, работающих на древесных 
отходах 

тыс.руб. 0,00 92 590,63 0,00 0,00 92 590,63 

25 Суммарный объем финансирования по Центральной котельной тыс.руб. 0,00 92 590,63 12 552,14 11 923,41 117 066,18 

26 Котельная 
микрорайона 

Березовый 

Замена котла КВР-0,5 на КВС-1,1 тыс.руб. 0,00 666,61 0,00 0,00 666,61 

27 Установка прибора учета отпускаемой тепловой энергии тыс.руб. 0,00 0,00 142,44 0,00 142,44 

28 Суммарный объем финансирования по котельной микрорайона Березовый тыс.руб. 0,00 666,61 142,44 0,00 809,05 

29 Итого по источникам теплоснабжения в ценах соответствующих лет тыс.руб. 0,00 93 257,24 12 694,59 11 923,41 117 875,24 



Схемой теплоснабжения г. Свирска предусматривается перекладка 13,476 км 

тепловых сетей. 

Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации 

мероприятий по перекладке тепловых сетей в г. Свирске, выполнена с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2012 

«Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства регионального 

развития РФ № 643 от 30.12.2011. 

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2012 года для базового района 

(Московская область). 

Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств, 

необходимый и достаточный для строительства 1 км наружных тепловых сетей. 

Стоимостные показатели в НЦС приведены на 1 км двухтрубной теплотрассы. 

В показателях стоимости учтена вся номенклатура затрат, которые 

предусматриваются действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих 

этапов работ для строительства тепловых сетей в нормальных (стандартных) 

условиях, не осложненных внешними факторами. 

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в 

основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-

представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет 

положительное заключение государственной экспертизы и разработана в 

соответствии с действующими нормами проектирования. 

Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных 

материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на 

строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты 

на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и 

проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование 

и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на 

страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и 

экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный 

контроль, резерв средств на непредвиденные расходы. 

Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки 

снабженческо-сбытовых организаций расходы на тару, упаковку и реквизит, 



транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские 

расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) 

организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада 

строительства. 

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными 

машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд 

оплаты труда. 

Для приведения стоимости капитальных вложений к ценам 3 кв.2013 г. для 

региона Иркутской области использованы «Индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ» для внешних инженерных сетей 

теплоснабжения на 3 кв.2013 г. и 1 кв. 2012 г. в соответствии с письмами Минрегиона 

России №13478-СД/10 от 29.07.2013 и №4122-ИП/08 от 28.01.2012 г. соответственно. 

Коэффициент перехода от цен базового района (Московской области) к 

уровню цен Иркутской области для наружных тепловых сетей принят в соответствии 

с приложением 17 к приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2011 

№643 и составляет 1,12. 

Результаты расчет капитальных вложений в мероприятия по перекладке 

тепловых сетей приведены в таблице 80. 

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по перекладке 

тепловых сетей в г. Свирске составит 415 114,66 тыс.руб. (в ценах 2013 г., без НДС). 

 



 Расчет капитальных вложений в перекладку тепловых сетей (без НДС, в ценах 2018 г.) 

№ 
п/п 

Диа-
метр 

трубо-
прово-
дов, мм 

Общая протяженность 
участков в зависимости 

от способа прокладки, км 

Расценка  по УНЦС, в ценах на 
01.01.2018, тыс.руб./км 

Общая 
стоимость работ 
по перекладке 

тепловых сетей, 
в ценах 

01.01.2018 (для 
Московской 

обл.), тыс.руб. 

Территориальный 
коэффициент  

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости 
СМР на 1 
кв. 2018 г. 

к ТЕР-2001 

Индекс 
изменения 

сметной 
стоимости 
СМР на 3 
кв. 2019 г. 

к ТЕР-2001 

Стоимость работ 
по перекладке 

тепловых сетей в 
г. Свирске в ценах 

3 кв.2017 г., 
тыс.руб. 

Над-
зем-
ная 

В 
кана-

ле 

Бес-
каналь-

ная 

Надзем-
ная В канале Беска-

нальная 

1 32 0 0,146 0,066 0,00 10 192,87 8 943,73 2 078,44 1,12 5,73 5,81 2 360,36 

2 50 0 0,5215 0,604 0,00 11 325,41 9 414,46 11 592,53 1,12 5,73 5,81 13 164,91 

3 65 0 0,832 0,21 0,00 12 583,78 9 909,95 12 550,80 1,12 5,73 5,81 14 253,15 

4 80 0,011 0,815 0,386 6 379,89 15 729,73 11 011,06 17 140,18 1,12 5,73 5,81 19 465,02 

5 100 0 0,6972 0,634 0,00 16 032,27 11 914,62 18 731,57 1,12 5,73 5,81 21 272,26 

6 125 0 0,236 0 0,00 21 076,21 13 398,86 4 973,99 1,12 5,73 5,81 5 648,64 

7 150 0,0525 1,052 0,089 10 198,34 22 190,70 15 001,59 25 215,17 1,12 5,73 5,81 28 635,28 

8 200 0 0,866 0 0,00 24 516,36 16 826,90 21 231,17 1,12 5,73 5,81 24 110,90 

9 250 0 0,62 0 0,00 31 044,58 18 870,37 19 247,64 1,12 5,73 5,81 21 858,33 

10 300 0 1,226 0 0,00 33 001,60 20 241,78 40 459,96 1,12 5,73 5,81 45 947,83 

11 350 0 0,441 0 0,00 36 526,85 23 371,50 16 108,34 1,12 5,73 5,81 18 293,23 

12 400 0 1,922 0 0,00 49 989,25 25 968,33 96 079,34 1,12 5,73 5,81 109 111,25 

13 500 1,416 0,5897 0 25 457,30 59 139,32 34 796,71 70 921,99 1,12 5,73 5,81 80 541,64 

14 600 0,2055 0 0 33 589,49 0,00 0,00 6 902,64 1,12 5,73 5,81 7 838,89 

15 700 0,05 0 0 46 017,60 0,00 0,00 2 300,88 1,12 5,73 5,81 2 612,96 

16 Итого: 1,735 9,8184 1,923    363 456,19    415 114,66 



Программой энергосбережения ООО  «Тепловые сети»  на 2012 – 2016 г.г., 

разработанной в 2011 году предусмотрены следующие мероприятия: 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Стоимость,  тыс.руб. 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Установка балансировочных клапанов на 
тепловых сетях  432,2 300 300 429,3 

2 Замена изоляции на трубопроводах   612,13 612,13 612,13 

3 Установка антикоррозионной защиты 
катодных станций на тепловой сети 1300 2000 1500 1000 1000 

4 Капитальный ремонт магистральных и 
распределительных сетей 900 2419,09 5000 5000 5000 

 ИТОГО: 2200 4851,29 7412,13 6912,13 7041,43 

 

При реализации теплосетевой организацией данных мероприятий, 

мероприятия по перекладке тепловых сетей, предусмотренные схемой 

теплоснабжения, должны быть откорректированы. 

В качестве основного мероприятия по переходу от открытой к закрытой 

системе теплоснабжения является строительство индивидуальных тепловых пунктов 

(ИТП). 

В соответствии со схемой теплоснабжения в г. Свирске планируется 

установить 336 ИТП.  

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется 

широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования для ИТП. 

Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и 

надежности работы. 

Средняя стоимость строительства ИТП (включая оборудование) определена 

по результатам анализа предложений различных поставщиков. 

Общий объем капиталовложений, необходимый для перехода от открытой к 

закрытой схеме теплоснабжения в г. Свирске, составит 134 400 тыс. руб. (без НДС, в 

ценах 2013 г.). 

Объемы необходимых финансовых вложений в мероприятия по перекладке 

тепловых сетей и переходу от открытой к закрытой схеме теплоснабжения по годам 

реализации проекта в ценах соответствующих лет определены путем применения 

индексов-дефляторов инвестиций в соответствии с Приложением №8 

«Макроэкономические показатели прогноза (вариант 1)» к «Прогнозу долгосрочного 



социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

разработанным Минэкономразвития РФ.  

График финансирования мероприятий по перекладке тепловых сетей и 

переходу от открытой к закрытой схемам теплоснабжения приведен в таблице 81. 



 График финансирования мероприятий по перекладке тепловых сетей и переходу от открытой к закрытой схеме 
теплоснабжения в г.Свирске 

№ 
п/п Показатель Ед.изм. 

Значения по годам реализации мероприятий 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 2018 г. тыс.руб. 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 

2  Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 
закрытой схеме теплоснабжения в ценах 2018 г. тыс.руб. 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16800,00 16 800,00 

3 Индекс-дефлятор инвестиций    1,07 1,065 1,06 1,061 1,061 1,054 1,037 1,038 

4 Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 
соответствующих лет тыс.руб. 29611,51 31536,26 33428,44 35467,57 37631,09 39663,17 41130,71 42693,68 

5 
Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 
закрытой схеме теплоснабжения в ценах соответствующих 
лет 

тыс.руб. 17976,00 19144,44 20293,11 21530,99 22844,38 24077,97 24968,86 25 917,67 

 

Таблица 81. График финансирования мероприятий по перекладке тепловых сетей и переходу от открытой к закрытой схеме 

теплоснабжения в г.Свирске (Продолжение) 

№ 
п/п Показатель Ед.изм. 

Значения по годам реализации мероприятий 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Итого за весь 

период 
планирование 

1 Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 2013 г. тыс.руб. 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 27674,31 415114,66 

2  Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 
закрытой схеме теплоснабжения в ценах 2013 г. тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134400,00 

3 Индекс-дефлятор инвестиций    1,038 1,038 1,038 1,038 1,018 1,018 1,018 1,89 

4 Инвестиции в перекладку тепловых сетей в ценах 
соответствующих лет тыс.руб. 44316,04 46000,05 47748,05 49562,47 50454,60 51362,78 53228,48 633834,89 



№ 
п/п Показатель Ед.изм. 

Значения по годам реализации мероприятий 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Итого за весь 

период 
планирование 

5 
Инвестиции в мероприятия по переходу от открытой к 
закрытой схеме теплоснабжения в ценах соотвествующих 
лет 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176754,41 

 

 



10.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих 
финансовые потребности 

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из 

федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в 

соответствии с бюджетным кодексом РФ. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в 

соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетическое эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, состоящих из нераспределенной 

прибыли и амортизационного фонда, а также заемных средств теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций путем привлечения банковских кредитов. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с 

органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для 

реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.  

В г. Свирске источники теплоснабжения эксплуатируются двумя 

теплоснабжающими организациями: ООО «Центральная котельная» и 

ООО «Теплоэнергосервис».  

ООО «Центральная котельная» эксплуатирует: 

 2 паровых котла КЕ-50-40/14 суммарной мощностью 50 Гкал/ч, 

присоединенной нагрузкой 21,27 Гкал/ч на котельной Центрального 

района; 

 Котельную микрорайона «Березовый». 

ООО «Теплоэнергосервис» эксплуатирует: 

 1 паровой котел КЕ-50-40/14 мощностью 25 Гкал/час, присоединенной 

нагрузкой 22,474  Гкал/час на котельной Центрального района; 

 Котельную участка «Микрорайон». 



Тепловая энергия, выработанная на производственно–отопительных 

котельных, принадлежащих ООО «Центральная котельная» и ООО 

«Теплоэнергосервис», передается потребителям по сетям ООО «Тепловые сети». 

ООО «Центральная котельная», ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Тепловые 

сети» в 2012 году разработаны инвестиционные программы по развитию системы 

теплоснабжения на 2013 – 2015 годы. 

Инвестиционные программы разработаны для осуществления их реализации в 

рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «город Свирск» на 2011 - 2015 годы, утвержденной 

решением Думы муниципального образования «город Свирск» от 29.07.2011г. № 

14/96 –ДГ, на период 2013-2015г.г. 

Целью разработки Инвестиционных программ являлось: 

- определение суммы капитальных вложений в производственную деятельность 

ООО «Теплоэнергосервис», ООО «Центральная котельная» и ООО «Тепловые сети», 

результатом проведения которых будет  обеспечение надежного, бесперебойного и 

качественного снабжения потребителей тепловой энергией; 

- повышение эффективности деятельности данных организаций, направленное 

на снижение затрат на выработку и передачу тепловой энергии и повышение уровня 

рентабельности деятельности в 2013-2015г.г.; 

Основной задачей Инвестиционных программ являлось проведение 

капитальных ремонтов объектов системы теплоснабжения на основе современных 

технологий и материалов в соответствии государственными стандартами качества 

предоставляемых услуг. 

Согласно вышеназванным программам, финансирование мероприятий по 

источникам теплоснабжения осуществляется за счет собственных средств 

теплоснабжающих организаций; финансирование мероприятий по тепловым сетям 

осуществляется в следующей пропорции: 57 % - собственные средства теплосетевой 

организации, 43% - средства местного бюджета. 

Расходы на капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период 

регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке 

инвестиционных программ регулируемой организации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения» предельные (минимальные и (или) 

максимальные) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность) устанавливаются 



федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов с учетом инвестиционных программ регулируемых 

организаций, утвержденных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

Тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, 

определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного 

объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный 

период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения. 

10.3. Расчеты эффективности инвестиций 

 Методика оценки эффективности инвестиций  

Оценка эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения г. 

Свирска Иркутской области выполнена в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов», 

утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, 

Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике №ВК 477 от 21.06.1999 г., а также с использованием «Рекомендаций по 

оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», 

разработанных НП «АВОК» в 2005 г. 

Для анализа эффективности предложенных мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения в г. Свирске использованы следующие критерии: 

• Чистая текущая стоимость проекта (NPV), величина которой определяется 

как дисконтированная разница между всеми годовыми притоками и оттоками 

реальных денег, накопленными в течение жизни проекта и приведенными к моменту 

начала осуществления проекта; 

• Внутренняя норма доходности (IRR) — величина ставки сравнения 

(дисконта), при которой чистый дисконтный доход (NPV) не создаётся; 

• Простой срок окупаемости — минимальный временной интервал от начала 

строительства до момента полной окупаемости капитальных затрат; 

• Дисконтированный срок окупаемости — минимальный временной интервал 

от начала строительства до момента полной окупаемости капитальных затрат, 

рассчитанный с учетом дисконтирования. 



 Экономическое окружение  

В соответствии с Техническим заданием схема теплоснабжения города 

Свриск Иркутской области разработана на период до 2028 года. Таким образом, 

экономические расчеты проведены на срок 16 лет, начиная с базового 2013 года. Шаг 

расчета принят равным 1 календарному году. 

Для приведения финансовых параметров проекта к ценам соответствующих 

лет применены индексы изменения цен, установленные в следующих документах: 

1. «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», разработанный Министерством 

экономического развития РФ в 2013 году (далее «Прогноз…»); 

2. Сценарные условия развития электроэнергетики на период до 2030 г., 

разработанные ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» по заказу Министерства энергетики России в 2010 

году (далее «Сценарные условия…»). 

Прогноз социально-экономического развития  Российской Федерации на 

период до 2030 года базируется на сценарных условиях прогноза долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года с учетом 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, а также подготовленных на их основе 

прогнозных материалах федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

В «Прогнозе…» рассмотрены три варианта сценария социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, 

инновационный и целевой (форсированный). 

Консервативный сценарий (вариант 1) характеризуется умеренными  

долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации 

топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при 

сохранении относительного отставания в гражданских высоко- и 

среднетехнологичных секторах.  

Инновационный сценарий (вариант 2) характеризуется усилением 

инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на 

создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного 



сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с 

модернизацией энерго-сырьевого комплекса.  

Целевой (форсированный) сценарий (вариант 3) разработан на базе 

инновационного сценария, при этом он характеризуется форсированными темпами 

роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного 

несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. 

Для оценки эффективности инвестиций в развитие системы теплоснабжения 

города Свирска в расчеты заложены индексы роста цен по консервативному 

сценарию (наихудший вариант). 

«Сценарные условия…» отражают основные целевые ориентиры и параметры 

развития электроэнергетики до 2030 года, сформированные на основе Генеральной 

схемы размещения объектов электроэнергетики на период до 2030 года. 

Индексы изменения цен, принятые в расчетах, приведены в таблице 83. 

Ставка рефинансирования принята 8,25% в соответствии с Указанием Банка 

России от 13.09.2012 № 2873-У "О размере ставки рефинансирования Банка России". 

Коэффициент дисконтирования принят 10 %. 

Налоговое окружение проекта приведено в таблице 82. 

 Налоговое окружение проекта 

Наименование налога Ставка налога, % Период уплаты, дней 
Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 18,0 90 

Налог на прибыль 20,0 360 

Налог на имущество 2,2 360 

Страховые взносы с ФОТ 30,0 360 

 



 Индексы изменения цен 

№ 
п/п Показатели 

Значения индексов изменения цен по годам Суммарный 
индекс за 

весь период 
планирования 

Источник 
информации 2017 

(база) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 

Индекс 
изменения 
потребительских 
цен (инфляция) 

1 1,054 1,049 1,053 1,053 1,051 1,049 1,043 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,027 1,027 1,800 

Приложение №8 
«Макроэкономические 
показатели прогноза 

(вариант 1)» к 
«Прогнозу 

долгосрочного 
социально-

экономического 
развития Российской 
Федерации на период 

до 2030 года»  

2 
Индекс-
дефлятор 
инвестиций 

1 1,07 1,065 1,060 1,061 1,061 1,054 1,037 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,018 1,018 1,855 

3 

Индекс 
изменения 
заработной 
платы 

1 1,036 1,049 1,058 1,054 1,054 1,036 1,033 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 1,031 1,031 1,734 

4 
Индекс роста 
цен на тепловую 
энергию 

1 1,12 1,13 1,10 1,06 1,07 1,08 1,07 1,06 1,09 1,06 1,05 1,03 1,03 1,03 2,539 
Сценарные условия 

развития 
электроэнергетики на 

период до 2030 г. 
5 

Индекс роста 
цен на 
электроэнергию 

1 1,120 1,120 1,070 1,060 1,080 1,070 1,070 1,050 1,050 1,050 1,040 1,030 1,045 1,045 2,382 

6 Индекс роста 
цен на уголь 1 1,059 1,055 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028 1,028  

 

 

 



 Тарифы на тепловую энергию и цены на топливо 

В соответствии с приказами службы по тарифам Иркутской области №140-спр 

и №141-спр от 4 декабря 2012 г. в г. Свирск с 1 июля 2013 г. установлены следующие 

тарифы на тепловую энергию: 

 1085, 92 руб./Гкал – для ООО «Центральная котельная»; 

 1082,75 руб./Гкал – для ООО «Теплоэнергосервис»,  

в том числе тариф на передачу тепловой энергии по магистральным и 

распределительным сетям ООО «Тепловые сети» составляет 275,75 руб./Гкал. 

Индексы роста цен на тепловую энергию приняты в соответствии со 

Сценарными условиями развития электроэнергетики на период до 2030 г., 

разработанными ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» по заказу Министерства энергетики России в 2010 году. 

Однако Министерство экономического развития отмечает, что региональные 

власти вправе устанавливать и более высокие тарифы на тепловую энергию, если 

существует критическая потребность в инвестициях в теплоэнергетический сектор 

региона. 

Основным видом топлива, используемого на источниках теплоснабжения 

г.Свирск, является уголь, в том числе бурый Азейского разреза, рядовой и каменный 

уголь Черемховского или Лужковского разреза. Мазут используется только для 

растопки паровых котлов. 

Средняя цена топлива составляет 977,83 руб./т. (в ценах 2013 г., без НДС). 

Индексы роста цен на уголь в период с 2013 по 2028 годы приняты в 

соответствии со «Сценарными условиями развития электроэнергетики на период до 

2030 г.», разработанными ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в 

электроэнергетике» по заказу Министерства энергетики России в 2010 году. 

Анализ структуры себестоимости тепловой энергии, отпускаемой 

теплоснабжающими организациями г. Свирска, показывает, что большая доля затрат 

при выработке тепловой энергии приходится на топливо. Топливная составляющая 

составляет 43 % от всех прямых затрат.  

Подробнее структура себестоимости тепловой энергии, отпускаемой 

теплоснабжающими организациями г. Свирск представлена на рисунке 81. 



 
 Структура себестоимости тепловой энергии 

В качестве основного топлива, используемого новыми котлами, 

устанавливаемыми на котельной Центрального района, являются древесные отходы, в 

том числе опилки, стружка, щепа, кора (не более 10% от общего объёма топлива). 

По договоренности с деревообрабатывающими предприятиями г. Свирск, 

древесные отходы будут доставляться на территорию котельной Центрального района 

собственными силами деревообрабатывающей организации, и передаются котельной 

для дальнейшего использования в технологическом процессе на безвозмездной 

основе. 
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Необходимость проведения капитального ремонта оборудования, 

установленного на котельной Центрального района, обусловлены следующими 

причинами:  

 полный износ металла газохода котлов КЕ-50-40/14 №1, 2; 

 полный износ верхнего куба воздухоподогревателя в котле КЕ-50-40/14 

№1; 

 полный износ рабочего колеса с улиткой на котлах КЕ-50-40/14 №1,3; 

 некачественная подача топлива в мельницы в связи со значительным 

износом скребковых питателей сырого угля; 

 на установленных молотковых мельницах выявлены факты более 

грубого помола топлива; 

 полный износ пылеугольных горелок на КЕ-50-40/14 №1,3; 

 на котлах КЕ-50-40/14 №1,2,3 ввиду полного износа во время 

эксплуатации на стальных экономайзерах постоянно случаются течи, 

свищи, что приводит к дополнительным пускам/остановам котлов и 

выводу их в ремонт; 

 на 2-х фильтрах ХВО наблюдается нестабильное качество обработанной 

воды, что приводит к повышенной коррозии и накипеобразованию в 

котлах; 

 в дробильном отделении, из-за износа оборудования, происходит 

неудовлетворительная первичная обработка топлива; 

 на здании дробильного отделения и на галерее топливоподачи из-за 

протекания кровли повышается опасность возникновения аварий в 

электросети, повышается износ установленного оборудования; 

  значительный износ, высокие затраты на текущий ремонт грейфера 

козлового крана ККС- 10. 

 

Необходимость замены котла КВр-0,58КБ (МВт) на котельной микрорайона 

«Березовый» обусловлена образованием накипи в связи с использованием жесткой 

воды с р. Ангара без химводоподготовки.  

 

В результате проведения предложенных мероприятий среднегодовая экономия 

угля может составить порядка 9,6 тыс. т/год, что составляет более 21 % от сжигаемого 

в настоящее время топлива. 



В таблице 84 показано снижение удельных расходов условного топлива в 

результате реализации предложенных мероприятий. 

 Снижение удельных расходов условного топлива в результате 
реализации предложенных мероприятий  

№ 
п/п 

Наименование 
котельной 

УРУТ, кг 
у.т./Гкал 

Снижение УРУТ,  
 Мероприятие 

до после кг у.т./Гкал % 

1 
Котельная 
Центрального 
района 

169,58 162,34 -7,24 4,3 
Капитальный ремонт котлов и 

вспомогательного 
оборудования 

2 
Котельная 
микрорайона 
«Березовый» 

255,10 178,57 -76,53 30 Замена котла КВр-0,58КБ на 
КВС-1,1 

3 Котельная 
«Микрорайон» 216,71 162,34 -54,37 25 

Консервация котельной с 
переключением потребителей 
на Центральную котельную 

 

В таблице 85 приведен подробный анализ изменения затрат на топливо в 

натуральном и денежном выражении в течение всего периода планирования, т.е. с 

2013 по 2028 год.  

Из проведенного анализа следует, что среднегодовая экономия затрат на 

топливо составит от 9 до 16 млн. руб. с учетом текущего уровня цен на уголь                                  

(или 9 – 11 млн. руб./год в постоянных ценах 2018 года). 

На рисунках 82 – 84 показано изменение расходов на топливо по котельным 

города Свирск после проведения мероприятий по сравнению с существующими 

расходами. 



 Анализ экономии затрат на топливо в результате реализации предложенных мероприятий по источникам 
теплоснабжения 

№ 
п/п 

Котель-
ная Параметры  До и после 

мероприятий 

  Значения в указанный период 

Ед.изм. 
2017 

(база) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

К
от

ел
ьн

ая
 Ц

ен
тр

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
 

Расход топлива 
до тыс.т 39,8 39,4 40,8 39,8 39,6 37,7 37,7 37,7 37,7 

2 после тыс.т 39,8 31,0 30,5 31,1 30,8 30,0 30,0 30,0 30,0 

3 Экономия расхода 
топлива   тыс.т 0,0 -8,4 -10,3 -8,7 -8,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 

4 Цена топлива в 
текущих ценах  руб./т 989,8 1 048,2 1 105,8 1 155,6 1 207,6 1 261,9 1 318,7 1 378,0 1 416,6 

5 
Затраты на топливо 

до млн.руб. 39,41 41,26 45,10 45,99 47,81 47,62 49,77 52,01 53,46 
6 после млн.руб. 39,41 32,44 33,72 35,90 37,24 37,83 39,53 41,31 42,47 

7 Экономия затрат на 
топливо   млн.руб. 0,00 -8,82 -11,37 -10,09 -10,57 -9,79 -10,23 -10,69 -10,99 

Таблица 85. Продолжение (правая часть) 

№ 
п/п 

Котель-
ная Параметры До и после 

мероприятий 
  Значения в указанный период Всего за весь 

период 
планирования Ед.изм. 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 

К
от

ел
ьн

ая
 Ц

ен
тр

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
 

Расход топлива 
до тыс.т 37,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7 620,5 

2 после тыс.т 30,0 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 30,6 496,8 

3  Экономия расхода 
топлива   тыс.т -7,8 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1 -8,1   

4 Цена топлива в 
текущих ценах  руб./т 1 456,3 1 497,1 1 539,0 1 582,1 1 626,4 1 671,9 1 718,7   

5 
Затраты на топливо 

до млн.руб. 54,96 58,00 59,63 61,30 63,01 64,78 66,59 850,70 
6 после млн.руб. 43,66 45,83 47,11 48,43 49,79 51,18 52,61 678,49 

7 Экономия затрат на 
топливо   млн.руб. -11,30 -12,17 -12,51 -12,87 -13,23 -13,60 -13,98 -172,21 

Таблица 85. Продолжение (вниз) 



№ 
п/п 

Котель-
ная Параметры  До и после 

мероприятий 
  

Ед.изм. 

Значения в указанный период 
2017 

(база) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

8 

К
от

ел
ьн

ая
 у

ча
ст

ка
 М

ик
ро

ра
йо

н 

Расход топлива 
до тыс.т 1,6 1,4 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

9 после тыс.т 1,6 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Экономия расхода 
топлива     0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

10 Цена топлива в 
текущих ценах  руб./т 849,9 900,1 949,6 992,3 1 037,0 1 083,6 1 132,4 1 183,3 1 216,5 

12 
Затраты на топливо 

до млн.руб. 1,32 1,22 1,43 1,03 1,08 1,07 1,11 1,16 1,20 
13 после млн.руб. 1,32 1,22 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 Экономия затрат на 
топливо   млн.руб. 0,00 0,00 0,00 -1,03 -1,08 -1,07 -1,11 -1,16 -1,20 

 

Таблица 85. Продолжение (правая часть) 

№ 
п/п 

Котель-
ная Параметры  До и после 

мероприятий 
  

Ед.изм. 
Значения в указанный период Всего 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032  
8 

К
от

ел
ьн

ая
 у

ча
ст

ка
 М

ик
ро

ра
йо

н 

Расход топлива 
до тыс.т 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 17,3 

9 после тыс.т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 

  Экономия расхода 
топлива     -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0   

10 Цена топлива в 
текущих ценах  руб./т 1 250,5 1 285,6 1 321,5 1 358,6 1 396,6 1 435,7 1 475,9   

12 
Затраты на топливо 

до млн.руб. 1,23 1,27 1,30 1,34 1,37 1,41 1,45 20,00 
13 после млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,97 

14 Экономия затрат на 
топливо   млн.руб. -1,23 -1,27 -1,30 -1,34 -1,37 -1,41 -1,45 -16,03 

Таблица 85. Продолжение (вниз) 

№ Котель- Параметры  До и после   Значения в указанный период 



п/п ная меропри-
ятий Ед.изм. 

2017 
(база) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

15 

К
от

ел
ьн

ая
 у

ча
ст

ка
 

Б
ер

ез
ов

ы
й 

Расход топлива 
до тыс.т 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 

16 после тыс.т 1,8 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 
  Экономия расхода топлива     0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

17 Цена топлива в текущих ценах  руб./т 825,5 874,2 922,3 963,8 1 007,2 1 052,5 1 099,9 1 149,4 1 181,6 
19 

Затраты на топливо 
до млн.руб. 1,50 1,57 1,64 1,67 1,74 1,67 1,74 1,82 1,87 

20 после млн.руб. 1,50 1,10 1,15 1,17 1,21 1,17 1,22 1,28 1,31 

21 Экономия затрат на топливо   млн.руб. 0,00 -0,47 -0,49 -0,50 -0,52 -0,50 -0,52 -0,55 -0,56 

22 Итого затрат на топливо до мероприятий млн.руб. 42,24 44,05 48,17 48,70 50,63 50,36 52,63 54,99 56,53 

23 Итого затрат на топливо после мероприятий млн.руб. 42,24 34,76 36,30 37,07 38,46 39,00 40,76 42,59 43,78 

24 Итого экономия затрат на топливо млн.руб. 0,00 -9,29 -11,87 -11,63 -12,17 -11,36 -11,87 -12,40 -12,75 

 

Таблица 85. Продолжение (правая часть) 

№ 
п/п Котельная Параметры  До и после 

мероприятий 
  

Ед.изм. 
Значения в указанный период Всего 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032  
15 

К
от

ел
ьн

ая
 у

ча
ст

ка
 

Б
ер

ез
ов

ы
й 

Расход топлива 
до тыс.т 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 26,1 

16 после тыс.т 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 18,8 
  Экономия расхода топлива     -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5   

17 Цена топлива в текущих ценах  руб./т 1 214,7 1 248,7 1 283,6 1 319,6 1 356,5 1 394,5 1 433,6   

19 
Затраты на топливо 

до млн.руб. 1,93 1,95 2,00 2,06 2,12 2,18 2,24 29,70 
20 после млн.руб. 1,35 1,36 1,40 1,44 1,48 1,52 1,57 21,24 

21 Экономия затрат на топливо   млн.руб. -0,58 -0,58 -0,60 -0,62 -0,64 -0,65 -0,67 -8,46 

22 Итого затрат на топливо до мероприятий по всем котельным млн.руб. 58,12 61,22 62,93 64,69 66,50 68,37 70,28 900,40 

23 Итого затрат на топливо после мероприятий по всем котельным млн.руб. 45,01 47,19 48,51 49,87 51,27 52,70 54,18 703,69 

24 Итого экономия затрат на топливо по всем котельным млн.руб. -13,11 -14,02 -14,42 -14,82 -15,24 -15,66 -16,10 -196,70 

 



 



 
 Изменение затрат на топливо по котельной Центрального района до и 

после мероприятий по схеме теплоснабжения 

 
 Изменение затрат на топливо по котельной района "Березовый" до и 

после мероприятий по схеме теплоснабжения 



 
 Изменение общих затрат на топливо по котельным г. Свирск до и 

после мероприятий по схеме теплоснабжения 

Установка двух водогрейных котлов, работающих на древесных отходах, на 

котельной Центрального района позволит обеспечивать потребителей г. Свирск 

горячей водой в неотапливаемый период. 

В таблице 86 приведены дополнительные объемы отпускаемой тепловой 

энергии от котельной Центрального района, а также объемы дополнительной выручки 

от реализации этого тепла. 



 Дополнительная выручка от отпуска тепловой энергии на ГВС в неотопительный период от водогрейных котлов 
на древесных отходах, устанавливаемых на котельной Центрального района 

№ 
п/п Параметры  Ед.изм. 

Значения в указанный период 
2017 

(база) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доп. отпуск тепловой энергии Тыс.Гкал 0,000 0,649 1,072 1,074 1,177 1,701 1,701 1,701 1,701 

2 Тариф на тепловую энергию в ценах 
соответствующих лет руб./Гкал 1 085,92 1 216,23 1 374,34 1 511,77 1 602,48 1 714,65 1 851,83 1 981,45 2 100,34 

3 Индекс изменения тарифа на тепловую 
энергию   1,00 1,12 1,13 1,10 1,06 1,07 1,08 1,07 1,06 

4 Дополнительная выручка от 
реализации тепловой энергии тыс.руб. 0,00 789,17 1 473,83 1 623,16 1 885,61 2 916,30 3 149,61 3 370,08 3 572,28 

 

Таблица 86. Продолжение таблицы 

№ 
п/п Параметры  Ед.изм. 

Значения в указанный период Итого 
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032  

1 Доп. отпуск тепловой энергии Тыс.Гкал 1,701 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 1,548 21,763 

2 Тариф на тепловую энергию в ценах 
соответствующих лет руб./Гкал 2 289,37 2 426,74 2 548,07 2 624,51 2 703,25 2 784,35 2 867,88  

3 Индекс изменения тарифа на тепловую 
энергию   1,09 1,06 1,05 1,03 1,03 1,03 1,03 2,641 

4 Дополнительная выручка от 
реализации тепловой энергии тыс.руб. 3 893,79 3 756,41 3 944,23 4 062,56 4 184,43 4 309,97 4 439,27 47 370,71 

 

 



Необходимость перекладки тепловых сетей обусловлена их значительным 

физическим износом.  

Прокладка новых тепловых сетей позволит обеспечить: 

- снижение тепловых потерь в сетях; 

- повышение надежности теплоснабжения; 

- повышение качества теплоснабжения за счет снижения падения температуры 

теплоносителя при транспортировке от котельной до вводов потребителей.  

В результате реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей, будут 

сокращены сверхнормативные технологические потери тепловой энергии при 

транспортировке по тепловым сетям; значительно сократятся расходы на текущий 

ремонт и устранение последствий аварий.  

В соответствии с п. 9 статьи 29 Федерального закона № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»  с 1 января 2022 года использование централизованных открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, 

осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не 

допускается (часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ). 

Мероприятия по переходу от открытой системе горячего водоснабжения к 

закрытой будут осуществляться постепенно в период с 2014 по 2021 годы 

включительно. 

Переход на закрытую схему горячего водоснабжения позволит обеспечить: 

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-

количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с 

температурным графиком; 

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; 

- снижение темпов износа оборудования котельных; 

- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, 

исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в 

отопительный период; 

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, 

соответственно, затрат; 

- снижение аварийности систем теплоснабжения. 

В конечном результате, после отказа от открытой по ГВС схемы 

теплоснабжения и перехода на закрытую схему появится возможность использовать 



сэкономленную тепловую мощность для теплоснабжения вновь подключаемых 

потребителей. 

Оценка экономической эффективности реализации предложенных мероприятий 

показала следующее: 

 Простой срок окупаемости – 9,5 лет; 

 Дисконтированный срок окупаемости – 18,1 лет; 

 NPV= 6 млн. руб.; 

 IRR=11 %. 

10.4. Расчет ценовых последствий для потребителей при 
реализации программ строительства, реконструкции и 
технического перевооружения систем теплоснабжения 

При расчете ценовых последствий для потребителей при реализации программ 

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем 

теплоснабжения рассматривались три варианта распределения капиталовложений: 

1. За счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию 

обеспечивается 20 % от общего объема капиталовложений. Сумма 

капиталовложений, относимых на стоимость тепловой энергии, составляет 

185,7 млн. руб. (без НДС, в ценах соответствующих лет); 

2. За счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию 

обеспечивается 40 % от общего объема капиталовложений. Сумма 

капиталовложений, относимых на стоимость тепловой энергии, составляет 

371,4 млн. руб. (без НДС, в ценах соответствующих лет); 

3. За счет инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию 

обеспечивается 60 % от общего объема капиталовложений. Сумма 

капиталовложений, относимых на стоимость тепловой энергии, составляет 

557,1 млн. руб. 

В таблице 87 представлены графики финансирования мероприятий по 

развитию схемы теплоснабжения г. Свирск с учетом различных долей 

инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию.



 График финансирования мероприятий по развитию системы теплоснабжения г. Свирска при частичном 
финансировании за счет инвестиционной составляющей в тарифе (без НДС, в ценах соответствующих лет) 

№ 
п/п 

Мероприятие по схеме 
теплоснабжения Ед.изм. 

Объемы финансовых вложений по годам реализации проектов 

2017 
(база) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1 Капитальные вложения тыс.руб. 0,00 140 844,75 63 375,29 65 644,95 56 998,56 60 475,47 63 741,14 66 099,57 68 611,35 

20% 

 2 
Сумма капиталовложений за 
счет инвестиционной 
составляющей в тарифе 

тыс.руб. 0,00 16 901,37 21 354,66 23 211,59 27 853,91 27 853,91 27 853,91 27 853,91 12 809,45 

3 Сумма капиталовложений из 
других источников тыс.руб. 0,00 123 943,38 42 020,63 42 433,36 29 144,65 32 621,56 35 887,24 38 245,66 55 801,90 

40% 

 4 
Сумма капиталовложений за 
счет инвестиционной 
составляющей в тарифе 

тыс.руб. 0,00 16 712,34 19 497,73 27 853,91 32 496,22 32 496,22 32 496,22 37 138,54 37 138,54 

5 Сумма капиталовложений из 
других источников тыс.руб. 0,00 124 132,41 43 877,55 37 791,04 24 502,33 27 979,24 31 244,92 28 961,02 31 472,81 

60% 

 6 
Сумма капиталовложений за 
счет инвестиционной 
составляющей в тарифе 

тыс.руб. 0,00 18 569,27 21 354,66 29 710,83 38 995,47 37 138,54 37 138,54 42 709,32 44 566,25 

7 Сумма капиталовложений из 
других источников тыс.руб. 0,00 122 275,48 42 020,63 35 934,12 18 003,09 23 336,93 26 602,60 23 390,24 24 045,10 

 

 

Таблица 87. Продолжение 



№ 
п/п 

Мероприятие по схеме 
теплоснабжения Ед.изм. 

Объемы финансовых вложений по годам реализации проектов 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Итого за весь 
период 

планиро-
вания 

 1 Капитальные вложения тыс.руб. 44 316,04 46 000,05 47 748,05 49 562,47 50 454,60 51 362,78 53 228,48 928 463,54 

20% 

 2 
Сумма капиталовложений за счет 
инвестиционной составляющей в 
тарифе 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 692,70 

3 Сумма капиталовложений из 
других источников тыс.руб. 44 316,04 46 000,05 47 748,05 49 562,47 50 454,60 51 362,78 53 228,48 742 770,84 

40% 

 4 
Сумма капиталовложений за счет 
инвестиционной составляющей в 
тарифе 

тыс.руб. 27 853,91 23 211,59 18 569,27 18 569,27 18 569,27 18 569,27 10 213,10 371 385,41 

5 Сумма капиталовложений из 
других источников тыс.руб. 16 462,13 22 788,46 29 178,78 30 993,20 31 885,33 32 793,51 43 015,38 557 078,12 

60% 

 6 
Сумма капиталовложений за счет 
инвестиционной составляющей в 
тарифе 

тыс.руб. 37 138,54 39 923,93 39 923,93 40 852,40 41 780,86 43 637,79 43 637,79 557 078,12 

7 Сумма капиталовложений из 
других источников тыс.руб. 7 177,49 6 076,11 7 824,11 8 710,08 8 673,74 7 724,99 9 590,70 371 385,41 

 

 



В соответствии с приказами службы по тарифам Иркутской области №140-спр 

и №141-спр от 4 декабря 2012 г. в г. Свирск с 1 июля 2013 г. установлены следующие 

тарифы на тепловую энергию: 

 1085, 92 руб./Гкал – для ООО «Центральная котельная»; 

 1082,75 руб./Гкал – для ООО «Теплоэнергосервис»,  

в том числе тариф на передачу тепловой энергии по магистральным и 

распределительным сетям ООО «Тепловые сети» составляет 275,75 руб./Гкал. 

Анализ структуры себестоимости тепловой энергии, отпускаемой 

теплоснабжающими организациями г. Свирска, показывает, что большая доля затрат 

при выработке тепловой энергии приходится на топливо. Топливная составляющая 

составляет 43 % от всех прямых затрат. Таким образом, снижение затрат на топливо в 

результате реализации предложенных мероприятий на 21 – 24 % позволит снизить 

тариф на тепловую энергию в среднем на 9 %, начиная уже с 2014 года.  

Основной статьей затрат при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 

является компенсация технологических потерь, которая составляет 66 % от полной 

себестоимости услуг по передаче тепловой энергии потребителю. Реализация 

предложенных мероприятий по перекладке тепловых сетей позволит сократить эти 

затраты в среднем на 30 %. Таким образом, тариф по передаче тепловой энергии по 

тепловым сетям сократится в среднем на 15 %.  

Индексы роста цен на тепловую энергию без учета инвестиционной 

составляющей приняты в соответствии со Сценарными условиями развития 

электроэнергетики на период до 2030 г., разработанными ЗАО «Агентство по 

прогнозированию балансов в электроэнергетике» по заказу Министерства энергетики 

России в 2010 году. 

Однако Министерство экономического развития отмечает, что региональные 

власти вправе устанавливать и более высокие тарифы на тепловую энергию, если 

существует критическая потребность в инвестициях в теплоэнергетический сектор 

региона. 

В таблицах 88-89 приведены ценовые последствия для потребителей при введении 

в тариф инвестиционной составляющей для реализации мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения г. Свирска. Динамика изменения тарифов на тепловую 

энергию при введении инвестиционной составляющей приведена на рис. 82. 



 Ценовые последствия для потребителей при введении в тариф 20 % инвестиционной составляющей  (в ценах 
соответствующих лет, без НДС) – 2013 – 2021 годы 

№ п/п Показатели Ед.изм. 
Значения по периодам реализации 

2017 
(база) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Индекс изменения цен на тепловую энергию   1,00 1,12 1,13 1,10 1,06 1,07 1,08 1,07 1,06 

 2 Тариф на тепловую энергию без учета 
инвестиционной составляющей  руб./Гкал 1 085,92 1 216,23 1 374,34 1 511,77 1 602,48 1 714,65 1 851,83 1 981,45 2 100,34 

 3 
Тариф на тепловую энергию (с учетом 
экономии затрат на топливо и 
технологические потери в сети) 

руб./Гкал 1 085,92 1 106,77 1 236,91 1 360,60 1 442,23 1 543,19 1 666,64 1 783,31 1 890,31 

 4 Отпуск тепловой энергии потребителю тыс.Гкал 138,08 137,14 142,29 140,96 140,35 134,20 134,20 134,20 134,20 

5 Выручка от реализации (без учета 
инвестиционной составляющей) Млн. руб. 149,9 151,8 176,0 191,8 202,4 207,1 223,7 239,3 253,7 

 6 Капитальные вложения Млн. руб. 0,00 140,8 63,4 65,6 57,0 60,5 63,7 66,1 68,6 

ИС - 20% 

 7 Выручка с учетом ИС Млн.руб. 149,9 168,7 197,4 215,0 230,3 235,0 251,5 267,2 266,5 

 8 Тариф на тепловую энергию с учетом ИС  руб./Гкал 1 085,92 1 230,01 1 386,98 1 525,26 1 640,70 1 750,74 1 874,19 1 990,86 1 985,76 

ИС - 40% 

 9 Выручка с учетом ИС млн.руб. 149,9 168,5 195,5 219,6 234,9 239,6 256,2 276,5 290,8 

 10 Тариф на тепловую энергию с учетом ИС  руб./Гкал 1 085,92 1 228,64 1 373,93 1 558,19 1 673,77 1 785,33 1 908,79 2 060,04 2 167,04 

ИС - 60% 

 11 Выручка с учетом ИС Млн.руб. 149,9 170,3 197,4 221,5 241,4 244,2 260,8 282,0 298,3 

 12 Тариф на тепловую энергию с учетом ИС  руб./Гкал 1 085,92 1 242,18 1 386,98 1 571,37 1 720,08 1 819,92 1 943,38 2 101,55 2 222,39 



 Ценовые последствия для потребителей при введении в тариф инвестиционной составляющей (в ценах 
соответствующих лет, без НДС) – 2026 – 2032 годы 

№ п/п Показатели Ед.изм. 
Значения по периодам реализации 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Индекс изменения цен на тепловую энергию   1,09 1,06 1,05 1,03 1,03 1,03 1,03 

 2 Тариф на тепловую энергию без учета 
инвестиционной составляющей  руб./Гкал 2 289,37 2 426,74 2 548,07 2 624,51 2 703,25 2 784,35 2 867,88 

 3 Тариф на тепловую энергию (с учетом экономии 
затрат на топливо и технологические потери в сети) руб./Гкал 2 060,44 2 184,06 2 293,26 2 362,06 2 432,92 2 505,91 2 581,09 

 4 Отпуск тепловой энергии потребителю тыс.Гкал 134,20 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 137,36 

5 Выручка от реализации (без учета инвестиционной 
составляющей) Млн. руб. 276,5 300,0 315,0 324,5 334,2 344,2 354,5 

 6 Капитальные вложения Млн. руб. 44,3 46,0 47,7 49,6 50,5 51,4 53,2 

ИС - 20% 

 7 Выручка с учетом ИС Млн.руб. 276,5 300,0 315,0 324,5 334,2 344,2 354,5 

 8 Тариф на тепловую энергию с учетом ИС  руб./Гкал 2 060,44 2 184,06 2 293,26 2 362,06 2 432,92 2 505,91 2 581,09 

ИС - 40% 

 9 Выручка с учетом ИС млн.руб. 304,4 323,2 333,6 343,0 352,8 362,8 364,8 

 10 Тариф на тепловую энергию с учетом ИС  руб./Гкал 2 267,99 2 353,04 2 428,45 2 497,25 2 568,11 2 641,10 2 655,44 

ИС - 60% 

 11 Выручка с учетом ИС Млн.руб. 313,7 339,9 354,9 365,3 376,0 387,9 398,2 

 12 Тариф на тепловую энергию с учетом ИС  руб./Гкал 2 337,17 2 474,71 2 583,91 2 659,47 2 737,09 2 823,59 2 898,77 

 



 
 Динамика изменения тарифов на тепловую энергию 

На диаграмме фиолетовой линией показано, как будет изменяться тариф на 

тепловую энергию согласно прогнозу, изложенному в «Сценарных условиях развития 

электроэнергетики до 2030 года», т.е. без учета инвестиционной составляющей в 

тарифе. 

При введении в тариф инвестиционной составляющей в размере 20% от общего 

объема капиталовложений с 2017 по 2019 год тариф на тепловую энергию будет 



незначительно превышать тариф, спрогнозированный «Сценарными условиями…», 

зато начиная с 2021 года будет наблюдаться снижение тарифа за счет экономии затрат 

на топливо, а также снижения затрат на компенсацию технологических потерь в сетях 

при передаче тепловой энергии потребителям. Далее тариф будет расти темпами, 

заложенными в «Сценарных условиях», и к 2028 году тариф на тепловую энергию 

составит 2581,09 руб/Гкал, что на 10% ниже, чем тариф, спрогнозированный на 2028 

года «Сценарными условиями». 

При финансировании за счет тарифа 40 % от общих капиталовложений, 

ситуация будет складываться аналогичным образом. Однако снижение тарифа 

произойдет лишь после 2022 года. 

Наиболее целесообразным и приемлемым при этом считаем финансирование за 

счет тарифа 60% объема капиталовложений. Из графика видно, что изменение тарифа 

на тепловую энергию при этом способе финансирования будет максимально 

приближено к динамике роста тарифа, спрогнозированной «Сценарными условиями 

развития электроэнергетики». Достигнутый от реализации предложенных 

мероприятий эффект в виде экономии затрат на топливо и компенсацию 

технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям позволит 

сделать введение в тариф инвестиционной составляющей в размере 60 % от общего 

объема капиталовложений практически незаметным для потребителя.  

Кроме того, финансирование мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения г. Свирск за счет 60% инвестиционной составляющей в тарифе 

позволит достигнуть весьма привлекательных показателей экономической 

эффективности реализации этих мероприятий, а именно: 

 Простой срок окупаемости составит 5,9 лет; 

 Дисконтированный срок окупаемости – 7,9 лет (при 10% ставке дисконта); 

 NPV = 58 млне.руб.; 

 IRR = 22 %. 

 



11. Обоснование предложения по определению единой 
теплоснабжающей организации. Решения о распределении 
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены 

постановлением Правительства Российской Федерации №808 от 08.08.2012 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации. 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного 

самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон 

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны 

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 

определяются границами системы теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют 

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

• определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

• определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую 

организацию. 

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности 

или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми 

сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования 

(размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 

зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная 

на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о 

ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, 

городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 



В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности 

размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, 

необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 

муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут 

размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального 

района. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 

указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей 

организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 

организации в соответствии с нижеперечисленными критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

• владение на праве собственности или ином законном основании 

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) 

тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

• размер собственного капитала; 

• способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения. 

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке 

схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций соответствующие сведения. 

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны 



деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается данной организации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости 

тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) 

теплоснабжения поселения, городского округа. 

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей 

организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 

тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или 

ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах 

зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой 

теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 

которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры 

собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, 

статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной 

в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской 

отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на 

присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой 

налогового органа о ее принятии. 

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в 

соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации 

технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, 

мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и 

обосновывается в схеме теплоснабжения. 

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса 

единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей 

организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне 

деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой 

мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 



• заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 

к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 

потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 

сетям; 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 

при их передаче. 

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в 

следующих случаях: 

систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров 

теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального 

антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть 

изменены в следующих случаях: 

• подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих 

установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 

системы теплоснабжения; 

• технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 

теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее 

актуализации. 

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией 

предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, 

отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей 

организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей 



организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей 

системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой 

энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника 

тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей 

организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей 

организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в 

размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. 

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой 

выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты 

расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с 

учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой 

единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по 

установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации 

соответствующей части экономически обоснованных расходов единой 

теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) 

теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не 

учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 



исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям 

с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой 

теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным 

владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях: 

• подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам 

источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников 

тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих 

иному владельцу источника тепловой энергии; 

• поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым 

подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным 

владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета 

исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям 

с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам. 

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не 

должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других 

потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит 

снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт 

доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель 

тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с 

единой теплоснабжающей организацией. 

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются 

теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных 

источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и 

теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам 

(тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она 

закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации 

потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на 

основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя. 

Таким образом, доминирующим критерием определения единой 

теплоснабжающей организации является владение на праве собственности или ином 



законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми 

сетями наибольшей емкости. 

Проектом схемы теплоснабжения города Свирск в качестве единой 

теплоснабжающей организации предлагается ООО «Центральная котельная», как 

владеющая, согласно договору аренды, источниками тепловой энергии наибольшей 

мощности. 


